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 Diplomová práce se zabývá návrhem  ešení montované administrativní budovy 
v nízkoenergetickém standardu. Práce  eší tepeln! technické vlastnosti budovy, návrh 
vytáp!ní a návrh zdroje tepla, vnit ní vodovod a vnit ní kanalizaci. 
 Administrativní budova je navržena jako dvoupodlažní s plochou st echou, nosná "ást 
je z montovaného železobetonového skeletu, který je vypln!n keramickými tvárnicemi. 
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This diplomy thesis deals with design solutions prefabricated office building in low-
energy standard.. The work addresses the thermal and technical characteristics of the building, 
design and design of heating a heat source , internal water supply and sewers . 
Office building is designed as a two-storey flat roof , the carrier is made of 
prefabricated reinforced concrete skeleton , which is filled with ceramic blocks. The building 
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Seznam použitých zkratek 
 
ŽP  životní prost edí 
PVC    polyvinylchlorid 
DN    nominální pr#m!r 
ŽB   železobeton 
tl  tlouš'ka 
S – JTSK  sou adný systém jednotné trigonometrické sít! katastrální   
BOZP    bezpe"nost a ochrana zdraví p i práci  
$SN    "eská technická norma  
NP   nadzemní podlaží 
HI    hydroizolace 
TI   tepelná izolace 
EPS  expandovaný polystyrén 
XPS    extrudovaný polystyren 
PUR  polyuretan 
SBS  asfaltový elastomerový modifikovaný pás ze styrenu butadienu styrenu 
PN  tlaková t ída potrubí 
HT  polypropylenové potrubí  
 
   




 Cílem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro montovanou 
administrativní budovu v nízkoenergetickém standardu. Práce  eší stavební "ást objektu          
a technické za ízení budovy zahrnující návrh vnit ního vodovodu, vnit ní kanalizace, vytáp!ní 
a energetickou náro"nost budovy. Úkolem bylo také vytvo ení funk"ní dispozice pro 
administrativní "innost. 
 
 Budova je navržena dvoupodlažní, nepodsklepená. Kancelá ské prostory prvního 
nadzemního podlaží jsou navrženy s bezbariérovým p ístupem, v"etn! hygienického za ízení. 
V prvním podlaží jsou umíst!ny kancelá ské prostory, hygienické za ízení, kuchy$ka, 
technická místnost a úklidová místnost. Druhé podlaží není p izp#sobené pro imobilní 
spoluob"any. Je vybaveno kancelá skými prostory, hygienickým za ízením, úklidovou 
místností a kuchy$kou. Podlaží jsou mezi sebou spojeny schodišt!m. 
 
 Nosná konstrukce budovy je navržena z montovaného ŽB skeletu, který bude vypln!n 
keramickými tvárnicemi. St echa je plochá, jednopláš'ová.  
 
 Otopná soustava je tvo ena deskovými otopnými t!lesy. Jako zdroj tepla je navržen 
plynový kondenza"ní kotel.  
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Textová  ást projektové dokumentace 
 
2. Pr"vodní zpráva 
 
a) Identifikace stavby 
 
 
Název stavby:                    Montovaná administrativní budova v nízkoenergetickém 
standardu 
Druh stavby:                   Novostavba   
Místo stavby:                      Nový Ji"ín, Dolní P edm!stí 707465 
Okres:                                Nový Ji"ín 
Stavební ú ad:  Nový Ji"ín 
Katastrální území:               Nový Ji"ín 
Katastrální ú ad:                Nový Ji"ín 
Kraj:                                   Moravskoslezský 
Po"et podlaží: dv! nadzemní podlaží bez podsklepení 
Konstruk"ní výška: 3,5 m 
Datum:  listopad 2011 
Vypracovala: Bc. Martina B!lí"ková, Seninka 29, Val. Polanka, 756 11 
Zadavatel: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra prost edí staveb, 
 Ludvíka Podéšt! 1875, Ostrava-Poruba, 70800   
 
b) Údaje o dosavadním využití a zastav!nosti území, o stavebním 
pozemku a o majetkových vztazích 
 
 Stavební parcela ".26/11 leží v zastav!né "ásti m!sta Nová Ji"ín. Pozemek je p ístupný 
z ulice Dolní Brána, která lemuje východní "ást pozemku. Pozemek je v rovinatém území        
a v sou"asné dob! je využíván jako park. Pozemek je zatravn!n, není zarostlý stromy a není 
ani oplocen. V území nebylo zjišt!no pronikání radonu z podloží. 
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Dle územn! plánovací dokumentace je stavební pozemek sou"ástí návrhové 
zastavitelné plochy. P edpokládá se výstavba budovy s ob"anskou vybaveností nebo bytový 
d#m. 
 Stávající inženýrské sít! jsou dostupné pro napojení budovy z ulice Dolní Brána. 
 
c) Údaje o provedených pr"zkumech a o napojení na dopravní 
infrastrukturu 
 
 Byla provedena prohlídka pozemku a okolí lokality. 
 
 Pr#zkumy: 
- radonový pr#zkum 
- inženýrsko-geologický pr#zkum 
 
  Objekt je napojen na místní komunikaci, která je podél ulice Dolní Brána. Tento p íjezd 
je z výhodní strany pozemku. 
 
d) Informace o spln!ní požadavk" dot ených orgán" 
 
 Projektová dokumentace je vypracována pro realizaci stavby a spl$uje požadavky 
dot"ených orgán#.  
 
e) Informace o dodržení obecných požadavk" na výstavbu 
 
 Požadavky jsou dodrženy dle vyhlášky ". 499/2006 Sb. [1]. 
 
f) Údaje o spln!ní podmínek regula ního plánu 
 
Stavba spl$uje podmínky regula"ního a územního plánu. 
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g) V!cné a  asové vazby stavby na související a podmi%ující stavby a jiná 
opat#ení v dot eném území 
 
 Objekt nemá žádné vazby a ostatní stavby a jiná opat ení. 
 
h) P#edpokládaná lh"ta výstavby v etn! popisu postupu výstavby 
 
 P edpokládaná doba výstavby je 18 m!síc#. Z pozemku se nejd íve odstraní vegetace      
a posléze mohou zapo"ít stavební práce. Provedou se výkopové práce pro základové patky         
a pásy. Po provedení základové konstrukce bude montována prefabrikovaná železobetonová 
skeletová konstrukce. Skelet bude vypln!n keramickými tvárnicemi. Obvodový pláš' bude 
zateplen tepelnou izolací z šedého polystyrenu tl. 180 mm. P i provád!ní skeletu se provede    
i stropní konstrukce a schodišt!. Zast ešení bude provedeno jako jednopláš'ová plochá 
st echa. 
 
i) Statistické údaje o orienta ní hodnot! stavby bytové a podlahové ploše 
 
 Plocha zastav!ná objektem RD:     277,44 m2 
 Obestav!ný prostor objektu RD:    1 663 m3 
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3. Souhrnná technická zpráva 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebn! technické #ešení 
 
 
a. Zhodnocení staveništ! 
 
 Pozemek  - parcela ". 28/11 veden v katastrálním území Nový Ji"ín, jeho celková 
vým!ra je 5 985,648 m2 a nachází se centru m!sta, v obytné zón!. Pozemek situovaný na ulici 
Dolní Brána, v rovinatém terénu. P ístup na pozemek je z ulice Dolní Brána, po zpevn!né 
komunikaci. Na staveništi se nevyskytují objekty ur"ené demolici, v okolí stavby se 
nenacházejí žádné historické ani architektonické památky. Staveništ! je zatravn!no a prochází 
jím asfaltová komunikace pro p!ší v tloušt! 3m. Na pozemku se vyskytuje n!kolik vzrostlých 
strom#, které mohou být p ed zapo"etím stavebních prací odstran!ny. Objekt je možno 
napojit na ve ejné inženýrské sít!, na jednotnou kanaliza"ní stoku, ve ejný vodovod, 
plynovod, na rozvodnou sí' elektrického nap!tí nebo také na m!stský teplovod. Všechny 
inženýrské sít! jsou odstupné z ulice Dolní Brána. 
 
b. Urbanistické a architektonické #ešení stavby 
 
 Dle platného územního plánu se stavební pozemek nachází v zastavitelné ploše, 
p edpokládá se výstavba ob"anské vybavenosti. Objekt nesmí p esahovat okolní budovy, je 
doporu"eno navrhnout dvoupodlažní budovu. Administrativní budova svým návrhem spl$uje 
podmínky regula"ního plánu. 
 Administrativní budova má obdélníkový p#dorys. Budova je nepodsklepená a je 
dvoupodlažní. V prvním podlaží se nachází kancelá ské prostory, které mohou využívat          
i imobilní zam!stnanci, samoz ejmostí je i p izp#sobení hygienických prostor pro toto 
zdravotní omezení. Ve druhém podlaží se také nachází kancelá ské prostory, které nejsou 
navrženy jako bezbariérové. U budovy se nep edpokládá návšt!vnost ve ejnosti. 
 Vstup do budovy je z ulice Dolní Brány. Kancelá e jsou orientované na východní 








c. Technické #ešení 
 
Administrativní budova je navržena jako montovaný ŽB skelet, výplní jsou keramické 
tvárnice systému POROTHERM. Ty také tvo í i nenosné zdivo uvnit  budovy. Stropy jsou 
navržené také ze systému POROTHERM. St ešní konstrukce je navržena jako plochá 
jednopláš'ová její nosnou "ást tvo í d ev!ný lepený nosník. Deš'ová voda je svedena pomocí 
podokapním st ešním žlabem se dv!ma svislými svody. Schodišt! budovy je tvo eno 




Na základ! provedení inženýrsko-geologického pr#zkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenáro"né. Objekt je založen na základových patkách "tvercového 
p#dorysu z betonu C35/45 a jsou vyztužené. Vn!jší patky budovy mají rozm!r 1200 x 1200 
mm, vnit ní patky mají rozm!r 1500 x 1500 mm. Patky jsou mezi sebou spojeny základovými 
pasy. Hloubka základové spáry je 1,2 m. Podkladní beton je vyztužen kari sítí s oky             
100 x 100 x 6 mm. Podkladový beton a patky s pásy jsou navrženy na hutn!ný št!rkopískový 
podsyp. 
 
Konstruk ní systém 
 
 Nosnou kostru budovy tvo í montovaný železobetonový skelet, který bude na stavbu 
dodán následn! i smontován. Výpl$ skeletu je z keramických tvárnic POROTHERM. 
Železobetonové sloupy jsou "tvercového tvaru o rozm!rech 250 x 250 mm. Obvodový pláš' 
je z broušených keramických tvárnic POROTHERM 300 Profi. Vnit ní zdivo pak tvo í 
keramické tvárnice POROTHERM 14 Profi, POROTHERM 8 Profi a POROTHERM 25 
AKU P+D. Obvodový pláš' je zateplen šedým šedám polystyrenem RIGIPS GREY WALL 
O33 tlouš'ky 180 mm. Železobetonové sloupy jsou zatepleny pomocí extrudovaného 
polystyrenu  BAUMIT XPS-R tlouš'ky 50 mm a pomocí šedého polystyrenu RIGIPS GREY 
WALL 033 tlouš'ky 180 mm. 
 
 





 Stropní konstrukce prvního nadzemního podlaží je  ešena pomocí systému 
POROTHERM. Strop je tvo en nosníky POT 550/902 a je vypln!n stropními keramickými 
vložky MIAKO 19/62,5 PTH. Strop systému POROTHERM je 270 mm tlustý. P i provád!ní 
bude dodržen technologický postup ur"ený dodavatelem. Nosníky budou uloženy                 




 Vertikální komunikace budovy je  ešena pomocí dvouramenného schodišt!, tlouš'ka 
jednoho ramene je 1200mm. Mezi rameny schodišt!m je vytvo eno zrcadlo široké 300 mm. 
Schodišt! je navrženo z ocelových sva ovaných I nosník#. Schodnice jsou z ocelových I 
nosník#, na které je položen trapézový plech. Na n!j je provedena betonová vrstva. 
Schodiš'ové stupn! jsou provedeny z betonu, na kterou je pak položena povrchová úprava 
stupn! – keramická dlažba. 
 
 Výpo"et schodiš'ového prostoru: 
- konstruk"ní výška: Kv = 3500 mm 
- navržený po"et stup$#: N = 20 
- výpo"et výšky stupn!: h = 3500/20 = 175 mm 




 St echa je plochá se sklonem 4°. Je tvo ena pomocí d ev!ného lepeného nosníku          
o pr# ezu 200 x 180 mm. St ešní krytinu tvo í fólie z m!k"eného PVC s výztužnou vložkou 
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 Venkovní úpravy 
 
Vstup do objektu je navržen bez žádných p ekážek, které by omezily užívání stavby 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Vstup pro p!ší je  ešen chodníkem          
a výškový rozdíl je navržen bez schod# a jiných p ekážek. K objektu není  ešen p íjezd pro 
parkovací stíní automobilových vozidel. Okolí stavby nebude oploceno. Trasa p#vodní 
komunikace pro chodce je zachována a je opravena. Na pozemku stavby jsou vysázené 
okrasné k oviny a vzrostlá zele$. 
 
d. Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 
 
 Administrativní budova je napojena na technickou infrastrukturu z ulice Dolní Brána. 
Z této ulice je pozemek napojen na komunikaci. Je provedena p ípojka na stávající vodovodní 
 ád. Deš'ová a splašková kanalizace je napojena do domovní šachty, ta se napojuju                
na ve ejnou jednotnou kanaliza"ní stoku. K budov! je také provedena p ípojka plynu se sk íní 
ležící na hranici pozemku. Stavba je dále napojena na elektrickou sí'. 
 
 
e. &ešení technické a dopravní infrastruktury  
 
 Komunikace pro p!ší se napojuje na komunikace z ulice Dolní Brána. Na komunikaci je 
vytvo en sjezd.  
 Komunikace pro p!ší je provedena kolem pozemku lemující ulici Dolní Brána. P es 
pozemek vede p#vodní komunikace pro p!ší, která je také napojena na ulici Dolní Brána. 
 
f. Vliv stavby na životní prost#edí a #ešení jeho ochrany 
 
Stavba p i dodržení projektu a všech souvisejících norem nebude mít negativní vliv        
na životní prost edí. P i pr#b!hu stavby se o"ekává mírný negativní vliv na ŽP. To bude 
ovšem minimalizováno organiza"ními opat eními p i výstavb!. 
 Komunální odpad vzniklý b!hem výstavby, bude skladován na v kontejnerech a posléze 
odvážen na m!stskou skládku. 
 Po dokon"ení stavby bude pozemek zahradnicky upraven. 
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Vytáp!ní je  ešeno pomocí plynového kondenza"ního kotle s výkonem 35kW. Odkou ení 
kotle bude vyvedeno nad st echu. 
Splašková a deš'ová voda je zaúst!na do ve ejné jednotné kanaliza"ní stoky 
Charakter stavby je "ist! ú"elový a funk"ní pro své uživatele. 
 
g. &ešení bezbariérového užívání navazujících ve#ejn! p#ístupných 
ploch a komunikací 
 
 Vstup do administrativní je  ešen bezbariérovým p ístupem. Vstup je vytvo en pomoci 
rampy, bez žádných p ekážek.  
 První nadzemní podlaží je navrženo jako bezbariérové. Je  ešeno sociální zázemí, 
kuchy$ka a také i kancelá ské prostory 
 
h. Pr"zkumy a m!#ení, jejich vyhodnocení a za len!ní jejich 
výsledk" do projektové dokumentace 
 
 P ed provedením projektu byl proveden inženýrsko-geologický pr#zkum, který 
neprokázal p ítomnost radonu. 
 
i. Údaje o podkladech pro vytý ení stavby, geodetický referen ní 
polohový a výškový systém 
 
 Sou adnicový systém S - JTSK, výškový systém místní. 
 
j. $len!ní stavby  
 
SO 01   MONTOVANÁ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 
SO 02   ZPEVN(NÍ PLOCHY  
SO 03   KANALIZACE  
SO 04   P&ÍPOJKA VODY 
SO 05   ELEKTRO P&ÍPOJKA  
SO 06   P&ÍPOJKA PLYNU  
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SO 07   VYTÁP(NÍ  
 
k. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
 
 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost edí. 
 Zásahy na životní prost edí b!hem výstavby objektu nebude narušena ekologická stabilita 
krajiny. 
 Odpad bude skladován v kontejnerech a následn! bude odvezen na m!stskou skládku. 
S odpadem se bude nakládat dle p íslušných p edpis#. S recyklovatelným materiálem bude 
nakládáno dle p edpis#. 
 P i realizaci bude dodržena projektová dokumentace, vyhláška o ochran! zdraví p i práci 
a také i technologické postupy dané výrobcem. 
 
l. Zp"sob zajišt!ní ochrany zdraví a bezpe nosti pracovník" 
 
 Osoby pracující na stavb! budou vybaveny p edepsanými ochrannými pom#ckami          
a budou dodržovat zásady bezpe"nosti práce. 
 Pracovníci budou seznámeni a p eškolováni se souvisejícími p edpisy BOZP a budou 
plnit požadavky %SN. P edevším p i práci ve výkopech a výškových prací. Dále je pak nutné 
zamezit vstup nepovolaným osobám na staveništ!. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
 Stavba je navržena tak, aby její užívání a zatížení p#sobící na tento objekt nevedlo 
k z ícení stavby, nedošlo k poškození a zni"ení technického za ízení, nebo nadm!rných 
pr#hyb#. 
 
3. Požární bezpe nost 
 
 Objekt je navržen z konstrukcí, které zajiš'ují p íslušnou požární odolnost. Budova je 
navržena tak, aby: 
– neohrožovala okolní stavby  
– byl možný zásah požárních jednotek. 
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– umož$ovala evakuaci osob 
– zachovávala nosnost a stabilitu konstrukce po ur"itou dobu 
– omezila ší ení ohn! a kou e v objektu 
 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost#edí 
 
 Objekt spl$uje související p episy s ochranou zdraví uživatel# stavby. Stavba v pr#b!hu 
své životnosti nebude mít negativní dopad na životní prost edí. Se vzniklými odpady bude 
nakládáno v souladu se zákonem o odpadech.  
 
 Zásady s nakládání s odpady: 
 
Minimalizovat vznik odpad# 
Separovat jednotlivé druhy odpad# 
Recyklovat odpad 
Minimalizace odpad# p i skladování 
 
5. Bezpe nost p#i užívání 
 
 Je zajišt!na bezpe"nost objektu p i jeho užívání. Stavba administrativní budovy je 
navržena tak, aby nedocházelo k jakémukoliv poškození zdravotního stavu obývajících osob.  
 
6. Ochrana proti hluku 
 
 Vn!jší obvodový pláš' a výpln! otvor# "áste"n! eliminují hluk z komunikace a okolí. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
 Navržený objekt spl$uje požadavek na energetickou náro"nost budovy. Vn!jší obálka 
objektu spl$uje požadavky normy %SN 73 0540-2. Objekt je navržen v nízkoenergetickém 
standardu. 
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8. &ešení p#ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu  a orientace 
 
 Sou"ástí návrhu je  ešení p ístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu       
a orientace. Pro tyto osoby je  ešeno první nadzemní podlaží. Budova t!mto osobám 
umož$uje p istup do kancelá ských prostor, sociálního za ízení a kuchy$ky. 
 
9. Ochrana stavby p#ed škodlivými vlivy vn!jšího prost#edí 
 
 Ochrana p ed škodlivými vlivy vn!jšího prost edí není nutná, jelikož v dané lokalit! 
nevznikají negativní vn!jší vlivy omezující  ešenou stavbu.  
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 
 Objekt nebude mít negativní vliv na okolní objekty. 
 
11. Inženýrské stavby 
 
a) Odvodn!ní území v etn! zneškod%ování odpadních vod 
 
Deš'ová a splašková vody je zaúst!na do jednotné kanaliza"ní stoky. Napojení               
na jednotnou kanaliza"ní stoku bude z ulice Dolní Brána. 
 
b) Zásobování vodou 
 
Vodovodní p ípojka je napojena na stávající vodovodní systém z ulice Dolní Brána.  
 
c) Zásobování energiemi 
 
Na hranici pozemku je umíst!na HDS a sk í$ HUP. 
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d) &ešení dopravy 
 
Napojení na ve ejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z parcely. 
 
 
e) Povrchové úpravy okolí stavby 
 
Podél objektu je navržen okapový chodní"ek z betonové dlažby. U vstupu je navržena 
rampa. Zpevn!né plochy jsou ze zámkové dlažby. 
 
f) Elektronické komunikace 
 
P ipojení na elektronické komunikace není sou"ástí projektové dokumentace. 
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4. Zásady organizace výstavby 
 
1) Charakteristika staveništ! 
 
Stavební pozemek je o vým! e 6000 m2, stavební parcela "íslo 28/11 je vedena            
pod katastrálním územím Nového Ji"ína a nachází se v centru tohoto m!sta. Vjezd na 
pozemek je z východní strany pozemku, je p ístupný z ulice Dolní Brána.  
Pro za ízení staveništ! a pracovní prostor pro manipulaci je dostupná celá stavební 
parcela. Pro výstavbu objektu budou použity stávající komunikace a zpevn!né plochy, není 
t eba z izovat nové p íjezdy nebo p ístupy. Montovaný ŽB skelet bude proveden pomocí 
zdvihací techniky – je ábu. Ostatní práce budou provedeny z lešení.  
B!hem výstavby se stavební pozemek vybaví oplocením, které po ukon"ení stavby          
a provedení výsadby strom# a zatravn!ní bude odstran!no. P i provád!ní n!kterých prací bude 
vjezd na ve ejnou komunikaci ulice Dolní Brána do"asn! omezen. Toto omezení bude v"as 
nahlášeno ú adu m!sta Nový Ji"ín a dopravnímu inspektorátu. 
 Všechen materiál stavby bude dopraven po p ilehlé komunikaci. Materiál nevyžaduje 
zvláštní p epravu. Bude dopravován b!žnými dopravními prost edky. 
 
2) Inženýrské sít! a jiné za#ízení 
 
Inženýrské sít! nebudou dot"eny. 
 
3) Napojení staveništ! na energie 
 
Dodavatel p i provád!ní stavby bude mít umožn!no od investora napojení na p ípojky 
vody a elektrického proudu. Úhrada se bude ú"tovat na základ! dohody a ta bude sou"ástí 
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4) Bezpe nost a ochrana zdraví  
 
Staveništ! po celou dobu výstavby bude oploceno. Tím bude zamezen p ístup 
nepovolaných osob na staveništ!. P i realizaci musí být dodržena projektová dokumentace, 
vyhláška o bezpe"nosti a ochran! zdraví p i práci a technologické postupy dané výrobcem. 
Všechny pracovní úkony budou vykonávat osoby s pat i"nou zp#sobilostí. Pracovníci budou 
seznámeni se zásadami bezpe"nosti práce. Investor zajistí koordinátora BOZP. 
 
5) Uspo#ádání a bezpe nost staveništ! z hlediska ochrany ve#ejných 
zájm" 
 
Uspo ádání staveništ! bude  ešeno dle platných bezpe"nostních p edpis#, norem, 
vyhlášek a zákon#, které zaru"ují bezpe"nosti provozu a ochranu sousedních území. 
 
6) Za#ízení staveništ! 
 
Staveništ! bude po celém obvodu oploceno, to bude trvat do ukon"ení staveništ!. Jeho 
funkcí je zabránit vniku na staveništ! nepovolaným osobám a zamezeno možnému zran!ní 
osob. 
Stavební materiál bude skladován na staveništi, bude umíst!n na vyhrazené ploše na 
d ev!ných paletách. Tento materiál je ur"ený jen pro krátkodobé uskladn!ní, bude chrán!n 
p ed vn!jšími vlivy plastovou fólií. Pro za ízení staveništ! budou použity provizorní do"asné 
objekty a to p edevším je stavební bu$ka, kontejner na su' a chemické WC.  
 
7) Popis staveb za#ízení staveništ! vyžadující ohlášení 
 
P i výstavb! nebudou použity stavby, které vyžadují stavební ohlášení. Použité za ízení 
staveništ! budou typové staveništní bu$ky, jež nevyžadují stavební základy. Po ukon"ení 
stavby budou tyto objekty odvezeny. 
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8) Vliv stavby na životní prost#edí 
 
Výstavba administrativní budovy nebude mít negativní vliv na životní prost edí. Po celou 
dobu výstavby nebude narušena ekologie krajiny a nebudou ohroženi žádní živo"ichové.  
P i výstavb! bude zvýšená hlu"nost a v míst! stavby se budou vytvá eny vibrace vzniklé 
p i práci se stroji. Bude však kladen d#raz na nep ekro"ení limit# stanovených p edpisem. 
S odpadem vniklým p i výstavb! bude nakládáno dle p edpis# a nebude vnikat žádná 
nelegální skládka.  
 
9) Orienta ní lh"ta výstavby 
 
P edpokládaná doba trvání výstavby je 18 m!síc#. Termín zahájení a ukon"ení stavby 
bude ur"en investorem a bude vázáno na datu vydání stavebního povolení. Po ukon"ení prací 
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5. Technická zpráva 
 
1) Ú el objektu 
 
 Stavební parcela "íslo 28/11 se nachází v katastrálním území m!sta Nový Ji"ín. Plocha 
pozemku je p ibližn! 6000m2. Vjezd na pozemek je z ulice Dolní Brána, která lemuje 
východní stranu pozemku. Pozemek v sou"asn! dob! slouží jako park, d íve na n!j stála 
bytová zástavba, která se zbourala. P es pozemek je vedena komunikace pro p!ší, pozemek 
není oplocen. Parcela je umíst!na v centru m!sta a je situována v rovinatém území. P i 
provedení inženýrsko-geologických zkoušek nebyl zaznamenán radon. Objekt bude napojen 
na stávající inženýrské sít!, které jsou dostupné z ulice Dolní Brána. 
 
2) Zásady architektonického, funk ního, dispozi ního a výtvarného 
#ešení  
  
 Návrh budovy respektuje typologické zásady. Snahou bylo vytvo it funk"ní d#m, který 
bude pohodlný a nezávadný pro své uživatele. 
  Administrativní budova je dvoupodlažní, nepodsklepená a je obdélníkového p#dorysu. 
Každé podlaží obsahuje kancelá ské prostory, sociální za ízení, kuchy$ku a úklidovou 
místnost. První nadzemní podlaží je p izp#sobenu imobilním pracovník#m. Je pro n! 
vybudováno sociální za ízení, kuchy$ka a samoz ejm! i kancelá e. V prvním nadzemním 
podlaží se také nachází technická místnost budovy, kde je umíst!n plynový kondenza"ní kotel 
a zásobník teplé vody. Objekt je navržen pro dvacet pracovník# bez p edpokládaného p ístupu 
pro ve ejnost. Kancelá e jsou navrženy na východní stranu. Sociální za ízení, kuchy$ka, 
technická místnost a schodišt! jsou orientovány na západní stranu. 
  
3) Kapacity užitkové plochy, obestav!né prostory, zastav!né plochy, 
orientace 
 
 Plocha zastav!ná objektem:       277,44 m2 
 Obestav!ný prostor objektu:     1 663 m3 
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4) Technické a konstruk ní #ešení objektu 
 
Administrativní budova je navržena jako dvoupodlažní budova nepodsklepená a má 
plochou st echou. Její nosnou "ást tvo í železobetonový montovaný skelet, který je dozd!ný 
keramickými tvárnicemi tlouš'ky 300 mm. Pláš' budovy je zateplen kontaktním zateplovacím 
systémem z šedého polystyrenu o tlouš'ce 180 mm. Strop je navržen z nosník# a keramických 
vložek MIAKO. Vnit ní p í"ky jsou o tlouš'kách 80, 140 a 250 mm. Pro vyzd!ní vnit ních 
p í"ek je využit systém POROTHERM. 
 
a. Výkopové a p#ípravné práce 
 
 Stavba bude zahájena srývkou orné p#dy, ta se použije zp!t na terénní úpravy okolí 
dom#. Vyt!žená zemina bude použita na venkovní úpravy !P ebytek zeminy bude odvezen 
na skládku ur"enou stavebním ú adem.! Bude odstran!na stávající! komunikace pro p!ší. 




Objekt je založen na betonových vyztužených základových patkách hlubokých 1200 
mm. Rozm!r vn!jších patek je 1200x1200 mm, vnit ní patky mají rozm!r 1500x1500 mm. U 
základových konstrukcí je dodržena nezámrzná hloubka 1000 mm pod terén. Základové patky 
jsou spojeny základovými prahy, na kterých je vyzd!na výpl$ová "ást skeletu. Základy musí 
rovn!ž zasahovat min. 300 mm do rostlého terénu (po sejmutí ornice). Pod zd!nými tenkými 
p í"kami p ízemi není nutné základový pas provád!t, nebo' podkladní beton leží na násypu      
a je vyztužen KARI sítí 150/150/6. Beton je pevnosti C16/20. Všechny pr#niky základovou 
konstrukcí jsou chrán!ny chráni"kou. Jedná se o p ípojky kanalizace, vody a plynu.  
  
c. Svislé konstrukce 
 
 Svislé konstrukce jsou navrženy z železobetonových sloup#, které mají rozm!r 250 x 250 
mm. Tyto sloupy jsou vypln!ny keramickými tvárnicemi POROTHERM PROFI tlouš'ky 300 
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mm. Vnit ní p í"ky jsou tlouš'ky 80, 140 a 250 mm jsou také provedeny pomocí systému 
POROTHERM. Celý obvodový pláš' je pak zateplen tepelnou izolací, která je provedena 
kontaktním zp#sobem tl. 180 mm. 
 
d. Vodorovné konstrukce 
 
 Konstrukce stropu nad prvním nadzemí "ástí je navržena z POROTHERM systému. Je 
tvo en cihelnými vložkami MIAKO 19/62,5 PTH a keramobetonovými stropními nosníky 
vyztuženými sva ovanou prostorovou výztuží. Tlouš'ka stropu je 270 mm. Nosníky jsou 
uloženy na skeletový železobetonový pr#vlak. V úrovni stropu je vyroben železobetonový 




 Vnit ní schodišt! je dvouramenné a s mezipodestou a zrcadlem. Rameno je velikosti 1200 
mm, zrcadlo je velikosti 300 mm. Schodišt! je navrženo z ocelových schodnic, p iva ených 
k podestovým a stropním nosník#m. Podesty i ramena budou vytvo eny použitím ztraceného 
bedn!ní pomocí trapézových plech# a dobetonávkou s vloženou kari sítí. Stupn! jsou 
vytvo eny nadbetonávkou a jsou pak obloženy dlažbou. Zábradlí je p iva eno ke schodnici. 




 P#dorysný tvar st echy je obdélník. Konstrukce st echy je navržená jako plochá, 
jednopláš'ová se sklonem 4°. Nosnou "ást tvo í lepený d ev!ný nosník, který je p ichycen    
do železobetonového pr#vlaku, který je sou"ástí montovaného skeletu. Spojení je provedeno 
pomocí ocelových úhelník#, které jsou nast eleny do pr#vlaku skeletu. Ocelové úhelníky jsou 
k d ev!nému nosníku p išroubovány. Na nosníky jsou p ipevn!ny hoblované palubky,na které 
je položena parozábrana, dále pak tepelná izolace z expandovaného polystyrenu tlouš'ky 250 
mm, pojistná hydroizolace a nejvrchn!jší vrstvu tvo í st ešní fólie z m!k"eného PVC 
s výztužnou vložkou ze sklen!né rohože. St echa je  ešena bez p esah# a bez atiky. St echa je 
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olemována záv!trnou lištou z pozinkovaného plechu s polyesterovou úpravou. Deš'ová voda 




Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozních požadavk# budovy.  
Skladby jednotlivých podlah jsou uvedeny ve výkresu  ezu budovy. Jedná se p evážn!      
o keramickou dlažbu na chodbách, kuchy$ce, sociálním za ízení a úklidové místnosti. 
Kancelá e jsou vybaveny koberci. 
 
h. Izolace proti zemní vlhkosti 
 
 Na podkladní beton v prvním nadzemním podlaží je položena hydroizola"ní vrstva, ta je 
navržena z SBS modifikovaného asfaltového pásu Glastek 40 Special MINERAL. 
 
i. Tepelná a kro ejová izolace 
 
 V podlaze prvního nadzemního podlaží je položena tepelná izolace do podlah RIGIPS 
NEOFLOOR tlouš'ky 160 mm. Základové patky jsou z vn!jší strany opat eny tepelnou 
izolací z extrudovaného polystyrenu STYRODUR C tlouš'ky 100 mm. 
 Ve druhém nadzemním podlaží je v podlaze vložená kro"ejová izolace ROCKWOOL 
STEPROCK ND tlouš'ky 50 mm. 
 Železobetonové sloupy jsou zatepleny izolací z extrudovaného polystyrenu BAUMIT 
XPS-R tlouš'ky 50 mm. Na ní je nalepena izolace z šedého polystyrenu RIGIPS GREY 
WALL 033 tlouš'ky 180 mm. Touto izolací budou zatepleny i obvodové zdivo. 
 St ešní konstrukce bude zateplena pomocí expandovaného polystyrenu  RIGIPS EPS 100 
S STABIL tlouš'ky 250 mm. 









 V objektu je navržen komín schiedel absolut s jedno pr#duchovou a více ú"elovou 
šachtou. Komín je nutno provád!t dle pokyn# výrobce, aby byl zaru"en jeho bezpe"ný            
a správný provoz. Minimáln! jednou ro"n! bude nutné provád!t jeho revizi odborn! 
zp#sobilou osobou 
 
k. Zpevn!né plochy 
 
 Komunikace je zpevn!na pomocí zámkové dlažby a je uložena dle technologických 
p edpis#. Rozhraní dlažby je vykreslenou betonovou obrubou.   
 
l. Výpln! otvor" 
 
 Okna jsou vyrobena z plastového osmi komorového rámu, sou"initel tepelní vodivosti 
okna je U = O,8 W/ ! " #. Zasklení je provedeno z izola"ního trojskla, s plastovým 
distan"ním ráme"kem (U = 1,1 W/ ! " #). Kování je provedeno pro otvíravé i sklopné 
otev ení. Povrchová úprava rámu oken je  ešena pomocí probarvení plastové hmoty imitací 
sv!tlého dubu. Sou"ástí dodávky okna bude i vnit ní plastový parapet tlouš'ky 12 mm a také 
vyp!n!ní ost!ní PUR p!nou a ut!sn!ní ost!ní okenní komprima"ní páskou. 
 Vstupní dve e jsou zhotoveny z plastu se strukturovaným sklem.  Jsou z  ¾  prosklené 
izola"ním strukturovaným dvojsklem. Vnit ní dve e jsou z d evot ísky s voštinovou výplní, 
povrchovou úpravou dekor dub-lamino.  
 P ed výrobou veškerých výplní otvor# je nutno provést zam! ení stavebních konstrukcí 
 
m. Vnit#ní omítky 
 
 Vnit ní omítky jsou tenkovrstvé, jejich tlouš'ka je 10 až 15 mm. Povrch p ed nanesením 
omítky musí být pevný bez uvoln!ných "ástic, bez prachu a suchý. Jako omítka je použita 
POROTHERM UNIVERSAL. 
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 V místnostech se sociálním za ízení je navržen keramický obklad. Výška je uvedena      
ve výkresech p#dorysu. 
 
n. Klempí#ské výrobky 
 
 Klempí ské výrobky zahrnují okapový p#lkruhový žlab, žlabový kotlík, háky, svislé 
potrubí, oplechování komínu a st echy a také záv!trnou lištou. Tyto produkty jsou zhotoveny 
z hliníkového plechu tl. 0,6 mm, který je opat en polyesterovým lakem. Rozm!ry a jiné 
specifikace je možné nalézt ve výpisu klempí ských prvk#, který se nalézá ve výkresové "ásti. 
  Všechny použité materiály navazující na klempí ské výrobky musí být s použitým 
materiálem klempí ských výrobk# kompatibilní (p edevším spojovací materiál atd.) 
 
o. Záme nické výrobky 
 
 Schodiš'ové zábradlí je vytvo eno z ocelových kruhových pr# ez#, které jsou zakotveny 
z boku do schodiš'ové desky. 
 Schodišt! je vytvo eno pomocí sva ovaných I nosník#, podrobnosti jsou uvedeny           
ve výpisu prvk#. 
 
5) Tepeln! technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní  
 
Veškeré konstrukce spl$ují požadavky normy %SN 73 0540-2 [3]. 
 
6) Zp"sob založení objektu 
 
 Objekt je založen na betonových základových patkách, které jsou spojeny pomocí 
základových trám#. Na nich je pak provedena vyztužená podkladová deska. Pod vnit ními 
nenosnými p í"kami nejsou zhotoveny základové pasy. Zatížení pod t!mito konstrukcemi 
bude roznášet podkladová deska, která bude vyztužena kari sítí, která je do podkladu kladena 
dvakrát. 
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7) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost#edí 
 
 Stavba a její provoz nebude mít negativní vliv na životní prost edí. Na stavb! budou 
použity b!žené technologie, které neohrožují životní prost edí. 
 Odpady vzniklé b!hem výstavby je nutno t ídit podle druhu (palety, igelity, úlomky 
cihel), také a podle možností a následovného použití. Odpad, který lze recyklovat, bude 
odvážen na místo ur"ené pro sb!r nebo následné likvidaci odpadu. 
 T íd!ní a likvidace musí probíhat v souladu se zákonem. Zodpov!dnou osobou je v tomto 
p ípad! stavbyvedoucí, ta se stará o správné naložení s odpadem. 
 P ípadné odpady vzniklé b!hem užívání stavby jsou likvidovány místním sb!rem 
komunálního odpadu, deš'ová a splašková voda je odvedena stávající ve ejnou jednotnou 
kanaliza"ní stokou.  
 
8) Dopravní #ešení 
 
 Objekt je napojen na ve ejnou komunikaci z ulice Dolní Brána.  Komunikace pro p!ší 
bude lemovat pozemek ze severovýchodní strany.  
 
9) Ochrana objektu p#ed škodlivými vlivy vn!jšího prost#edí, 
protiradonová opat#ení 
 
 Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn!jšího prost edí není nutná v této projektové 
dokumentaci  ešit. Protiradonová opat ení nejsou nutná, jelikož pr#zkum neprokázal 
p ítomnost radonu.  
 
10) Dodržení obecných požadavk" na výstavbu 
 
 P i provád!ní musí být dodržována projektová dokumentace, platné normy a p edpisy 
pro výstavbu a bezpe"nost práce. 
 Technologie a materiály jsou dle platných technických podmínek. 
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 P i provád!ní staveních a montážních prací je t eba dodržovat požadavky na ochranu 
zdraví p i práci na staveništi. Velkou pozornost je t eba v!novat pracím ve výškách. Všichni 
pracovníci musí být seznámeni s p edpisy a musí používat ochranné pom#cky podle 
uvedených p edpis#. 
 Investor je povinen zajistit koordinátora BOZP. 
 Na staveništ! musí být omezen p ístup nepovolaným osobám. 
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6. Technická zpráva zdravotn! technické instalace 
 
1) Bilance pot#eby vody studené, teplé a povrchové, popis m!#ení 
odb!ru vody a její požadované úpravy 
 
Vodom!rná sestava je umíst!na v technické místnosti, která je umíst!na v prvním 
nadzemním podlaží. Proti legionelám bude vnit ní vodovod chrán!n  ízeným oh evem teplé 
vody ve všech "ástech rozvod#!teplé vody a to i v"etn!!cirkulace na teplotu 60 °C po dobu 
30 minut a 1x týdn!!na teplotu 70 °C. 
 
Pot eba studené vody: 
- Ro"ní spot eba vody pro 1 osobu   16m3/rok 
- Po"et osob      20 
- Ro"ní spot eba vody pro zam!stnance   16*20= 320 m3/rok 
 
Pot eba teplé vody je vypo"ítána na 152 l na den. Proto byl navržen zásobníkový oh íva", 
který by pokrýval vypo"tenou pot ebu. Zásobníkový oh íva" je navržen s objemem 160 l. 
Výpo"et je doložen v p ílohové "ásti – Vnit ní vodovod. 
 
2) Popis tlakových pom!r" vodovodu, popis  erpacích a posilovacích 
za#ízení 
 
P etlak v p ípojce udávaný provozovatelem vodovodu je 400 kPa. Podle výpo"tu 
tlakových ztrát v potrubí vnit ního vodovodu je ztráta nižší než p etlak v p ípojce, proto není 
nutno navrhovat pomocné "erpací nebo posilovací za ízení. (Celý výpo"et je doložen 








RFApwmeFdis pppppp ∆+∆+∆+∆+= min
076,206915,47016161,42100350 =++++≥
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3) Popis technického #ešení vodovodu, popis použitých materiál"  
 
Napojení vnit ního vodovodu na p ípojku vodovodu je v technické místnosti v p ízemí 
domu. V technické místnosti také probíhá oh ev vody, která je dále po objektu rozvád!na 
potrubím, které je vedeno v soklu nad podlahou a v instala"ních šachtách. Po budov! je veden 
rozvod studené a teplé vody. Cirkulace teplé vody není nutno  ešit, okruh teplé vody je 
vzdálen od zásobníkového oh íva"e do 7 m. Teplota teplé vody na výtoku u za izovacích 
p edm!t#!je 55  °C. 
Rozvody studené i teplé vody je opat eno tepelnou izolací. Pro studenou vodu je tepelná 
izolace tlustá 6 mm a pro teplou vodu je tepelní izolace tlustá 25 - 40 mm. Návrh tepelné 
izolace je odložen v p íloze.  
Pro rozvod vody v objektu je použito plastových trubek z polypropylenu v tlakové t íd! 
PN 16. Plastové potrubí z tohoto materiálu se vyzna"uje dlouhou životností a hygienickou 
nezávadností. 
Ležaté potrubí je vedeno v minimálním spádu 0,05 % k vypoušt!cím ventil#m. 
K umyvadl#m a d ezu jsou navržené pákové baterie. Dimenze potrubí je doloženo výpo"tem 
v p íloze (Vnit ní vodovod) je také patrné ve výkresech. 
 
4) Popis  erpacích za#ízení, technického #ešení kanalizace, použitých 
materiál" a ur enými parametry a technologickými postupy 
 
Návrh p ipojovacího, odpadního i svodného potrubí je  ešen dle %SN 12056-2 (Vnit ní 
kanalizace- Gravita"ní systémy- "ást 2: Odvád!ní splaškových odpadních vod- Navrhování    
a výpo"et) a %SN 756760 (Vnit ní kanalizace). Návrh a výpo"et dimenzí potrubí v"etn! 
výpo"tu pr#toku splaškových vod je uveden v p íloze - Kanalizace. 
 Odpadní vody od za izovacích p edm!t# jsou svedeny pod základovou desku              
a vyvedeny mimo objekt, sm!rem k ve ejné kanaliza"ní stoce uli"ní na ulici Dolní Brána. 
Prostup potrubí základovou konstrukcí je opat en chráni"kou. V trase kanaliza"ní p ípojky je 
osazena revizní plastová šachta WAVIN Terga 600, do které ústí i deš'ová voda. V!tev 
odpadního potrubí jsou z materiálu HT 110, Nejvzdálen!jší v!tev je vyvedena 500 mm nad 
st ešní rovinu, zakon"eno ventila"ní hlavicí. Ostatní v!tve jsou opat eny p iv!trávacím 
ventilem. 
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 P ipojovací potrubí má sklon 3% a je vedeno v instala"ních šachtách. U všech 
za izovacích p edm!t# je umíst!ná zápachová uzáv!rka. 
 Svislé odpadní potrubí je vedeno v instala"ních šachtách. V prvním nadzemním 
podlaží je umíst!ná nika ve výšce 1000 mm nad podlahou, ta je ur"ena pro "išt!ní svislého 
odpadního potrubí. %istící kus je umíst!n na t ech svislých svodech, viz výkres. Svislé potrubí 
se p i p echodu do svodného potrubí se dimenze zv!tšuje. 
 Svodné potrubí je vedeno pod 3%. Sklon potrubí je dodržen po celém rozsahu 
p ípojky. 
 Deš'ová kanalizace je navržena dle %SN 12056-3 (Vnit ní kanalizace- Gravita"ní 
systémy- %ást 3: Odvád!ní deš'ových vod ze st ech- Navrhování a výpo"et) a %SN 
756760.Výpo et deš'ové kanalizaci je uveden v p íloze. Deš'ová voda je ze st echy odvád!na 
pomocí okruhových podokapních žlab# pr#m!ru 150 mm svislého odpadního potrubí             
s pr#m!rem110 mm. Bude odvád!na do lapa"# st ešních splavenin, ze kterých je voda 
odvád!na svodným potrubím pr#m!ru 125 mm. Potrubí je uloženo v minimální nezamrzne 
hloubce 800 mm a sklon potrubí je 2%. Svodné potrubí deš'ové kanalizace je zakresleno ve 
výkrese. Projekt ne eší p ípojku deš'ové kanalizace, je zam! en na návrh vnit ní kanalizace. 
 Montáž potrubí musí být provád!na v souladu s montážními p edpisy daných systém#. 
Uložení svodného potrubí bude provedeno na pískové lóže o tlouš'ce 100 mm a obsype se    
do výšky 300mm nad povrch potrubí vhodným materiálem (písek). 
 
5) Výpo tové množství vypoušt!ných splaškových, deš'ových              
a pr"myslových odpadních vod a jejich úprava a p#ípadné 
zadržení (retence) p#ed vypoušt!ním 
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6) Popis a podmínky p#ipojení na ve#ejné  i místní vn!jší sít! 
technické infrastruktury, popis strojního vybavení a navrhovaného 
za#ízení a vybavení 
 
P ípojka  ešení pro vodovod není sou"ásti  ešení práce. Vodovodní m!rná sestava bude 
umíst!na v technické místnosti v 1.NP. 
P ipojovací potrubí má sklon 3% a je vedeno v instala"ních šachtách. Svislé odpadní 
potrubí je vedeno v instala"ních šachtách. V prvním nadzemním podlaží je na svislém potrubí 
navržen "istící kus umíst!ný 1000 mm nad podlahou, je p ístupný pomocí nik. Potrubí je také 
opat eno p ivzduš$ovacími hlavicemi.  
Výpis za izovacích p edm!t# (viz výkres p#dorysu kanalizace) 
 
 
Obr.1. Výpis za izovacích p edm!t# 
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7) P#ípadné požadavky na etapizaci postupu prací a podmínky      
pro realizaci díla 
 
Po dokon"ení montáže se musí vnit ní vodovod ješt! p ed napojením na ve ejný vodovod 
prohlédnout a tlakov! odzkoušet. O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje zápis. Prohlídkou 
se kontroluje, je-li vnit ní vodovod proveden podle projektové dokumentace v souladu            
s ustanovením technických norem, s hygienickými p edpisy a podmínkami stanovenými       
p i povolení stavby. Závady zjišt!né p i prohlídce se musí odstranit ješt! p ed tlakovou 
zkouškou potrubí.  
Tlaková zkouška se provede po prohlídce vnit ního vodovodu, po montáži p íslušenství, 
za izovacích p edm!t#, p ístroj# a za ízení. P ed tlakovou zkouškou se musí všechny úseky 
vnit ního vodovodu propláchnout vodou. P i proplachování musí být vypoušt!cí armatury 
ur"ené pro odkalení otev eny. Vnit ní vodovod se bude zkoušet na 1,5MPa. Po napušt!ní 
vodou a ustálení tlaku, nesmí tlak poklesnout b!hem 900s o více jak 0,02MPa. P i v!tším 
poklesu je zkouška nevyhovující. 
V p ípad! nevyhovující zkoušky je nutné závady opravit a celou zkoušku provést            
od za"átku. 
 
8) Popis za#izovacích p#edm!t" zajiš'ující užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
V objektu se nachází WC pro zdravotn!! t!lesn!! postižené osoby, s umyvadlem, 
záchodovou mísou a rozm!ry místnosti podle stanovených p íslušných podmínek.  
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7. Technická zpráva za#ízení pro vytáp!ní staveb 
 
1) Typ zdroje tepla, kotelna (na pevná, kapalná a plynná paliva), 
vým!níková, p#edávací stanice, za#ízení zp!tného získávání tepla, 
tepelné  erpadlo apod., akumula ní zdroj tepla 
 
Zdrojem tepla v budov! je plynový kondenza"ní kotel. Výkon plynového kotle je 35 kW. 
V budov! je nadržen LUNA 3 SYSTEM HT 1.3330. Tento kotel je možno p ipojit 
k zásobníkovému oh íva"i BAXI 150. Plynový kondenza"ní kotel je typu C. S nuceným 
odtahem spalin – turbo. S odvedením spalin možnosti typu C13 - C33 - C43 -C53 - C63 - C83 
- B23 
Kotel se nachází v technické místnosti v prvním nadzemním podlaží. Technická místnost 
slouží k p íprav! teplé vody i tepla. Místnost je p irozen! v!traná. 
Kotel je dodán s expanzní nádobou, ob!hovým "erpadlem, trojcestným ventilem              
a pojistným ventilem. P i výpo"tu dodaná expanzní nádoba nevyhov!la, proto bude muset být 
k okruhu p ipojena jiná s vyhovující objemem (cca12 l). Ob!hové "erpadlo je vyhovující, není 
nutno do okruhu navrhovat p ídavné ob!hové "erpadlo. Pojistné ani regula"ní ventily nebyly 
navrhovány. Vzhledem k velkému rozsahu práce, byla vypo"tena expanzní nádoba a ob!hové 
"erpadlo. Sou"ásti dodávky kotle je také neutraliza"ní nádoba u odvodu kondenzátu. Plynový 
kotel je napojen na komín pomocí horizontálnímu vedení spalin a sání Ø60/100 mm. Spaliny 
budou odvád!ny ven nad st echu. 
 
2) Klimatické (polohopisné) podmínky místa stavby a provozní 
podmínky (uvažovaná venkovní výpo tová teplota, pr"m!rná 
denní venkovní teplota v otopném období, po et otopných dn" 
v roce – po et hodin za den, po et pracovních dn" v týdnu v roce, 
krajinná oblast se z#etelem na intenzitu v!tru, poloha budovy 
v krajin!, pr"m!rná vnit#ní výpo tová teplota plný provoz/útlum, 
typ provozu- pln! automatický, ru ní, provozní režim – trvalý, 
ob asný (p#íležitostný, nep#erušovaný, p#erušovaný atd.) 
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Objekt administrativní budovy se nachází ve m!st! Nový Ji"ín v nadmo ské výšce 284 
m.n.m. Venkovní výpo"tová teplota pro danou lokalitu je -15°C. Pr#m!rná ro"ní teplota 
venkovního vzduchu je 8,2°C. V dané lokalit! se uvažuje s dv!st!"ty icetidv!mi otopnými 
dny. Objekt se nachází ve stávající zástavb! je chrán!ny, s mírnou intenzitou v!tru a je           
na rovinatém míst!.  
V objektu bude p!ti denní pracovní doba. Budova je navržena s p erušovaným zp#sobem 
vytáp!ní. P erušované vytáp!ní bude provozováno pomocí útlumu výkonu kotle. Typ provozu 
bude pln! automatický, režim vytáp!ní nep etržitý, ale tlumený. Tlumení probíhá                    
o víkendech, kdy není v objektu žádný administrativní pracovník. Všechny vytáp!né místnosti 
budou tlumeny na 15°C.  
 
3) P#ehled navrhovaných a p#edpokládaných hodnot tepeln!-
technických vlastností stavebních konstrukcí 
 
Typ konstrukce Sou"initel 




tepla UN [W/m2K] 
Vyhodnocení 
Obvodový pláš' 0,14 0,38 vyhovuje 
St ešní konstrukce 0,13 0,24 vyhovuje 
Podlaha na terénu 0,17 0,38 vyhovuje 
Strop 1.NP 0,6 1,05 vyhovuje 
P í"ka tl. 140 mm 1,2 1,3 vyhovuje 
P í"ka tl.250 mm 0,6 1,3 vyhovuje 
Okno 0,8 1,7 vyhovuje 
Dve e 1,2 1,7 vyhovuje 
 
Tab.1. Tepeln! technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
 
Sou"initele prostupu tepla byly vypo"teny za pomocí programu Teplo 2010 
 
Poznámka: požadované hodnoty sou"initele p estupu tepla nejsou brány z nové %SN 73 0540, 
která je vydána v  íjnu roku 2011, z toho d#vodu, že výpo"ty prob!hly p ed vydání této %SN. 
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4) P#ehled tepelných ztrát budovy po místnostech s uvedením ztrát 
prostupem, v!tráním, celkových ztrát, p#ehled trvalých                 
a prom!nných tepelných zisk" konstrukcí 
 
"íslo místnosti název místnosti teplota c° 
tepelná ztráta / 
zisk (w) 
101 vstup 15 537 
102 chodba 15 934 
103 schodišt! 15 797 
104 kuchy$ka 15 1272 
105 WC-M-bezb 15 108 
106 WC-Ž-bezb 15 108 
107 WC- muži 15 760 
108 WC- ženy 15 861 
109 úklid. Místnost 15 202 
110 technická místnost 15 840 
111 kancelá  20 1273 
112 kancelá  20 1171 
113 kancelá  20 1236 
114 kancelá  20 1298 
115 kancelá  20 1811 
116 kancelá  20 3376 
201 chodba 15 1171 
202 schodišt! 15 774 
203 kuchy$ka 15 1404 
204 úklid. Místnost 15 242 
205 WC- muži 15 821 
206 WC- ženy 15 821 
207 depozit 15 1074 
208 kancelá  20 3065 
209 kancelá  20 2479 
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210 kancelá  20 1394 
211 kancelá  20 2169 
212 kancelá  20 3774 
 
Tab. 2. P ehled celkových tepelných ztrát místností 
P ehled tepelných ztrát v jednotlivých místnostech, celkový výstup tepelných ztát viz. 
p íloha - Vytáp!ní 
Ztráty prostupem a v!trání jsou dále uvedeny v p íloze Ztráty po místnostech vypo"tené   
v programu Ztráty 2010 
 
5) P#ehled jednotlivých vzduchotechnických za#ízení nepojených    
na rozvody tepla s uvedením jmenovitých pot#ebných tepelných 
p#íkon" (tepelného p#íkonu p#edeh#íva e, oh#íva e, p#ípadn! 
oh#íva e vody) 
 
Vzduchotechnická za ízení v objektu není p edm!tem  ešení. 
 
6) Výpo et pot#ebného tepelného p#íkonu pro oh#ev teplé vody         
a na základ! bilance p#edané specialistou zdravotní techniky 
 
Hodinová pot eba tepelného p íkonu pro oh ev teplé vody je 2,7 kW. Pot eba tepelného 
p íkonu pro oh ev je uvedena v p íloze - Vytáp!ní 
 
7) Stanovení pot#ebného tepelného výkonu zdroje tepla 
 
Pro oh ev teplé vody je do administrativní budovy navržen zásobníkový oh íva" BAXI 
160 l. Zásobník je napojen na tepelný zdroj – plynový kotel. Zásobník má v technických 
podkladech uveden p íkon 2,4 kW. 
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8) Stanovení a p#ehled ro ní pot#eby tepla na vytáp!ní, 
vzduchotechniku a p#ípravu teplé vody, celková ro ní pot#eba 
tepla v MWh/rok 
 
Výpo"et ro"ní pot eby tepla byl proveden na www.tzb-info.cz. Celková ro"ní pot eba 
energie a oh ev teplé vody je 293 GL/rok (81,4 MWh/rok). 
 
9) Výpo et hodnoty p#ípojného výkonu zdroje tepla, vycházející       
z hodnot pot#ebného tepelného p#íkonu pro vytáp!ní, 
vzduchotechniku a oh#ev teplé vody 
 
P ídavný zdroj tepla pro vytáp!ní a oh ev teplé vody nebyl navržen. 
 
10) popis p#ípojky primárního média, nominální parametry, sjednané 
množství odb!ru (tepelný p#íkon a ro ní odb!r) 
 
Topný okruh je pln!n vodou. Voda do kotle je p ivád!na p es p ipojený zásobník teplé 
vody. Výrobce uvádí, že potrubí mezi kotlem a zásobníkem musí být ½´´. Veškeré potrubí 
topného okruhu je provedeno z m!di. 
 
11) popis vým!níkové/p#edávací stanice tepla, umíst!ní, parametry 
primární a sekundární strany zabezpe ovací za#ízení a regula ní 
systém 
 
Zabezpe"ovací a regula"ní systémy nebyly sou"ásti  ešení zadání. 
 
12) umíst!ní zdroje tepla, požadavky na dispozi ní a stavební #ešení 
 
Plynový kotel je umíst!n v interiéru budovy. Nachází se v technické místnosti, která je 
p irozen! v!traná. Plynový kotel je p ipevn!n na svislou nosnou konstrukci. Kolem kotle se 
nenachází ho lavý materiál. 
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13) Výpo et v!trání kotelny, #ešení p#ívodu a odvodu vzduchu, 
stavební a technické #ešení 
 
St!ny technické místnosti jsou sv!tlé, hladké a myjí omyvatelné plochy. 
Dodaný kotel má atmosférický ho ák s uzav enou spalinovou cestou – provedení C – 
nucený odvod spalin (turbo) 
Bude však zajišt!no minimální intenzita v!trání l= 0,5h-1. V!trání kotelny je provedeno 
pomocí oken. Jedná se o p irozené v!trání. 
Kotelna je v administrativní budov! v technické místnosti prvního nadzemního podlaží. 
Vstup do této místnosti je p es úklidovou místnost, která je spojena s hlavním vstupem         
do budovy.  
Pro kotel je vybráno odd!lené potrubí odtahu spalin a sání. Tento typ umož$uje odtah 
spalin jak vn! budovy, tak p es jednotlivé kou ovody. Sání spalovaného vzduchu m#že být 
provád!no v jiných zónách  než je vyúst!ní odtahu spalin. Sada d!leného odkou ení se skládá 
z reduk"ní spojky odtahu spalin (100/80) a ze spojky sání vzduchu. Používají se t!sn!ní          
a šrouby spojky sání vzduchu, které sundalo ze zátky. Montáž a umíst!ní "ástí d!leného 




Obr.2.Koleno p ipojení kotle a potrubí odtahu spalin 
 
Koleno o 90˚ umožní p ipojit kotel k potrubí odtahu spalin a sání jakéhokoli sm!ru díky 
možnosti rotace o 360˚. 
 








Obr.4.!Instalace s d!leným horizontálním vedením odtahu spalin a sání 
 
14) výpo et pr"#ezu kou#ovodu a komínu 
 
Výpo"et p ibližného pr#m!ru komínu byl proveden na www.tzb-info.cz. Podle 
pomocného výpo"tu je pr#m!r komínu p ibližn! 180 mm. Skute"ný výkon kotle je 35 kW, 
v pomocném výpo"tu je uvedeno pouze výkon kotle 30 kW a 40 kW. Byla zvolena v!tší 
hodnota, proto m#že být skute"ný pr#m!r komínu menší. 
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Výpo"et provedená na webových stránkách: 
 
 
15) #ešení požární bezpe nosti kotelny 
 
Požární bezpe"nost není p edm!tem  ešení projektové dokumentace. 
 
16) popis uvažovaného otopného systému (vodní, parní, nemrznoucí 
kapalina, apod.) nominální teplotní spád, tlakové pásmo, typ 
okruh" rozvodu tepla (jednohubkové, dvoutrubkové) 
 
Navrženým zdroje tepa je plynový kondenza"ní kotel. Pro topný okruh je navržen 
teplotní spád 55/45°C. Soustava je provedena jako dvoutrubková, celý ob!h je navržen jako 
nucený. Ob!hové "erpadlo je dodáno sou"asn! s kotlem. Dopravní výška musí být 4,1bm. 
Expanzní nádoba zabudovaná v kotli není dostate"ná, proto je v okruhu navržena dopl$ující 
s objemem 12 litr#.  
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17) rozd!lení otopného systému na jednotlivé okruhy, jejich tepelný 
výkon, pr"tok 
 
Soustavu není nutné d!lit na jednotlivé okruhy z d#vod# stejného využití místností. 
 
18) tlaková ztráta, zp"sob regulace (kvantitativní, kvalitativní), 
parametry ob!hových  erpadel, regula ních ventil" 
 
Tlaková ztráta, návrh ob!hového "erpadla je uvedeno v p íloze - Vytáp!ní. 
V kotli je zabudovaná ekvitermní regulace. Hlavice jsou umíst!ny na každém otopném 
t!lese. Otopná vody v systému se bude regulovat na základ! venkovní teploty. Návrh 
regula"ních není sou"ástí projektové dokumentace. Zp#sob regulace je pro objekt jen 
doporu"ený. 
 
19) popis páte#ních a podružných rozvod", vedení, umíst!ní 
 
Rozvod pro vytáp!ní je navržen z 1. nadzemního podlaží. Trubní rozvod je veden         
pod stropem 1.NP. V objektu jsou navrženy dva rozvody, ten nejvzdálen!jší je uvažován také 
jako hlavní v!tev. Návrh tlakových ztrát potrubí a dimenze je nejprve provedena na hlavní 
v!tvi – nejmí$ p íznivá. Pak následovala dimenze druhé v!tve. Potrubní rozvody, které jsou     
z m!di, jsou vedeny pod stropní konstrukci. Z tohoto rozvodu jdou p ipojeny otopné t!lesa 
z prvního   i druhého nadzemního podlaží. Rozvody jsou tepeln! izolovány dle výpo"tu, který 
je p iložen v p íloze - Vytáp!ní. 
 
20) zp"sob vyregulování a vyvážení soustavy rozvodu tepla 
 
Regulace je zajišt!na pomocí prostorových termostat#. 
 
- 40 - 
 
21) zabezpe ení a dopl%ování otopné soustavy vodou, úprav                
a dopl%ovací vody 
 
Kotel a celá topná soustava se napouští "istou, chemicky neagresivní m!kkou vodou.  
V p ípad!, že nebudete topný systém b!hem zimy používat a v p ípad! nebezpe"í mrazu, 
doporu"uje se smíchat vodu v systému s vhodnými nemrznoucími sm!smi ur"enými k tomuto 
ú"elu (nap . polypropylénový glykol spolu s prost edky zabra$ujícími usazování kotelního 
kamene a korozi). Elektronické ovládání kotle je opat eno funkcí proti zamrznutí v okruhu 
vytáp!ní, která se aktivuje, když je teplota vody p ivád!né do systému nižší než 5 ˚C. Tato 
funkce uvede do provozu ho ák, který pracuje až do doby, kdy teplota p ivád!né vody 
dosáhne hodnoty 30 ˚C.  
V p ípad!, že nebudete kotel používat a mohlo by dojít ke snížení teploty okolního 
prost edí pod bod mrazu, je nutné zajistit okruh teplé užitkové vody, nap . vypušt!ním vody 
ze systému TUV. 
 
22) tlakové pom!ry p#i vychladlé soustav! (plnící tlak, provozní tlak, 
maximální tlak, otevírací tlak pojistného ventilu) 
 
Maximální provozní tlak soustavy 250 kPa. 
KoteL, je t eba pravideln! kontrolovat (alespo$ 1 - krát týdn!), zda neuniká voda z kotle nebo 
z topného systému. Tlakom!r umíst!ný ve spodní "ásti kotle musí ukazovat hodnoty min. 0,8 
baru. V p ípad! nižší hodnoty je nutné doplnit topnou vodu na hodnotu p edepsanou, ale vždy 
jen tehdy, má-li voda v celém topném systému teplotu asi 20˚C. 
 
23) výpo et pojistného ventilu 
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24) popis zp"sobu vytáp!ní jednotlivých typ" prostor" a provoz" 
 
Prostory administrativní budovy jsou vytáp!ny pomocí otopných ploch deskových 
radiátor#. Tyto otopné plochy jsou umíst!ny ve všech d#ležitých prostorách administrativní 
budovy, kde je bude p ítomnost lidí. Jelikož WC a úklidové místnosti mají být vytáp!ny       
na výkon 200W, nejsou v místnostech uvedeny.  
 
25) popis otopných ploch, umíst!ní, zp"sob p#ipojení na tepelnou 
soustavu, regulace, teploty v prostoru 
 
Do administrativní budovy jsou navrženy deskové otopné t!lesa firmy KORADO. 
V místnostech jsou na st!nu upevn!ny radiátory typu RADIK KLASIK.  T!lesa jsou 
v místnostech upev$ovány pod okno, jejich výška je 600 mm. Délky radiátor# se liší, tlouš'ky 
t!les jsou 100 a 66 mm, jsou vybrány typy 22 a 21. 
V kancelá ích je zvolena teplota 20°C, na chodbách, sociálních za ízení, kuchyn!k           
a technické místnosti je zvolena teplota 15°C. 
Regulace otopného systému je provedena pomocí ekvitermní regulace. 
 
26) popis p#ipojení vzduchotechnických za#ízení na otopnou soustavu, 
zp"sob, regulace, teploty v prostoru 
 
Není p edm!tem  ešení. 
 
27) parametry ob!hových  erpadel, regula ních ventil" 
 
Výpo"et ob!hového "erpadla pro otopnou soustavu je p iložen v p íloze.  
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28) m!#ení spot#eby tepla, instalace m!#i " spot#eby tepla, umíst!ní, 
typ, vyhodnocení 
 
Vyhodnocování a m! ení spot eby tepla není sou"ástí projektové dokumentace. 
 
29) popis zp"sobu p#ípravy teplé vody, p#ipojení na otopnou 
soustavu, tepelný výkon 
 
Teplá voda se v objektu p ipravuje pomocí zásobníkového oh evu. V budov! je navržen 
150 litrový elektrický zásobníkový BAXI 160 l, který je také zapojen i na plynový 
kondenza"ní kotel LUNA 3SYSTÉM HT. Sou"ástí dodávky plynového kotle je i trojcestný 
ventil, na který se napojuje zásobníkový oh íva". Regulace oh evu tepla je závislá                 
na trojcestném ventilu. V otopném období bude zásobník napojen na kotel, v lét! bude 
zásobníková oh ívací jednotka sloužit samostatn!. 
 
30) zp"sob regulace p#ípravy teplé vody 
 
Regulace p ípravy topné vody je navržena pomocí trojcestném p epínacím ventilu              
a teplotním "idle zásobníku teplé vody. Jednou za týden bude nádoba oh átá na teplotu 70°C 
po dobu 30 minut v d#sledk# možnosti výskytu zárodk# legionely. Oh ev na 70°C bude 
probíhat vždy v no"ních hodinách, kdy se v budov! nenacházejí pracovníci administrativy. 
 
31) typy navržených za#ízení 
 
Plynový kondenza"ní kotel BAXI – LUNA3 SYSTÉM HT 1.330 
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32) potrubí, nát!ry, izolace, zav!šení, uložení, kompenzace 
 
M!d!né potrubí je navrženo dle pot eby tepelného výkonu t!lesa, výpo"et je p iložen         
v p íloze.  
Pro potrubí je navržena tepelná izolace pro p ípadné tepelné ztráty. Návrh tlouš'ky izolace 
otopného potrubí bylo provedeno na www.tzb-info.cz a je uvedeno v p íloze - Vytáp!ní. 
Použitá tepelná izolace ROCKWOOL PIPO ALS tlouš'ky 25mm, 30mm, 40mm a 50 mm. 
Každé t!leso je p ipevn!no pomocí konzol, které dodává výrobce radiátor#. T!leso také je 
opat eno automatickým odvzduš$ovacím ventilem, vypoušt!cím kohoutem, regula"ním 
šroubením a termostatickým ventilem. 
 
33) výpis materiál" potrubí jednotlivých  ástí soustavy, definice 
nát!r", tepelných izolací, popis zp"sobu zav!šení potrubí, uložení, 
kompenzace 
 
Výpis použitých materiál# potrubí, tepelných izolací je doložen v p íloze – Vytáp!ní. 
Potrubí je vedeno p evážn! pod stropem prvního nadzemního podlaží. P i postupu vedení   
k otopným t!les#m je použito uchycení pomocí m!d!ných úchyt# do st!nové konstrukce. 
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8. Stavební tepelná technika 
 
1) Sou initel prostupu tepla 
 
Sou"initel prostupu tepla je tepelný tok procházející skrze pevnou konstrukci               
z jednoho prost edí do druhého prost edí. Je to velikost tepla prošlé na 1m² plochy konstrukce 
p i teplotním spádu daných prost edí 1K. Zna"ka je U a jednotka je W/m²·K. 
 
U ≤ UN     [W.m-2.K-1]       (1) 
U = 1/RT        (2) 
 
RT  odpor p i prostupu tepla [m2.K/W] 
 
RT = (Rsi + R + Rse)       (3) 
 
R  tepelný odpor konstrukce  [m2.K/W]  
 
R = Σdj/λj        (4) 
 
Rsi odpor p i p estupu tepla na vnit ní stran! konstrukce [m2.K/W]  
Rse  odpor p i p estupu tepla na vn!jší stran! konstrukce [m2.K/W]  
 
 Pro diplomovou práci jsou posouzeny ochlazované konstrukce. Výpo"et sou"initele 
prostupu tepla je proveden pro obvodový pláš', st ešní konstrukci a podlahu na zemin!. Pro 
posouzení sou"initele prostupu tepla je použit program Teplo 2010. Výsledky jsou 
porovnávány s %SN 73 0540-2  
 Posuzovaná konstrukce obvodového plášt! je navržena keramických tvárnic tl.300 
mm. Pláš' je zateplen šedým polystyrenem tl. 180 mm. Do výpo"tu plášt! je zahrnut tepelný 
most železobetonového sloupu, který je opat en XPS tl. 50 mm a šedým polystyrenem tl. 180 
mm.  
 Plochá jednopláš'ová st echa je zateplena EPS v tlouš'ce 220 mm. 
 Podlaha na terénu je zateplená EPS ur"eným do podlah v tl. 160 mm. 
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Typ konstrukce Sou"initel 




tepla UN [W/m2K] 
Vyhodnocení 
Obvodový pláš' 0,14 0,38 vyhovuje 
St ešní konstrukce 0,13 0,24 vyhovuje 
Podlaha na terénu 0,17 0,38 vyhovuje 
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2) Teplotní faktor vnit#ního povrchu konstrukce 
 
Pro hodnocení teplotního faktoru jsou vybrány t i detaily. Je vybrán styk dvou st!n – kout, 
styk st!ny a stropu a detail st!ny a podlahy na terénu.  
Vybrané detaily jsou po"ítány pomocí programu Area 2010. Výstupy z tohoto programu jsou doloženy 
v p ílohové "ásti. Výsledky jsou porovnávány s %SN 73 0540-2  
 
 
         (5) 
 
 si nejnižší povrchová teplota [°C]  
 ai teplota na vnit ní stran! hodnocené konstrukce [°C] 
 e teplota na vn!jší stran! hodnocené konstrukce [°C] 
 
frsi ≥ f rsi ,N        (6) 
 
frsi teplotní faktor povrchu konstrukce [-] 
frsi,N požaovaná hodnota nejnižšího faktoru konstrukce [-] 
 
 























St!na-strop 18,7 0,955 0,805 vyhovuje 
St!na-st!na 14,46 0,834 0,805 vyhovuje 
St!na-podlaha na terénu 16,22 0,884 0,805 vyhovuje 
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Obrázky s teplotním polem vybraných detail" 
 
 
Obr.5. Pole teplot pro detail St!na- strop 
 
Obr. 6. Pole teplot pro detail st!na -st!na 
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Obr. 7. Pole teplot pro  detail st!na – podlaha naterénu 
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3) Lineární  initel prostupu tepla 
 
Lineární "initel prostupu tepla ( [W/(m.K)] charakterizuje tepelný most nebo 
tepelnou vazbu z hlediska prostupu tepla. Vyjad uje množství tepla  [W], které projde 1 m.b 
tepelného mostu (vazby) p i teplotním spádu 1K 
 
         (7) 
L2D  teplotní pole dvojrozm!rné [W/m.K] 
Uj sou"initel prostupu tepla konstrukci [W/m2.K] 
lj délka [m] 
 
(K,N  ≥ )N        (8) 
 
!K lineární "initel prostupu tepla [W/m.K] 
!K,N normový požadavek lineárního "initele prostupu tepla [W/m.K] 
 
P i posouzení lineárního "initele prostupu tepla jsou posuzovány stejné detaily jako u 
teplotního faktoru vnit ního povrchu. Vypo"tené hodnoty lineárního "initele nejsou uvád!ny 
v programu Ztráty 2010. Hodnoty jsou nahrazeny korek"ními "initeli, volené nápov!dou programu. 
Výpo"et je proveden v programu Area 2010 a výstupy z tohoto programu jsou uvedeny 

































St!na-strop 0,000 1,825 -1,464 0,6 vyhovuje 
St!na-st!na 0,464 1,928 -0,059 0,6 vyhovuje 
Podlaha na terénu 0,476 1,436 0,0423 0,2 vyhovuje 
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4) Pokles dotykové teploty 
 
Sou"ástí dokumentace je posudek pro pokles dotykové teploty.  
Posuzovaly se dva druhy skladeb podlahy. U obou podlaží je navržená podlaha 
koberec a keramická dlažba. Koberec je navržen pouze pro kancelá ské prostory, ostatní 
prostory (kuchy$ky, WC a úklidové místnosti) je navržena keramická dlažba. 
Vyhodnocení, zda podlaha vyhovuje, je provedeno pomocí vztahu: 
 
 ∆ θ10  ≤  ∆ θ10 ,N    [°C]       (9) 
 
" 10 pokles dotykové teplotypodlahy [°C ] 
" 10,N požadovaná hodnoty poklesu dotykové teploty podlahy [°C ] 
 
 
V p íloze je doložen výsledek, který byl proveden pomocí programu teplo 2010. 
Posudek je proveden podle normy %SN 73 0540-2  
 
 
Tab. 6. Pokles dotykové teploty pro daný typ podlahy 
 
 Pro keramickou dlažbu nevyhoví požadavek pro pokles dotykové teploty. Jelikož se 
nejedná o prostor s trvalým pobytem lidí, není uvažováno se zm!nou druhu vrchní vrstvy 







)*10[°C ] )*10[°C ] Vyhodnocení 
Keramická dlažba 7,2 6,9 nevyhovuje 
Koberec 4,32 5,5 vyhovuje 
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5) Tepelná stabilita místnosti v letním období  
 
Tepelná stabilita v letním období posuzuje pro kritickou místnost na vzestup teploty 
vzduchu v letním období. Výsledek se vyhodnocuje podle %SN 73 0540 – 2 – bylo porovnáno 
dle staré verze normy. V dob! posuzování nebyla revize normy ješt! schválena. 
 
 ∆ θai,max  ≤  ∆ θai,max,N   [°C]      (10) 
 
" ai,max  nejvyšší denní vzestup teploty vzduchu v místnosti v letním období [°C ] 
" ai,maxN   požadovaná hodnota nejvyššího denního vzestupy teploty vzduchu v místnosti 
v letním období [°C ] 
 
 Výpo"et je proveden a vyhodnocován pomocí po"íta"ového programu Stabilita 2010.  
 Jako kritická místnost je zvolena místnost 2.11, která se nahází v druhém nadzemním 
podlaží. Tato místnost slouží jako kancelá ská místnost. Místnost je orientována západním 
sm!rem, její p#dorysná plocha je 19,98 m2 s pr#m!rnou výškou místnosti 3,78m. Kancelá  má 
dv! okna délky 2,2 m a výšky 1,75 m. 
 
    
 






Kancelá  2.11 3,12 0,5 vyhovuje 
 
Tab. 7. Nejvyšší denní vzestup teploty v letním období pro hodnocenou místnost  
 
Pro spln!ní požadavk# normy je t eba navrhnout opat ení, která by omezila vzestup 
tepla hodnocené místnosti. U kancelá i ". 2.11 je navrženo, pro spln!ní požadavk#, vnit ní 
sv!tlé žaluzie a také i reflexní sv!tlá fólie. Po takovém opat ení je je vzestup teploty             
pro místnost )*ai.max = 3,12 °C, požadavek je tedy spln!n. 
Místnost bez opat ení nevyhovovala p edpis#m výsledek programu )*ai.max je 13,72°C. 
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6) Kondenzace vodní páry 
 
Ve stavební konstrukci nesmí dojít ke kondenzaci vodní páry, ta by narušila požadovanou 
funkci. Pro hodnocení vodní práry v konstrukci se používají tyto vzorce: 
 
Mc,a = 0 [kg/m2.a]      (11) 
 
Mc,a množství zkondenzované vodní páry v konstrukci [kg/m2.a] 
  
  Mc,a, ≤ Mc,a,N        (12) 
  Mc,a,N = 0,10 [kg/m2.a]  
  Mc,a,N = 0,50 [kg/m2.a] nebo 5% plošné hmotnosti konstrukce  
  
  Mc.a.< Mev,a    [kg/m2.a]      (13) 
 
Mev ro"ní bilance zkondenzované vodní páry uvnit  konstrukce [kg/m2.a] 
 
 
Ochlazované konstrukce budovy jsou vypo"ítány v programu Teplo 2010 a jsou uvedeny 
v p íloze. Výsledky jsou porovnávány s %SN 73 0540-2  
 
 
     
 









Obvodová st!na 0,04 0,5 2,309 vyhovuje 
St ešní konstrukce 0,0003 0,1 0,055 vyhovuje 
Podlaha na terénu 0,0205 0,5 0,24 vyhovuje 
 
Tab. 8. Kondenzace vodná píry v konstrukci 
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7) Tepelné ztráty 
 
Tepelné ztráty jsou vypo"teny pomocí programu Ztráty 2010. Projekt je  ešen 
výpo"tem po místnostech, z d#vodu návrhu otopné soustavy budovy. Výsledky programu 
jsou uvedeny v p íloze projektu.  
Ztráta objektu se vypo"ítá 
 
 
         (14) 
 
HT  pr#m!rný sou"initen prostupu tepla [W/K] 
A  plocha obálky budovy [m2] 
 
 
         (15) 
 
Uem  pr#m!rný sou"initel prostupu tepla [W/m2.K] 
Uem,N požadovaná hodnota pr#m!rného sou"initele prostupu tepla [W/m2.K] 
 
 
Pro administrativní budovu je výsledná tepelná ztráta 35,7 kW. Z toho je tepelná ztráta 
prostupem 9,181 kW, tepelná ztráty v!tráním 16,05 kW a ztráta tlumeným vytáp!ním, které 
se používá pro víkendy je 10,54 kW. 
Výpo"et tepelných ztrát se provedlo pro každou místnost. Tyto tepelné ztráty místností 
jsou pokryty otopnými t!lesy. Všechny místnosti situované u exponovaného obvodu jsou 
navrženy jako vytáp!né, místnosti (wc – bezbariérové pro muže a žena a úklidová místnost) 
se volily nevytáp!ní. Tepelná ztráty t!chto nevytáp!ných místností se pohybovala kolem 
200W.  
V programu je vyhodnocen i pr#m!rný sou"initel prostupu tepla, ten je podle výsledk# 
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0,3 0,63 vyhovuje 
 
Tab.9. Pr#m!rný sou"initel prostupu tepla 
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8) Energetická náro nost budovy 
 
Energetická náro"nost budovy je celková ro"ní dodaná energie v GJ. Tato celková 
ro"ní energie je spo"tená v programu ENERGIE 2010. Hodnota celkové ro"ní dodané energie 
EP = 132,943 GJ. V tento programu je i vytvo en je Energetický pr#kaz Administrativní 
budovy. V n!m jsou uvedeny všechny pot ebné údaje o energetické náro"nosti objektu. 
M!rná ro"ní energie je spot eba energie v budov! je v protokolu z programu Energie 
uvedena EPA = 78 kWh/m2.rok. Tento výsledek je použit pro klasifikaci do energetické t ídy. 
Administrativní budova je za"azena do energetické t ídy B -  jedná se energeticky úspornou 
budovu. Pr#kaz energetické náro"nosti budovy je doložen v p íloze – Vytáp!ní. Tato 
klasifikace se provádí podle vyhlášky MPO ". 148/2007 Sb. 
V zadání práce bylo navržení nízkoenergetické budovy. Podle dosažených                    
a porovnaných výsledk# administrativní budova spl$uje požadavek na nízkoenergetickou 
administrativní budovu. 
Do výpo"etního programu je zahrnuto p erušované vytáp!ní – teplotní útlum budovy. 
V energii je zapo"ítána p estávka, které je navržena jen o víkendech. Teplota je tlumena 
v kancelá ských místnostech, které se vytápí na 20 °C, Útlum t!chto prostor je zvolen            
na 15°C. Ostatní místnosti jsou b!hem pracovních dn# vytáp!ny na 15°C, tam se tlumení 
teploty b!hem víkendu nepo"ítá. Tepelný zdroj. P i zátopu je navržen tepelný zdroj, který se 
zvýší o 15% než p i b!žném provozu. 
V programu je vyhodnocen i pr#m!rný sou"initel prostupu tepla, ten je podle výsledk# 
Uem = 0,25 W/m2.K. Budova je za azena do klasifika"ní t ídy B – úsporná.. Z tohoto 
výpo"etního programu je proveden energetický štítek obálky budovy, který je uveden 
v p íloze – Vytáp!ní. 
 





 Projekt administrativní budovy spl$uje požadavek nízkoenergetického standardu. 
Konstrukce objektu jsou navrženy z nejdostupn!jších materiál# na trhu a jsou stav!ny t!mi 
nejb!žn!jšími technologiemi. 
 Cílem bylo vytvo it funk"ní kancelá skou budovu. P i návrhu dispozice jsou 
dodrženy p edepsané typologické zásady. 
 Úkolem diplomové práce je návrh vnit ního vodovodu, kanalizace, vytáp!ní a 
zhodnocení energetické náro"nosti budovy. Budova vyhov!la všem tepelné technickým 
požadavk#m na konstrukce (bod 8. + p ílohy). P i navrhování technického za ízení budov se 
potupovalo dle p edepsaných norem a postup#. 
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QD da x s v l R l*R  pF l*R+pF
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S1 S2 0 0 1 1 0 0 0,20 20 x 2,8 1,20 0,75 1,588 1,191 7,5 5,3984 6,5894
S2 S3 0 0 1 2 0 0 0,28 25 x 3,5 1,12 0,9 1,0032 0,938 6,5 4,0756 5,0136
S3 S4 0 0 1 3 0 0 0,35 25 x 3,5 1,40 0,21 1,493 0,314 5 4,8985 5,2121
S4 S5 0 0 1 4 0 0 0,40 25 x 3,5 1,60 0,99 1,868 1,849 6 7,6777 9,5270
S5 S6 0 0 0 4 1 1 0,50 32 x 4,5 1,20 1 0,854 0,854 1,5 1,0797 1,9337
S6 S7 1 1 0 4 0 1 0,52 32 x 4,5 1,24 3,885 0,9198 3,573 1 0,7686 4,3420
S1* S2* 0 0 1 1 0 0 0,20 20 x 2,8 1,20 1,2 1,588 1,906 7,5 5,3984 7,3040
S2* S3* 1 1 0 1 0 0 0,25 25x3,5 1,00 1,135 0,831 0,943 1 0,4999 1,4430
S3* S4* 1 2 0 1 0 0 0,29 25x3,5 1,16 3,5 1,0606 3,712 1,5 1,0089 4,7210
1S 3S 1 1 0 0 0 0 0,15 20 x 2,8 1,20 0,935 1,588 1,485 4 2,8791 4,3639
2S 3S 0 0 1 1 0 0 0,20 20 x 2,8 1,20 1,15 1,588 1,826 7,5 5,3984 7,2246
3S 4S 0 1 0 1 0 0 0,25 25x3,5 1,00 0,765 0,831 0,636 1 0,4999 1,1356
4S 5S 0 1 1 2 0 0 0,32 25x3,5 1,24 0,21 1,268 0,266 5 3,8428 4,1091
5S 6S 0 1 1 3 0 0 0,38 25x3,5 1,52 0,99 1,718 1,701 6 6,9291 8,6299
6S 7S 0 1 0 3 1 1 0,48 32x4,5 1,16 1 0,798 0,798 1,5 1,0089 1,8069
7S 8S 1 2 0 3 0 1 0,50 32x4,5 1,20 0,4 0,854 0,329 1,5 1,0797 1,4085
1S* 2S* 0 0 1 1 0 0 0,20 20 x 2,8 1,20 0,825 1,588 1,310 7,5 5,3984 6,7085
2S* 3S* 1 1 0 1 0 0 0,25 25x3,5 1,00 0,1 0,831 0,083 1,5 0,7498 0,8329
3S* 4S* 0 1 1 2 0 0 0,32 25x3,5 1,24 0,95 1,268 1,205 1,5 1,1529 2,3575
5S* 4S* 0 0 1 1 0 0 0,20 20 x 2,8 1,20 1,09 1,588 1,731 7,5 5,3984 7,1293
4S* 6S* 0 1 0 3 0 0 0,38 25x3,5 1,52 0,757 1,718 1,301 1,5 1,7323 3,0328
6S* 7S* 0 1 1 4 0 0 0,43 32x4,5 1,06 1,21 0,658 0,796 5 2,8082 3,6043
7S* 8S* 1 2 0 4 0 0 0,45 32x4,5 1,1 1 0,714 0,714 1,5 0,9072 1,6212
8S* 9S* 1 3 0 4 0 0 0,48 32x4,5 1,16 0,385 0,798 0,307 1,5 1,0089 1,3161
S7 S8 0 3 0 7 0 2 0,73 40x5,6 1,13 5,717 0,5703 3,260 11 7,0208 10,2812
S8 S9 0 8 0 12 0 2 0,92 40x5,6 1,42 1,764 0,8602 1,517 11 11,0869 12,6043
pRF 124,2523 
hlavní vtev pRF 55,5032 
0,15 0,2 0,3






QD da x s v l R l*R  pF l*R+pF
(DN)









































T1 T2 0 0 1 1 0 0 0,20 20 x 2,8 1,20 0,635 1,330 0,845 7,5 5,3984 6,2429
T2 T3 0 0 1 2 0 0 0,28 25 x 3,5 1,12 0,755 0,838 0,633 1,5 0,9405 1,5732
T3 T4 0 0 1 3 0 0 0,35 25 x 3,5 1,40 0,330 1,257 0,415 5 4,8985 5,3132
T4 T5 0 0 1 4 0 0 0,40 25 x 3,5 1,60 2,230 1,578 3,519 1,5 1,9194 5,4384
T1* T2* 0 0 1 1 0 0 0,20 20 x 2,8 1,20 2,165 1,330 2,879 2,5 1,7995 4,6789
1T 2T 0 0 1 1 0 0 0,20 20 x 2,8 1,20 1,660 1,33 2,208 7,5 5,3984 7,6062
2T 3T 0 0 1 2 0 0 0,28 25x3,5 1,12 0,327 0,838 0,274 5 3,1351 3,4091
3T 4T 0 0 1 3 0 0 0,35 25x3,5 1,40 2,242 1,257 2,818 5 4,8985 7,7167
1T* 2T* 0 0 1 1 0 0 0,20 20 x 2,8 1,20 1,029 1,330 1,369 6,5 4,6786 6,0472
2T* 4T* 0 0 1 2 0 0 0,28 25x3,5 1,12 1,125 0,838 0,943 1,5 0,9405 1,8833
3T* 4T* 0 0 1 1 0 0 0,20 20 x 2,8 1,20 1,110 1,330 1,476 7 5,0385 6,5148
4T* 5T* 0 0 0 3 0 0 0,35 25x3,5 1,40 0,770 1,257 0,968 1,5 1,4696 2,4374
5T* 6T* 0 0 1 4 0 0 0,40 25x3,5 1,60 2,165 1,578 3,416 5 6,3981 9,8145
T5 T6 0 0 0 7 0 0 0,53 32x4,5 1,26 5,635 0,800 4,510 11 8,7292 13,2389
T6 T7 0 0 0 12 0 0 0,69 32x4,5 1,67 0,600 1,290 0,774 11 15,3343 16,1080
pRF 98,0226 
hlavní vtev pRF 47,9146 
Tlaková ztráta
h = 4,35 m
  = 988 kg/m 3
g  = 9,81 m/s 2
Hydraulické posouzení pívodního potrubí
Nerovnost je splnna
0,15 0,2 0,3














RFApwmeFdis pppppp ∆+∆+∆+∆+= min
076,206915,47016161,42100350 =++++≥
Stanovení poteby teplé vody
Poteba TV pro mytí osob
ni nd U3 td d
20 8 0,14 0,014 1
V o poteba TV pro mytí osob (m
3)
V d objem dávky (m
3)
n i poet uživatel
n d poet zaizovacích pedmt
U 3 objemový prtok (m
3 . h-1)
t d poet uživatel
 d souinitel prodloužení doby dávky

⋅= dio VnV
)( 3 dddd tUnV ρ⋅⋅⋅=
3





3312,00156,020 mVnV dio =⋅=⋅= 
( ) 3035,002,0100/47,176 mVnV duu =⋅=⋅= 
3001,0001,01 mVnV djj =⋅=⋅= 
Poteba TV pro nádobí
nj Vd
1 0,001
V j poteba TV pro mytí nádobí (m
3)
V d objem dávky (m
3)
n j poet jídel
Poteba TV pro úklid a mytí podlahy
nu Vd
176,47 0,02
V u poteba TV pro úklid a mytí podlahy (m
3)
V d objem dávky na 100 m
2 plochy podlahy (m3)
n u poet (výmr) ploch
Celková poteba TV
V 2p  = V 0  + V j  + V u  = 0,312 + 0,001 + 0,035 = 0,348 m
3
Stanovení poteby tepla
Teoretické teplo odebrané z ohívae v dob periody Q 2t
Q 2t teoretické teplo odebrané z ohívae v dané period (kWh)
V 2p celková poteba TV v dané period (m
3)
 2 teplota teplé vody (°C)
 1 teplota studené vody (°C)
Teplo ztracené pi ohevu a distribuci TV v dob periody Q 2z
( )1222 θθ −⋅⋅= pt VcQ
zQQ tz ⋅= 22
ztp QQQ 222 +=
( ) ( ) kWhVcQ pt 212,181055348,0163,11222 =−⋅⋅=−⋅⋅= θθ
kWhzQQ tz 106,95,0212,1822 =⋅=⋅=
27,318kWh9,106+212,18+ 222 === ztp QQQ
Q 2z teplo ztracené piohevu a distribuci TV v dob periody (kWh)
z pomrná ztráta tepla pi ohevu a dostribuci (50%)
Poteba tepla odebraného z ohívae v TV bhem jedné periody Q 2p
Q 2p teplo dodané ohívaem do TV bhem periody (kWh)
Stanovení kivky odbru
Stanovení objemu zásobníku
Q max rozdíl tepla mezi Q1 a Q2 (kWh)
V z obejm zásobníku (m
3)
 2 teplota teplé vody (°C)
 1 teplota studené vody (°C)

































Stupe krytí IP X1
Objem 160l
Stanovení tepelného výkonu zásobníku
Q 1 teplo dodané ohívaem do  TV (kWh)
t as (h)












Stanovení poteby tepla pro vytápní a ohev teplé vody
Výpoet je proveden na www.tzb-info.cz
Návrh tepelné izolace potrubí (pro vnitní vodovod) 
Návrhová teplota místnosti 20°C, rozmr trubky 20x2,8, teplota vody 55°C
Navrhuju tloušku tepelné izolace 25 mm. 
  
Návrhová teplota místnosti 20°C, rozmr trubky 25x3,5, teplota vody 55°C
Navrhuju tloušku tepelné izolace 30 mm. 
  
Návrhová teplota místnosti 20°C, rozmr trubky 25x3,5, teplota vody 55°C
Navrhuju tloušku tepelné izolace 40 mm. 
  
Návrhová teplota místnosti 20°C, rozmr trubky 20x2,8, teplota vody 10°C
Navrhuju tloušku tepelné izolace 6 mm. 
Návrhová teplota místnosti 20°C, rozmr trubky 25x3,5, teplota vody 10°C
Navrhuju tloušku tepelné izolace 6 mm. 
Návrhová teplota místnosti 20°C, rozmr trubky 32x4,5, teplota vody 10°C
Navrhuju tloušku tepelné izolace 6 mm. 
 Návrhová teplota místnosti 20°C, rozmr trubky 40x5,6, teplota vody 10°C
Navrhuju tloušku tepelné izolace 6 mm. 
 Výpoet splaškové kanalizace




Pipojovací potrubí . 1




Q1=0,35 l/s < Qmax=0,8l/s
Pipojovací potrubí . 2
(Pipojovací potrubí k umyvadlu a dezu)
Poet
1













Qww2=0,5l/s < Qmax=0,8 l/s
Pipojovací potrubí . 3





Pipojovací potrubí . 4








Zaizovací pedmt DU [l/s] DU [l/s]
záchodová mísa 2 2
2
DN 110




Pipojovací potrubí . 5




Q4=0,35 l/s < Qmax=0,8l/s























Navrhuji potrubí : 







Navrhuji potrubí : 






Navrhuji potrubí : 
Q =1,275 l/s < Q =5,6 l/s
DN 110
Zaizovací pedmt DU [l/s] DU [l/s]
umyvadlo 0,5 1
dez 0,5 1





Zaizovací pedmt DU [l/s] DU [l/s]
umyvadlo 0,5 1









Navrhuji potrubí : 
Qww4=0,935 l/s < Qmax=5,6 l/s
Qc ( Trvalý prtok ) … Qc = 0
Qp ( erpací prtok ) … Qp = 0




záchodová mísa 2,0 2










Qwws1-s1*=0,935 l/s < Qmax=7,6 l/s
vyhovuje
úsek potrubí S2-S2*
Qwws2-s2*=1,323 l/s < Qmax=7,6 l/s
vyhovuje
úsek potrubí S3-S3*
Qwws3-s3*=1,275l/s < Qmax=7,6 l/s
vyhovuje
úsek potrubí S4-S4*






slQ SWWS /935,0*11 =−
slQ SWWS /323,1*22 =−
slQ SWWS /275,1*33 =−
slQ SWWS /935,0*44 =−
úsek potrubí S1*-S4*
Qwws1*-s4*=1,87l/s < Qmax=7,6 l/s
vyhovuje
úsek potrubí S4*-S2*
Qwws4*-s2*=3,193/s < Qmax=7,6 l/s
vyhovuje
úsek potrubí S2*-S3*




slQQQ sWWssWWssWWs /87,1*44*11*4*1 =+= −−−
slQQQ sWWssWWssWWs /193,3*22*44*2*4 =+= −−−
slQQQ sWWssWWssWWs /468,4*33*22*3*2 =+= −−−
 Výpoet dešové kanalizace
 Úinná plocha stechy A
Odtok dešových vod
 Vodorovná dešová kanalizace











































































QPW = QR = 4,165 l/s 
QR=4,165 l/s  QPW=7,07 l/s VYHOVUJE
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Úsek Q[W] M[kg/h] l[m] DN R[Pa/m] v[m/s]  R·l [Pa] z [Pa] R·l+z [Pa]
1 - 2 2123 182 5,89 16 74,9 0,26 8,10 441,45 267,43 708,89
1* - 2* 2123 182 5,29 16 74,9 0,26 1,10 396,48 36,32 432,80
2 - 3 4246 364 4,13 20 74,9 0,33 1,60 309,14 86,55 395,69
2* - 3* 4246 364 4,13 20 74,9 0,33 1,60 309,14 86,55 395,69
3 - 4 7132 611 3,45 20 186,4 0,56 1,20 643,04 183,14 826,19
3* - 4* 7132 611 3,45 20 180,4 0,56 1,20 622,31 183,14 805,46
4 - 5 9051 776 3,55 20 284,2 0,71 1,20 1009,07 294,96 1304,03
4* - 5* 9051 776 3,55 20 284,2 0,71 1,20 1009,07 294,96 1304,03
5 - 6 11767 1008 4,00 20 452,7 0,92 1,20 1810,86 498,54 2309,40
5* - 6* 11767 1008 4,00 20 452,7 0,92 1,20 1810,86 498,54 2309,40
6 - 7 14145 1212 4,01 20 628,8 1,10 1,20 2521,41 720,41 3241,81
6* - 7* 14145 1212 4,01 20 628,8 1,10 1,20 2521,41 720,41 3241,81
7 - 8 15913 1364 3,41 25 266,2 0,79 1,60 907,64 497,94 1405,57
7* - 8* 15913 1364 3,41 25 266,2 0,79 1,60 907,64 497,94 1405,57
8 - 9 17681 1515 2,29 25 321,0 0,88 1,20 733,55 461,05 1194,60
8* - 9* 17681 1515 2,29 25 321,0 0,88 1,20 733,55 461,05 1194,60
9 - 10 19872 1703 3,53 25 395,4 0,99 1,20 1395,11 582,39 1977,50




Úsek Q[W] M[kg/h] l[m] DN R[Pa/m] v[m/s]

R·l [Pa] z [Pa] R·l+z [Pa]
11 - 12 2547 218 7,38 16 88,8 0,31 8,1 654,9852 769,846 1424,831
11* - 12* 2547 218 7,77 16 88,8 0,31 1,1 689,5982 104,547 794,1451
12 - 13 5094 437 4,03 20 103,1 0,40 1,6 415,0846 249,149 664,2332
12* - 13* 5094 437 4,03 20 103,1 0,40 1,6 415,0846 249,149 664,2332
13 - 14 7641 655 3,45 20 210,7 0,60 1,2 727,6078 420,438 1148,046
13* - 14* 7641 655 3,45 20 210,7 0,60 1,2 727,6078 420,438 1148,046
14 - 15 9310 798 2,82 20 298,6 0,73 1,2 842,5437 624,168 1466,711
14* - 15* 9310 798 2,82 20 298,6 0,73 1,2 841,9466 624,168 1466,114
15 - 16 12051 1033 3,66 20 472,7 0,94 1,2 1729,471 1045,8 2775,269
15* - 16* 12051 1033 3,66 20 472,7 0,94 1,2 1729,471 1045,8 2775,269
16 - 17 13686 1173 1,70 20 592,6 1,07 1,2 1007,479 1348,82 2356,302
16* - 17* 13686 1173 1,70 20 592,6 1,07 1,2 1007,479 1348,82 2356,302
17 - 18 15401 1320 3,82 25 251,1 0,77 1,6 958,9038 932,821 1891,725
17* - 18* 15401 1320 3,82 25 251,1 0,77 1,6 958,9038 932,821 1891,725
18 - 19 17429 1493 2,39 25 312,9 0,87 1,2 747,2836 895,997 1643,281




Úsek Q[W] M[kg/h] l[m] DN R[Pa/m] v[m/s]

R·l [Pa] z [Pa] R·l+z [Pa]
10 - 19 37301 3196 5,46 32 373,3 1,14 5,4 2039,873 6879,79 8919,666








celková tlaková ztráta soustavy
celková tlaková ztráta soustavy
celková tlaková ztráta soustavy
DIMENZOVÁNÍ  POTRUBÍ - VTEV 2
DIMENZOVÁNÍ  POTRUBÍ - VTEV 3
Úsek Q[W] M[kg/h] l[m] DN R[Pa/m] v[m/s]

R·l [Pa] z [Pa] R·l+z [Pa]
2 - a 1189 102 1,70 16 26,0 0,14 4,1 44,12033 84,9197 129,04
2* - a* 1189 102 1,05 16 26,0 0,14 1,1 27,25079 22,7833 50,03411
2 - b 934 80 3,15 16 15,7 0,11 4,1 49,59599 52,4008 101,9968
2* - b* 934 80 3,65 16 15,7 0,11 1,1 57,46837 14,0588 71,52713
3 - a 1528 131 1,40 16 40,0 0,19 4,1 55,95381 140,246 196,2001
3* - a* 1528 131 0,80 16 40,0 0,19 1,1 31,97361 37,627 69,60065
3 - b 1358 116 3,00 16 32,7 0,17 4,1 98,05013 110,776 208,8257
3* - b* 1358 116 3,50 16 32,7 0,17 1,1 114,3918 29,7203 144,1121
4 - a 1358 116 1,50 16 32,7 0,17 4,1 49,02506 110,776 159,8007
4* - a* 1358 116 0,90 16 32,7 0,17 1,1 29,41504 29,7203 59,13532
4 - b 561 48 3,00 16 6,7 0,07 4,1 19,95817 18,9047 38,86289
4* - b* 561 48 3,50 16 6,7 0,07 1,1 23,28453 5,072 28,35653
5 - a 1358 116 1,50 16 32,7 0,17 4,1 49,02506 110,776 159,8007
5* - a* 1358 116 0,90 16 32,7 0,17 1,1 29,41504 29,7203 59,13532
5 - b 1358 116 3,00 16 32,7 0,17 4,1 98,05013 110,776 208,8257
5* - b* 1358 116 3,50 16 32,7 0,17 1,1 114,3918 29,7203 144,1121
6 - a 1189 102 1,70 16 26,0 0,14 4,1 44,12033 84,9197 129,04
6* - a* 1189 102 1,05 16 26,0 0,14 1,1 27,25079 22,7833 50,03411
6 - b 1189 102 3,15 16 26,0 0,14 4,1 81,75237 84,9197 166,672
6* - b* 1189 102 3,65 16 26,0 0,14 1,1 94,72894 22,7833 117,5123
7 - a 1189 102 1,70 16 26,0 0,14 4,1 44,12033 84,9197 129,04
7* - a* 1189 102 1,05 16 26,0 0,14 1,1 27,25079 22,7833 50,03411
7 - b 579 50 3,30 16 7,0 0,07 4,1 23,11131 20,1373 43,24863
7* - b* 579 50 3,80 16 7,0 0,07 1,1 26,61302 5,4027 32,01572
8 - a 1189 102 1,70 16 26,0 0,14 4,1 44,12033 84,9197 129,04
8* - a* 1189 102 1,05 16 26,0 0,14 1,1 27,25079 22,7833 50,03411
8 - b 579 50 3,30 16 7,0 0,07 4,1 23,11131 20,1373 43,24863
8* - b* 579 50 3,80 16 7,0 0,07 1,1 26,61302 5,4027 32,01572
9- a 1252 107 1,30 16 26,1 0,15 4,1 33,94749 94,1571 128,1046
9* - a* 1252 107 0,70 16 26,1 0,15 1,1 18,27942 25,2617 43,54109
9 - b 939 80 2,80 16 15,9 0,11 4,1 44,48521 52,9634 97,44859




Úsek Q[W] M[kg/h] l[m] DN R[Pa/m] v[m/s]

R·l [Pa] z [Pa] R·l+z [Pa]
12 - a 1358 116 1,40 16 32,7 0,17 4,1 45,75673 110,776 156,5323
12* - a* 1358 116 0,80 16 32,7 0,17 1,1 26,1467 29,7203 55,86698
12 - b 1189 102 3,15 16 26,0 0,14 4,1 81,75237 84,9197 166,672
12* - b* 1189 102 3,65 16 26,0 0,14 1,1 94,72894 22,7833 117,5123
13 - a 1358 116 1,50 16 32,7 0,17 4,1 49,02506 110,776 159,8007
13* - a* 1358 116 0,80 16 32,7 0,17 1,1 26,1467 29,7203 55,86698
13 - b 1189 102 3,15 16 26,0 0,14 4,1 81,75237 84,9197 166,672
13* - b* 1189 102 3,65 16 26,0 0,14 1,1 94,72894 22,7833 117,5123
14 - b 1669 143 0,85 16 42,5 0,20 4,1 36,13192 167,324 203,4555
14* - b* 1669 143 1,45 16 42,5 0,20 1,1 61,6368 44,8917 106,5285
15 - a 1460 125 1,4 16 33,9 0,18 4,1 47,46427 128,041 175,5056
15* - a* 1460 125 0,8 16 33,9 0,18 1,1 27,12244 34,3526 61,475
15 - b 1281 110 2,9 16 27,1 0,16 4,1 78,61162 98,5696 177,1812
15* - b* 1281 110 3,4 16 27,1 0,16 1,1 92,16535 26,4455 118,6108
16 - a 834 71 1,30 16 13,0 0,10 4,1 16,88633 41,7808 58,66712
16* - a* 834 71 0,70 16 13,0 0,10 1,1 9,092638 11,2095 20,30212
16 - b 801 69 2,8 16 12,1 0,10 4,1 33,97124 38,5398 72,51105
16* - b* 801 69 3,3 16 12,1 0,10 1,1 40,03753 10,3399 50,37748
17 - a 834 71 1,30 16 13,0 0,10 4,1 16,88633 41,7808 58,66712
17* - a* 834 71 0,70 16 13,0 0,10 1,1 9,092638 11,2095 20,30212
17 - b 881 75 2,8 16 15,7 0,11 4,1 43,924 46,6226 90,54659
17* - b* 881 75 3,3 16 15,7 0,11 1,1 51,76757 12,5085 64,27607
místní odpor
celková tlaková ztráta soustavy
DIMENZOVÁNÍ  POTRUBÍ - vedlejší vtve1
DIMENZOVÁNÍ  POTRUBÍ - vedlejší vtve2
18 - a 1147 98 1,40 16 22,4 0,14 4,1 31,38753 79,0263 110,4138
18* - a* 1147 98 0,80 16 22,4 0,14 1,1 17,93573 21,2022 39,13789
18 - b 881 75 2,9 16 15,7 0,11 4,1 45,49272 46,6226 92,1153











Cu 18x1 DN16 153,33 0,020 30,813
CU 22x1 DN20 69,59 0,031 21,851
CU 28X1,5 DN25 30,86 0,049 15,141
CU 35x1,5 DN32 10,92 0,080 8,778
celkem 76,583 l
Návrh expanzní nádoby
Rozdíl teplot topné vody
t max = 55°C
t 0 = 45°C
 = t max  - t o  = 55 - 45 = 10°C
Stanovení poáteního petlaku
maximální výška h max = 4,1 m
hustota vody  = 986 kg/m 3
tíhové zrychlení g n =9,81 m/s
2
konený tlak p a2 = 300 kPa
Stanovení objemu vody
obsah vody v potrubí 76,58 l
obsah vody v tlesech 247,66 l
obsah vody v kotli 2 l
celkový objem vody  326,24 l
název 
místní odpor





























pomrné zvtšní obejmu vody n = 0,0141
(výpoet podle tzb-info)
celkový objem
Navrhuju expanzní nádobu REFLEX N 12
Návrh erpadla
Q = 40 575,15 Pa




















Návrh tepelné izolace pro potrubí otopní soustavy-pívodní 
potrubí 
Potrubí Cu 18x1, teplota místnosti 20°C,pívodní potrubí 55°C 

Navrženo 25 mm tepelné izolace (ROCKWOOL PIPO/PIPO ALS)  
Potrubí Cu 18x1, teplota místnosti 15°C, pívodní potrubí 55°C 

Navrženo 25 mm tepelné izolace (ROCKWOOL PIPO/PIPO ALS)  
Potrubí Cu 22x1, teplota místnosti 20°C, pívodní potrubí 55°C 

Navrženo 30 mm tepelné izolace(ROCKWOOL PIPO/PIPO ALS) 
 
Potrubí Cu 22x1, teplota místnosti 15°C, pívodní potrubí 55°C 

Navrženo 30 mm tepelné izolace (ROCKWOOL PIPO/PIPO ALS) 
 
Potrubí Cu 28x1,5, teplota místnosti 20°C, pívodní potrubí 55°C 

Navrženo 40 mm tepelné izolace (ROCKWOOL PIPO/PIPO ALS) 
 
Potrubí Cu 28x1,5, teplota místnosti 15°C, pívodní potrubí 55°C 

Navrženo 40 mm tepelné izolace (ROCKWOOL PIPO/PIPO ALS) 
 
Potrubí Cu 35x1,5, teplota místnosti 15°C, pívodní potrubí 55°C 

Navrženo 50 mm tepelné izolace (ROCKWOOL PIPO/PIPO ALS) 
 
Návrh tepelné izolace pro potrubí otopní soustavy-vratné  potrubí 
Potrubí Cu 18x1, teplota místnosti 20°C,pívodní potrubí 45°C 

Navrženo 25 mm tepelné izolace (ROCKWOOL PIPO/PIPO ALS) 
  
Potrubí Cu 18x1, teplota místnosti 15°C,pívodní potrubí 45°C 

Navrženo 25 mm tepelné izolace (ROCKWOOL PIPO/PIPO ALS) 
 
Potrubí Cu 22x1, teplota místnosti 20°C, pívodní potrubí 45°C 

Navrženo 30 mm tepelné izolace (ROCKWOOL PIPO/PIPO ALS) 
 
Potrubí Cu 22x1, teplota místnosti 15°C, pívodní potrubí 45°C 

Navrženo 30 mm tepelné izolace (ROCKWOOL PIPO/PIPO ALS) 
 
Potrubí Cu 28x1,5, teplota místnosti 20°C, pívodní potrubí 45°C 

Navrženo 40 mm tepelné izolace (ROCKWOOL PIPO/PIPO ALS) 
 
Potrubí Cu 28x1,5, teplota místnosti 15°C, pívodní potrubí 45°C 

Navrženo 40 mm tepelné izolace (ROCKWOOL PIPO/PIPO ALS) 
 
Potrubí Cu 35x1,5, teplota místnosti 15°C, pívodní potrubí 45°C 

Navrženo 50 mm tepelné izolace (ROCKWOOL PIPO/PIPO ALS) 

Vytáp ní + možnost p!ipojení 
externího zásobníku
  1.180 MP 1.240 MP 1.330 MP
Jmenovitý tepelný p íkon topení kW 17,4 24,7 34
Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60 °C kW 16,9 24 33
Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30 °C kW 18,3 25,9 35,8
Minimální tepelný výkon topení 80/60 °C kW 4,2 6,8 9,4
Minimální tepelný výkon topení 50/30 °C kW 4,5 7,4 10,2
Energetická ú!innost (92/42/CEE) - HHHH HHHH HHHH
Pr"m#rná ú!innost (DIN 4702-T8) % 109,8 109,8 109,8
Jmenovitá ú!innost 80/60 °C % 97,4 97,6 97,3
Jmenovitá ú!innost 50/30 °C % 105,1 105,1 105,1
Ú!innost p i 30% výkonu % 107,5 107,5 107,6
T ída NOx (EN 483) - 5 5 5
Minimální provozní teplota °C -5 -5 -5
Objem/plnící p etlak expanzní nádoby l/bar 8/0,5 8/0,5 10/0,5
Rozsah regulace topné vody °C 25/80 25/80 25/80
Rozsah regulace TUV °C 35/60 35/60 35/60
Maximální p etlak okruhu topení bar 3 3 3
Maximální délka vedení 
koaxiálního odkou ení Ø 60/100 mm m 10 10 10
Maximální délka vedení 
d#leného odkou ení Ø 80 mm m 80 80 80
Maximální hmotnostní pr"tok spalin kg/s 0,002 0,012 0,016
Minimální hmotnostní pr"tok spalin kg/s 0,002 0,003 0,005
Maximální teplota spalin °C 74 73 76
Rozm#ry (v. x š. x hl.) mm 760x450x345 760x450x345 760x450x345
Hmotnost kg 44 45 46
Druh plynu  Metan/LPG Metan/LPG Metan/LPG
Elektrický p íkon W 145 150 155
Elektrické krytí - IPX5D IPX5D IPX5D
Hydraulický systém
• Elektrický trojcestný ventil
• Ho ák se sm#šováním palivo – vzduch z nerez oceli AISI 316L
• Primární vým#ník z nerez oceli AISI 316L
• Ventilátor s modulací a elektronickým  ízením rychlosti otá!ek 
• Automatický by-pass
• Modula!ní !erpadlo s nízkou spot ebou a zabudovaným 
odvzdušn#ním
• Funkce proti zablokování !erpadla a trojcestného ventilu, která 
zasahuje každých 24 hodin
• Pojistný ventil okruhu topení 3 bary
Tepelná regulace
• Zabudovaná ekvitermní regulace (po p ipojení vn#jší sondy 
dodávané jako p íslušenství na objednávku)
• P íprava na p ipojení smíšených systém"
• P íprava pro instalaci do kaskády
• Funkce programování teploty topení a TUV p ímo z ovládacího 
panelu kotle
• Možnost p ipojení spojité ekvitermn# prostorové regulace
Kontrolní a bezpe"nostní prvky
• Bezpe!nostní termostat p eh átí primárního vým#níku
• Hydraulický tlakový spína!, který zablokuje p ívod plynu v p ípad# 
nedostatku vody nebo zablokovaného !erpadla
• Spalinový termostat
• Kontrola teploty pomocí sond NTC
• Funkce proti zamrznutí
• Elektronický teplom#r
• Manometr pro okruh vytáp#ní
• Primární vým ník z nerez oceli: spolehlivost 
a dlouhá životnost
• Funkce ekvitermní regulace (po p!ipojení 
vn jší sondy – a objednávku), programování 
teploty topení a TUV p!ímo z ovládacího 
panelu kotle
• Možnost zapojení do kaskády a regulace 
složitých smíšených systém#
• Zabudovaný elektrický trojcestný ventil pro 
p!ipojení externího zásobníku
• Modula"ní ob hové "erpadlo




Po p ipojení 
p íslušenství je možné 
pomocí vysp#lé elektro-




Nižší hlu!nost je 
dosažena automa-





MR výstup topení 
G 3/4”
US výstup TUV G 1/2”
GAS vstup plynu do 
kotle G 3/4”
ES vstup užitkové 
vody G 1/2”
RR zpáte ka topení 
G 3/4”
SC odvod kondenzátu 
(na p!ipojení 
hadice Ø 21mm)
Kondenza ní plynové kotle
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2010 
 Název úlohy :  obvodová stna 
 Zpracovatel :  Martina Blíková 
 Zakázka :   
 Datum :  1.5.2011 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stna 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.007 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ   0.0150    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 
  2  Porotherm 30 C   0.3000    0.1800  1000.0    830.0         5.0   0.0000 
  3  Rigips GreyWal   0.1800    0.0330  1270.0     17.0        30.0   0.0000 
  4  Baumit silikát   0.0200    0.7000   920.0   1700.0        37.0   0.0000 
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    20.3 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    21.3   31.7   802.6    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    21.3   34.0   860.8    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    21.3   38.0   962.1     3.1   79.5   606.4 
    4        30    21.3   44.3  1121.6     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.3   52.8  1336.8    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    21.3   59.4  1503.9    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    21.3   62.4  1579.8    17.7   70.2  1421.0 
    8        31    21.3   61.0  1544.4    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    21.3   53.6  1357.0    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    21.3   45.5  1151.9     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.3   38.6   977.3     3.7   79.2   630.3 
   12        31    21.3   34.3   868.4    -0.5   80.7   472.8 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.81 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.143 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.2E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1619.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         17.7 h
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.06 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.965 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1     7.0   0.398     3.8   0.262    20.5   0.965    33.4 
    2     8.1   0.398     4.8   0.251    20.5   0.965    35.7 
    3     9.7   0.362     6.4   0.182    20.7   0.965    39.5 
    4    12.0   0.296     8.7   0.043    20.8   0.965    45.6 
    5    14.7   0.194    11.3  ------    21.0   0.965    53.7 
    6    16.5   0.046    13.1  ------    21.1   0.965    60.0 
    7    17.3  ------    13.8  ------    21.2   0.965    62.9 
    8    16.9  ------    13.5  ------    21.2   0.965    61.6 
    9    14.9   0.183    11.5  ------    21.0   0.965    54.5 
   10    12.4   0.283     9.1   0.013    20.9   0.965    46.7 
   11     9.9   0.354     6.6   0.167    20.7   0.965    40.1 
   12     8.2   0.398     4.9   0.250    20.5   0.965    36.0 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         
 tepl.[C]:   19.1   19.0   11.1  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1309   1278   1054    249    138 
 p,sat [Pa]:   2212   2200   1324    170    168 
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaní zóny     Kondenzující množství 
íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          
    1   0.4201    0.4950   2.730E-0008 
 Celoroní bilance vlhkosti:
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.040 kg/m2,rok 
 Množství vypaitelné vodní páry Mev,a:       2.309 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nižší než   0.0 C. 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2010 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   obvodová stna 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,3 C 




íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,015       0,800  14,0 
   2  Porotherm 30 CB  0,300       0,180  5,0 
   3  Rigips GreyWall 033  0,180       0,033  30,0 
   4  Baumit silikátová omítka (Sili  0,020       0,700  37,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,790+0,015 = 0,805 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,092 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips GreyWall 033). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,092 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0400 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 2,3092 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN. 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2010 
 Název úlohy :  stešní konstrukce 
 Zpracovatel :  Martina Blíková 
 Zakázka :   
 Datum :  1.5.2011 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, stecha - tepelný tok zdola 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  OSB desky   0.0250    0.1300  1700.0    650.0        50.0   0.0000 
  2  Pluvitec Maxit   0.0040    0.2100  1460.0   1230.0    200000.0   0.0000 
  3  Rigips EPS 100   0.2500    0.0370  1270.0     20.0        70.0   0.0000 
  4  Ursa SECO 3000   0.0005    0.3500  1470.0    210.0        40.0   0.0000 
  5  Alkorplan 35 1   0.0040    0.1600   960.0   1300.0     20000.0   0.0000 
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    20.3 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    21.3   31.7   802.6    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    21.3   34.0   860.8    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    21.3   38.0   962.1     3.1   79.5   606.4 
    4        30    21.3   44.3  1121.6     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.3   52.8  1336.8    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    21.3   59.4  1503.9    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    21.3   62.4  1579.8    17.7   70.2  1421.0 
    8        31    21.3   61.0  1544.4    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    21.3   53.6  1357.0    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    21.3   45.5  1151.9     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.3   38.6   977.3     3.7   79.2   630.3 
   12        31    21.3   34.3   868.4    -0.5   80.7   472.8 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         7.81 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.126 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.8E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         97.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          4.6 h
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.21 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.969 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1     7.0   0.398     3.8   0.262    20.6   0.969    33.2 
    2     8.1   0.398     4.8   0.251    20.6   0.969    35.4 
    3     9.7   0.362     6.4   0.182    20.7   0.969    39.3 
    4    12.0   0.296     8.7   0.043    20.9   0.969    45.4 
    5    14.7   0.194    11.3  ------    21.0   0.969    53.6 
    6    16.5   0.046    13.1  ------    21.1   0.969    60.0 
    7    17.3  ------    13.8  ------    21.2   0.969    62.8 
    8    16.9  ------    13.5  ------    21.2   0.969    61.5 
    9    14.9   0.183    11.5  ------    21.1   0.969    54.4 
   10    12.4   0.283     9.1   0.013    20.9   0.969    46.6 
   11     9.9   0.354     6.6   0.167    20.8   0.969    39.9 
   12     8.2   0.398     4.9   0.250    20.6   0.969    35.7 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   19.2   18.4   18.3  -14.7  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1309   1308    268    242    242    138 
 p,sat [Pa]:   2225   2111   2101    169    169    167 
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaní zóny     Kondenzující množství 
íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          
    1   0.3095    0.3095   2.010E-0010 
 Celoroní bilance vlhkosti:
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.000 kg/m2,rok 
 Množství vypaitelné vodní páry Mev,a:       0.023 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nižší než   0.0 C. 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2010 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   stešní konstrukce 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,3 C 




íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  OSB desky  0,025       0,130  50,0 
   2  Pluvitec Maxitech Bar. Vapore  0,004       0,210  200000,0 
   3  Rigips EPS 100 S Stabil (2)  0,250       0,037  70,0 
   4  Ursa SECO 3000  0,0005       0,350  40,0 
   5  Alkorplan 35 177  0,004       0,160  20000,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,790+0,030 = 0,820 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,003 kg/m2,rok 
  (materiál: Ursa SECO 3000). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,003 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0003 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,0235 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN. 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2010 
 Název úlohy :  podlaha na zemin-keramická dlažba 
 Zpracovatel :  Martina Blíková 
 Zakázka :   
 Datum :  19.4.2011 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic   0.0110    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  Stomix AlfaFOR   0.0040    0.7800   840.0   1750.0        45.0   0.0000 
  3  Potr cementov   0.0600    1.1600   840.0   2000.0        19.0   0.0000 
  4  Rigips NeoFloo   0.1600    0.0310  1270.0     32.0        70.0   0.0000 
  5  Elastodek 40 S   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   0.0000 
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    20.3 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    21.3   31.7   802.6    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    21.3   34.0   860.8    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    21.3   38.0   962.1     3.1   79.5   606.4 
    4        30    21.3   44.3  1121.6     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.3   52.8  1336.8    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    21.3   59.4  1503.9    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    21.3   62.4  1579.8    17.7   70.2  1421.0 
    8        31    21.3   61.0  1544.4    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    21.3   53.6  1357.0    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    21.3   45.5  1151.9     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.3   38.6   977.3     3.7   79.2   630.3 
   12        31    21.3   34.3   868.4    -0.5   80.7   472.8 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.57 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.173 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         71.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          6.2 h
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.65 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1     7.0   0.398     3.8   0.262    20.3   0.957    33.7 
    2     8.1   0.398     4.8   0.251    20.4   0.957    36.0 
    3     9.7   0.362     6.4   0.182    20.5   0.957    39.9 
    4    12.0   0.296     8.7   0.043    20.7   0.957    45.9 
    5    14.7   0.194    11.3  ------    21.0   0.957    53.9 
    6    16.5   0.046    13.1  ------    21.1   0.957    60.2 
    7    17.3  ------    13.8  ------    21.1   0.957    63.0 
    8    16.9  ------    13.5  ------    21.1   0.957    61.7 
    9    14.9   0.183    11.5  ------    21.0   0.957    54.7 
   10    12.4   0.283     9.1   0.013    20.8   0.957    47.0 
   11     9.9   0.354     6.6   0.167    20.5   0.957    40.4 
   12     8.2   0.398     4.9   0.250    20.4   0.957    36.3 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   19.6   19.6   19.6   19.5    5.2    5.1 
 p [Pa]:   1309   1305   1305   1302   1278    872 
 p,sat [Pa]:   2286   2282   2280   2261    881    878 
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaní zóny     Kondenzující množství 
íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          
    1   0.2450    0.2450   5.543E-0009 
 Celoroní bilance vlhkosti:
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.034 kg/m2,rok 
 Množství vypaitelné vodní páry Mev,a:       0.096 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nižší než  15.0 C. 
 Pozn.: Vypotená celoroní bilance má pouze informativní charakter, 
 protože výchozí vnjší teplota nebyla zadána v rozmezí od -10 do -21 C. 
 Uvedený výsledek byl vypoten za pedpokladu, že se konstrukce nachází 
 v teplotní oblasti -15 C. 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci dochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Kondenzaní zóna .  1 
  Hranice kondenzaní zóny  Akt.kond./vypa.  Akumul.vlhkost 
 Msíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
      
  11   0.2450    0.2450   2.05E-0009     0.0053 
  12   0.2450    0.2450   3.40E-0009     0.0144 
   1   0.2450    0.2450   3.69E-0009     0.0243 
   2   0.2450    0.2450   3.43E-0009     0.0326 
   3   0.2450    0.2450   2.29E-0009     0.0387 
   4   0.2450    0.2450   1.63E-0010     0.0392 
   5   0.2450    0.2450  -2.71E-0009     0.0319 
   6   0.2450    0.2450  -5.13E-0009     0.0186 
   7   0.2450    0.2450  -6.43E-0009     0.0014 
   8    ---       ---    -5.89E-0009     0.0000 
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
      
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0392 kg/m2 
      
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2010 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   podlaha na zemin-keramická dlažba 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,3 C 




íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,011       1,010  200,0 
   2  Stomix AlfaFORM SCE  0,004       0,780  45,0 
   3  Potr cementový  0,060       1,160  19,0 
   4  Rigips NeoFloor 031  0,160       0,031  70,0 
   5  Elastodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  50000,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,517+0,015 = 0,532 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 
  zóna . 1: 0,144 kg/m2,rok (materiál: Elastodek 40 Standard Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  V konstrukci dochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna . 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0392 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna suchá. 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN. 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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DVOUROZMRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ÁSTENÝCH TLAK VODNÍ PÁRY 
 podle SN EN ISO 10211-1 a SN 730540 - MKP/FEM model 
 Area 2010 
 Název úlohy :  strop-stna                    
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Martina Blíková              
 Zakázka :                                 
 Datum :  8.5.2011        
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Základní parametry úlohy : 
 Parametry pro výpoet teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.3 C 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy:
 Poet svislých os:     83 
 Poet vodorovných os:     91 
 Poet prvk:  14760 
 Poet uzlových bod:   7553 
 Souadnice os sít - osa x (m) : 
 0.00000 0.02250 0.04500 0.06750 0.09000 0.11250 0.13500 0.15750 0.18000 0.20500  
 0.23000 0.26125 0.29250 0.32375 0.35500 0.38625 0.41750 0.44875 0.48000 0.50734  
 0.53469 0.56203 0.58938 0.61672 0.64406 0.67141 0.69875 0.72609 0.75344 0.78078  
 0.80813 0.83547 0.86281 0.89016 0.91750 0.94484 0.97219 0.99953 1.02688 1.05422  
 1.08156 1.10891 1.13625 1.16359 1.19094 1.21828 1.24563 1.27297 1.30031 1.32766  
 1.35500 1.38234 1.40969 1.43703 1.46438 1.49172 1.51906 1.54641 1.57375 1.60109  
 1.62844 1.65578 1.68313 1.71047 1.73781 1.76516 1.79250 1.81984 1.84719 1.87453  
 1.90188 1.92922 1.95656 1.98391 2.01125 2.03859 2.06594 2.09328 2.12063 2.14797  
 2.17531 2.20266 2.23000  
 Souadnice os sít - osa y (m) : 
 0.00000 0.03563 0.07125 0.10688 0.14250 0.17813 0.21375 0.24938 0.28500 0.32063  
 0.35625 0.39188 0.42750 0.46313 0.49875 0.53438 0.57000 0.60563 0.64125 0.67688  
 0.71250 0.74813 0.78375 0.81938 0.85500 0.89063 0.92625 0.96188 0.99750 1.03313  
 1.06875 1.10438 1.14000 1.17750 1.21500 1.25250 1.29000 1.32750 1.36500 1.40250  
 1.44000 1.48813 1.53625 1.58438 1.63250 1.67125 1.71000 1.73000 1.75000 1.76000  
 1.77250 1.78500 1.79750 1.80375 1.81000 1.81500 1.82066 1.82633 1.83766 1.86031  
 1.90563 1.95094 1.99625 2.04156 2.08688 2.13219 2.17750 2.22281 2.26813 2.31344  
 2.35875 2.40406 2.44938 2.49469 2.54000 2.58531 2.63063 2.67594 2.72125 2.76656  
 2.81188 2.85719 2.90250 2.94781 2.99313 3.03844 3.08375 3.12906 3.17438 3.21969  
 3.26500  
 Zadané materiály :
  .  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
    1  Rigips GreyWall     0.033     0.033        30        30    1    9    1   91 
    2  Porotherm 30 CB     0.180     0.180     5.000     5.000    9   19    1   33 
    3  Baumit XPS-R        0.030     0.030        70        70    9   11   33   47 
    4  Železobeton 2       1.580     1.580        29        29   11   19   33   41 
    5  Železobeton 1       1.430     1.430        23        23   11   83   41   47 
    6  Porotherm 30 CB     0.180     0.180     5.000     5.000    9   19   47   91 
    7  Rockwool Stepro     0.043     0.043     3.000     3.000   19   83   47   50 
    8  Beton hutný 1       1.230     1.230        17        17   19   83   49   55 
    9  Koberec             0.065     0.065     6.000     6.000   19   83   55   56 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístní :
  íslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1      1     91    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     2   1694   7518     20.30        0.25      1.31     10.00 
     3   1694   1729     20.30        0.25      1.31     10.00 
     4   1679   7503     20.30        0.25      1.31     10.00 
     5   1671   1679     20.30        0.25      1.31     10.00 
     6   1639   1671     20.30        0.25      1.31     10.00 
 Pro výpoet šíení vodní páry byla uplatnna pirážka k vnitní prmrné vlhkosti 5 %. 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:
 Prostedí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1  -15.0        0.04   84  -14.82     -15.73527       0.44576 
    2   20.3        0.25   50   18.70      15.73499       0.44575 
 Vysvtlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostedí [C] 
 Rs  zadaný odpor pi pestupu tepla v daném prostedí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostedí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostedí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostedí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, piemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostedím a okolím [W/mK] 
  (lze urit jen pro maximáln 2 prostedí; pro urité charakteristické výseky lze získat prmrný 
  souinitel prostupu tepla vydlením hodnoty L šíkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:
 Prostedí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1  -16.87   -14.82   0.995  ne     ---     --- 
    2    9.54    18.70   0.955  ne     ---     --- 
 Vysvtlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostedí [C] - lze urit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostedí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle SN 730540, SN EN ISO 10211-1 a SN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnjší teploty podlený rozdílem 
  vnitní ( 20.3 C) a vnjší (-15.0 C) teploty - pesn lze urit jen pro max. 2 prostedí 
  a pro rozdílnou vnitní a vnjší teplotu, program nicmén uruje orientaní hodnoty 
  i pro více prostedí, piemž se uvažuje vnitní teplota podle daného prostedí 
  a konstantní vnjší teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  oznauje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost pi dané teplot v daném prostedí, která zajistí odstranní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potebná teplota pi dané absolutní vlhkosti v daném prostedí, která zajistí 
  odstranní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro pípad dvou prostedí 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle SN 730540, ani 
  podle SN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpenostní pirážky). Pro vyhodnocení výsledk podle 
  tchto norem je nutné použít postup dle l. 5.1 v SN 730540-2 i l. 5 v SN EN ISO 13788. 
 ODHAD CHYBY VÝPOTU:
 Souet tepelných tok:     -0.0003 W/m 
 Souet abs.hodnot tep.tok:     31.4703 W/m 
 Podíl:     -0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek SN EN ISO 10211-1 je splnn. 
 TOKY DIFUNDUJÍCÍ VODNÍ PÁRY PI ZADANÝCH PODMÍNKÁCH:
 Množství vstupující do konstrukce:   1.0E-0007 kg/m,s. 
 Množství vystupující z konstrukce:   7.3E-0008 kg/m,s. 
 Množství kondenzující vodní páry:   3.0E-0008 kg/m,s.
 Poznámka:  Uvedená množství jsou vztažena k 1 m výšky detailu a platí pro zadané okrajové podmínky. 
  Množství vodní páry vstupující do konstrukce bylo stanoveno pro povrchy se sou. pestupu 
  vodní páry 10.e-9 s/m. Množství vystupující z konstrukce pak pro povrchy se sou. pestupu 
  vodní páry 20.e-9 s/m. Ostatní povrchy se ve výpotu neuplatnily. 
 STOP, Area 2010 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název úlohy:   strop-stna                    
 Návrhová vnitní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitního vzduchu Tai =   20,30 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnjší stran Te [C]:  -15,00 C 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,790+0,015 = 0,805 
       Požadavek platí pro posouzení neprsvitné konstrukce. 
  Vypotená hodnota: f,Rsi =   0,955 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
II. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
   3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap. na základ grafických výstup programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn uznávaná a normovaná metodika 
  výpotu celoroní bilance v podmínkách dvourozmrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientan lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Tetí požadavek je uren pro posouzení skladeb konstrukcí pi jednorozmrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
Obr. Pole teplot 

Obr. Relativní vlhkost 
 
 DVOUROZMRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ÁSTENÝCH TLAK VODNÍ PÁRY 
 podle SN EN ISO 10211-1 a SN 730540 - MKP/FEM model 
 Area 2010 
 Název úlohy :  kout obvodové stny                               
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Martina   Blíková                     
 Zakázka :                                 
 Datum :  30.9.2011       
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Základní parametry úlohy : 
 Parametry pro výpoet teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.3 C 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy:
 Poet svislých os:     93 
 Poet vodorovných os:     93 
 Poet prvk:  16928 
 Poet uzlových bod:   8649 
 Souadnice os sít - osa x (m) : 
 0.00000 0.02250 0.04500 0.06750 0.09000 0.11250 0.13500 0.15750 0.18000 0.19250  
 0.20500 0.21750 0.23000 0.24563 0.26125 0.27688 0.29250 0.30813 0.32375 0.33938  
 0.35500 0.37063 0.38625 0.40188 0.41750 0.43313 0.44875 0.46438 0.48000 0.49563  
 0.51125 0.52688 0.54250 0.55813 0.57375 0.58938 0.60500 0.62063 0.63625 0.65188  
 0.66750 0.68313 0.69875 0.71438 0.73000 0.74563 0.76125 0.77688 0.79250 0.80813  
 0.82375 0.83938 0.85500 0.87063 0.88625 0.90188 0.91750 0.93313 0.94875 0.96438  
 0.98000 0.99563 1.01125 1.02688 1.04250 1.05813 1.07375 1.08938 1.10500 1.12063  
 1.13625 1.15188 1.16750 1.18313 1.19875 1.21438 1.23000 1.24563 1.26125 1.27688  
 1.29250 1.30813 1.32375 1.33938 1.35500 1.37063 1.38625 1.40188 1.41750 1.43313  
 1.44875 1.46438 1.48000  
 Souadnice os sít - osa y (m) : 
 0.00000 0.02250 0.04500 0.06750 0.09000 0.11250 0.13500 0.15750 0.18000 0.19250  
 0.20500 0.21750 0.23000 0.24563 0.26125 0.27688 0.29250 0.30813 0.32375 0.33938  
 0.35500 0.37063 0.38625 0.40188 0.41750 0.43313 0.44875 0.46438 0.48000 0.49563  
 0.51125 0.52688 0.54250 0.55813 0.57375 0.58938 0.60500 0.62063 0.63625 0.65188  
 0.66750 0.68313 0.69875 0.71438 0.73000 0.74563 0.76125 0.77688 0.79250 0.80813  
 0.82375 0.83938 0.85500 0.87063 0.88625 0.90188 0.91750 0.93313 0.94875 0.96438  
 0.98000 0.99563 1.01125 1.02688 1.04250 1.05813 1.07375 1.08938 1.10500 1.12063  
 1.13625 1.15188 1.16750 1.18313 1.19875 1.21438 1.23000 1.24563 1.26125 1.27688  
 1.29250 1.30813 1.32375 1.33938 1.35500 1.37063 1.38625 1.40188 1.41750 1.43313  
 1.44875 1.46438 1.48000  
 Zadané materiály :
  .  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
    1  Rigips GreyWall     0.033     0.033        30        30    1   93    1    9 
    2  Rigips GreyWall     0.033     0.033        30        30    1    9    1   93 
    3  Austrotherm 70      0.030     0.030       200       200    9   29    9   13 
    4  Austrotherm 70      0.030     0.030       200       200    9   13    9   29 
    5  Železobeton 2       1.580     1.580        29        29   13   29   13   29 
    6  Porotherm 30 CB     0.180     0.180     5.000     5.000   29   93    9   29 
    7  Porotherm 30 CB     0.180     0.180     5.000     5.000    9   29   29   93 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístní :
  íslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1    745   8557    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     2      1    745    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     3      1      9    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     4      9     93    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     5   2633   8585     20.30        0.25      1.31     10.00 
     6   2633   2697     20.30        0.25      1.31     10.00 
 Pro výpoet šíení vodní páry byla uplatnna pirážka k vnitní prmrné vlhkosti 5 %. 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:
 Prostedí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1  -15.0        0.04   84  -15.00     -11.78573       0.33387 
    2   20.3        0.25   50   14.46      11.78598       0.33388 
 Vysvtlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostedí [C] 
 Rs  zadaný odpor pi pestupu tepla v daném prostedí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostedí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostedí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostedí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, piemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostedím a okolím [W/mK] 
  (lze urit jen pro maximáln 2 prostedí; pro urité charakteristické výseky lze získat prmrný 
  souinitel prostupu tepla vydlením hodnoty L šíkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:
 Prostedí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1  -16.87   -15.00   1.000  ne     ---     --- 
    2    9.54    14.46   0.834  ne     ---     --- 
 Vysvtlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostedí [C] - lze urit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostedí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle SN 730540, SN EN ISO 10211-1 a SN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnjší teploty podlený rozdílem 
  vnitní ( 20.3 C) a vnjší (-15.0 C) teploty - pesn lze urit jen pro max. 2 prostedí 
  a pro rozdílnou vnitní a vnjší teplotu, program nicmén uruje orientaní hodnoty 
  i pro více prostedí, piemž se uvažuje vnitní teplota podle daného prostedí 
  a konstantní vnjší teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  oznauje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost pi dané teplot v daném prostedí, která zajistí odstranní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potebná teplota pi dané absolutní vlhkosti v daném prostedí, která zajistí 
  odstranní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro pípad dvou prostedí 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle SN 730540, ani 
  podle SN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpenostní pirážky). Pro vyhodnocení výsledk podle 
  tchto norem je nutné použít postup dle l. 5.1 v SN 730540-2 i l. 5 v SN EN ISO 13788. 
 ODHAD CHYBY VÝPOTU:
 Souet tepelných tok:      0.0003 W/m 
 Souet abs.hodnot tep.tok:     23.5717 W/m 
 Podíl:      0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek SN EN ISO 10211-1 je splnn. 
 TOKY DIFUNDUJÍCÍ VODNÍ PÁRY PI ZADANÝCH PODMÍNKÁCH:
 Množství vstupující do konstrukce:   7.6E-0008 kg/m,s. 
 Množství vystupující z konstrukce:   5.2E-0008 kg/m,s. 
 Množství kondenzující vodní páry:   2.4E-0008 kg/m,s.
 Poznámka:  Uvedená množství jsou vztažena k 1 m výšky detailu a platí pro zadané okrajové podmínky. 
  Množství vodní páry vstupující do konstrukce bylo stanoveno pro povrchy se sou. pestupu 
  vodní páry 10.e-9 s/m. Množství vystupující z konstrukce pak pro povrchy se sou. pestupu 
  vodní páry 20.e-9 s/m. Ostatní povrchy se ve výpotu neuplatnily. 
 STOP, Area 2010 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název úlohy:    kout obvodové stny                                
 Návrhová vnitní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitního vzduchu Tai =   20,30 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnjší stran Te [C]:  -15,00 C 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,790+0,015 = 0,805 
       Požadavek platí pro posouzení neprsvitné konstrukce. 
  Vypotená hodnota: f,Rsi =   0,834 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
II. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
   3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap. na základ grafických výstup programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn uznávaná a normovaná metodika 
  výpotu celoroní bilance v podmínkách dvourozmrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientan lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Tetí požadavek je uren pro posouzení skladeb konstrukcí pi jednorozmrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
Obr. Pole teplot 

Obr. Relativní vlhkost 
 
     DVOUROZMRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ÁSTENÝCH TLAK VODNÍ PÁRY 
 podle SN EN ISO 10211-1 a SN 730540 - MKP/FEM model 
 Area 2010 
 Název úlohy :  základ                         
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Martina Blíková              
 Zakázka :                                 
 Datum :  6.10.2011       
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Základní parametry úlohy : 
 Parametry pro výpoet teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.3 C 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy:
 Poet svislých os:     73 
 Poet vodorovných os:     82 
 Poet prvk:  11664 
 Poet uzlových bod:   5986 
 Souadnice os sít - osa x (m) : 
 0.00000 0.12063 0.24125 0.36188 0.48250 0.60313 0.72375 0.84438 0.96500 1.07750  
 1.19000 1.30250 1.35875 1.41500 1.44000 1.51500 1.59000 1.66500 1.70250 1.72125  
 1.73063 1.74000 1.74400 1.75650 1.76900 1.79400 1.84400 1.92000 2.04250 2.16500  
 2.23213 2.29925 2.36638 2.43350 2.50063 2.56775 2.63488 2.66844 2.68522 2.69361  
 2.69780 2.70200 2.70400 2.70867 2.71334 2.72268 2.74137 2.77873 2.85346 2.92819  
 3.00293 3.07766 3.15239 3.22712 3.30185 3.37658 3.45131 3.52604 3.60078 3.67551  
 3.75024 3.82497 3.86233 3.88102 3.89036 3.89503 3.89737 3.89853 3.89912 3.89970  
 3.90000 3.90100 3.90200  
 Souadnice os sít - osa y (m) : 
 0.00000 0.09063 0.18125 0.27188 0.36250 0.45313 0.54375 0.63438 0.72500 0.81563  
 0.90625 0.99688 1.08750 1.17813 1.26875 1.35938 1.45000 1.54063 1.63125 1.72188  
 1.81250 1.90313 1.99375 2.08438 2.17500 2.26563 2.35625 2.44688 2.53750 2.62813  
 2.71875 2.80938 2.90000 3.00000 3.10000 3.20000 3.30000 3.40000 3.49500 3.59000  
 3.68500 3.78000 3.84250 3.90500 3.96750 4.03000 4.10500 4.14250 4.16125 4.17063  
 4.17531 4.18000 4.18400 4.19200 4.20000 4.21800 4.23600 4.27200 4.30800 4.34400  
 4.37400 4.40400 4.41900 4.43925 4.45950 4.50000 4.58469 4.66938 4.75406 4.83875  
 4.92344 5.00813 5.09281 5.17750 5.26219 5.34688 5.43156 5.51625 5.60094 5.68563  
 5.77031 5.85500  
 Zadané materiály :
  .  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
    1  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500    1   71    1   33 
    2  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500    1    9   33   34 
    3  Štrk               0.650     0.650        15        15    9   30   33   34 
    4  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   30   42   33   34 
    5  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   42   70   33   34 
    6  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500    1   15   34   42 
    7  Beton hutný 2       1.300     1.300        20        20   15   22   34   46 
    8  Štrk               0.650     0.650        15        15    1   15   42   46 
    9  Beton hutný 2       1.300     1.300        20        20    1   22   46   52 
   10  Bitadek 40 Stan     0.210     0.210     40000     40000    1   22   52   53 
   11  Porotherm 30 CB     0.180     0.180     5.000     5.000   15   22   53   82 
   12  Baumit open lep     0.800     0.800        18        18   22   23   34   52 
   13  Rigips NeoFloor     0.031     0.031        70        70    1   15   53   60 
   14  Potr cementový     1.160     1.160        19        19    1   14   60   62 
   15  Rigips Rigifloo     0.045     0.045        30        30   14   15   60   62 
   16  Podlahové linol     0.170     0.170      1000      1000    1   15   62   63 
   17  BASF Styrodur 2     0.038     0.038        80        80   23   27   34   66 
   18  Rigips GreyWall     0.033     0.033        30        30   22   28   66   82 
   19  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   27   43   34   38 
   20  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   27   43   38   55 
   21  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   42   73   34   55 
   22  Bitadek 40 Stan     0.210     0.210     40000     40000   22   23   52   66 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístní :
  íslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1   3499   5959    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     2   3417   3499    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     3   2187   3417    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     4   2187   2198    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     5   2198   2280    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     6   2280   2296    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     7      1   5741      5.00        0.00      0.87     20.00 
     8   1211   1230     20.30        0.25      1.31     10.00 
     9     63   1211     20.30        0.25      1.31     10.00 
 Pro výpoet šíení vodní páry byla uplatnna pirážka k vnitní prmrné vlhkosti 5 %. 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:
 Prostedí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1  -15.0        0.04   84  -15.00     -20.92320           --- 
    2    5.0        0.00  100    5.00       7.11975           --- 
    3   20.3        0.25   50   16.22      13.77740           --- 
 Vysvtlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostedí [C] 
 Rs  zadaný odpor pi pestupu tepla v daném prostedí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostedí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostedí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostedí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, piemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostedím a okolím [W/mK] 
  (lze urit jen pro maximáln 2 prostedí; pro urité charakteristické výseky lze získat prmrný 
  souinitel prostupu tepla vydlením hodnoty L šíkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:
 Prostedí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1  -16.87   -15.00     ???  ne     ---     --- 
    2    5.00     5.00   1.000  ANO      99     5.0 
    3    9.54    16.22   0.884  ne     ---     --- 
 Vysvtlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostedí [C] - lze urit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostedí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle SN 730540, SN EN ISO 10211-1 a SN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnjší teploty podlený rozdílem 
  vnitní ( 20.3 C) a vnjší (-15.0 C) teploty - pesn lze urit jen pro max. 2 prostedí 
  a pro rozdílnou vnitní a vnjší teplotu, program nicmén uruje orientaní hodnoty 
  i pro více prostedí, piemž se uvažuje vnitní teplota podle daného prostedí 
  a konstantní vnjší teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  oznauje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost pi dané teplot v daném prostedí, která zajistí odstranní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potebná teplota pi dané absolutní vlhkosti v daném prostedí, která zajistí 
  odstranní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro pípad dvou prostedí 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle SN 730540, ani 
  podle SN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpenostní pirážky). Pro vyhodnocení výsledk podle 
  tchto norem je nutné použít postup dle l. 5.1 v SN 730540-2 i l. 5 v SN EN ISO 13788. 
 ODHAD CHYBY VÝPOTU:
 Souet tepelných tok:     -0.0260 W/m 
 Souet abs.hodnot tep.tok:     41.8204 W/m 
 Podíl:     -0.0006 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek SN EN ISO 10211-1 je splnn. 
 TOKY DIFUNDUJÍCÍ VODNÍ PÁRY PI ZADANÝCH PODMÍNKÁCH:
 Množství vstupující do konstrukce:   7.5E-0008 kg/m,s. 
 Množství vystupující z konstrukce:   7.0E-0009 kg/m,s. 
 Množství kondenzující vodní páry:   6.8E-0008 kg/m,s.
 Poznámka:  Uvedená množství jsou vztažena k 1 m výšky detailu a platí pro zadané okrajové podmínky. 
  Množství vodní páry vstupující do konstrukce bylo stanoveno pro povrchy se sou. pestupu 
  vodní páry 10.e-9 s/m. Množství vystupující z konstrukce pak pro povrchy se sou. pestupu 
  vodní páry 20.e-9 s/m. Ostatní povrchy se ve výpotu neuplatnily. 
 STOP, Area 2010 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název úlohy:   základ                         
 Návrhová vnitní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitního vzduchu Tai =   20,30 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnjší stran Te [C]:  -15,00 C 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,790+0,015 = 0,805 
       Požadavek platí pro posouzení neprsvitné konstrukce. 
  Vypotená hodnota: f,Rsi =   0,884 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
II. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
   3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap. na základ grafických výstup programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn uznávaná a normovaná metodika 
  výpotu celoroní bilance v podmínkách dvourozmrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientan lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Tetí požadavek je uren pro posouzení skladeb konstrukcí pi jednorozmrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 




Lineární initel prostupu tepla
Styk obvodových stn - kout 
 DVOUROZMRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ÁSTENÝCH TLAK VODNÍ PÁRY 
 podle SN EN ISO 10211-1 a SN 730540 - MKP/FEM model 
 Area 2010 
 Název úlohy :  kout stny                     
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Martina Blíková              
 Zakázka :                                 
 Datum :  8.5.2011        
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Základní parametry úlohy : 
 Parametry pro výpoet teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.0 C 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy:
 Poet svislých os:     91 
 Poet vodorovných os:     91 
 Poet prvk:  16200 
 Poet uzlových bod:   8281 
 Souadnice os sít - osa x (m) : 
 0.00000 0.02250 0.04500 0.06750 0.09000 0.11250 0.13500 0.15750 0.18000 0.20500  
 0.23000 0.24563 0.26125 0.27688 0.29250 0.30813 0.32375 0.33938 0.35500 0.37063  
 0.38625 0.40188 0.41750 0.43313 0.44875 0.46438 0.48000 0.50250 0.52500 0.54750  
 0.57000 0.59250 0.61500 0.63750 0.66000 0.68250 0.70500 0.72750 0.75000 0.77250  
 0.79500 0.81750 0.84000 0.86250 0.88500 0.90750 0.93000 0.95250 0.97500 0.99750  
 1.02000 1.04250 1.06500 1.08750 1.11000 1.13250 1.15500 1.17750 1.20000 1.22250  
 1.24500 1.26750 1.29000 1.31250 1.33500 1.35750 1.38000 1.40250 1.42500 1.44750  
 1.47000 1.49250 1.51500 1.53750 1.56000 1.58250 1.60500 1.62750 1.65000 1.67250  
 1.69500 1.71750 1.74000 1.76250 1.78500 1.80750 1.83000 1.85250 1.87500 1.89750  
 1.92000  
 Souadnice os sít - osa y (m) : 
 0.00000 0.02250 0.04500 0.06750 0.09000 0.11250 0.13500 0.15750 0.18000 0.20500  
 0.23000 0.24563 0.26125 0.27688 0.29250 0.30813 0.32375 0.33938 0.35500 0.37063  
 0.38625 0.40188 0.41750 0.43313 0.44875 0.46438 0.48000 0.50250 0.52500 0.54750  
 0.57000 0.59250 0.61500 0.63750 0.66000 0.68250 0.70500 0.72750 0.75000 0.77250  
 0.79500 0.81750 0.84000 0.86250 0.88500 0.90750 0.93000 0.95250 0.97500 0.99750  
 1.02000 1.04250 1.06500 1.08750 1.11000 1.13250 1.15500 1.17750 1.20000 1.22250  
 1.24500 1.26750 1.29000 1.31250 1.33500 1.35750 1.38000 1.40250 1.42500 1.44750  
 1.47000 1.49250 1.51500 1.53750 1.56000 1.58250 1.60500 1.62750 1.65000 1.67250  
 1.69500 1.71750 1.74000 1.76250 1.78500 1.80750 1.83000 1.85250 1.87500 1.89750  
 1.92000  
 Zadané materiály :
  .  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
    1  Rigips GreyWall     0.033     0.033        30        30    1   91    1    9 
    2  Rigips GreyWall     0.033     0.033        30        30    1    9    1   91 
    3  Baumit XPS-R        0.030     0.030        70        70    9   11    9   27 
    4  Baumit XPS-R        0.030     0.030        70        70    9   27    9   11 
    5  Železobeton 2       1.580     1.580        29        29   11   27   11   27 
    6  Porotherm 30 CB     0.180     0.180     5.000     5.000    9   27   27   91 
    7  Porotherm 30 CB     0.180     0.180     5.000     5.000   27   91    9   27 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístní :
  íslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1   2393   8217     20.00        0.13      1.29     10.00 
     2   2393   2457     20.00        0.13      1.29     10.00 
     3    729   8191    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     4      1    729    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     5      1      9    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     6      9     91    -15.00        0.04      0.14     20.00 
 Pro výpoet šíení vodní páry byla uplatnna pirážka k vnitní prmrné vlhkosti 5 %. 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:
 Prostedí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   20.0        0.13   50   15.71      16.22481       0.46357 
    2  -15.0        0.04   84  -15.00     -16.22480       0.46357 
 Vysvtlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostedí [C] 
 Rs  zadaný odpor pi pestupu tepla v daném prostedí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostedí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostedí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostedí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, piemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostedím a okolím [W/mK] 
  (lze urit jen pro maximáln 2 prostedí; pro urité charakteristické výseky lze získat prmrný 
  souinitel prostupu tepla vydlením hodnoty L šíkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:
 Prostedí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1    9.26    15.71   0.878  ne     ---     --- 
    2  -16.87   -15.00   1.000  ne     ---     --- 
 Vysvtlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostedí [C] - lze urit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostedí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle SN 730540, SN EN ISO 10211-1 a SN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnjší teploty podlený rozdílem 
  vnitní ( 20.0 C) a vnjší (-15.0 C) teploty - pesn lze urit jen pro max. 2 prostedí 
  a pro rozdílnou vnitní a vnjší teplotu, program nicmén uruje orientaní hodnoty 
  i pro více prostedí, piemž se uvažuje vnitní teplota podle daného prostedí 
  a konstantní vnjší teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  oznauje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost pi dané teplot v daném prostedí, která zajistí odstranní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potebná teplota pi dané absolutní vlhkosti v daném prostedí, která zajistí 
  odstranní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro pípad dvou prostedí 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle SN 730540, ani 
  podle SN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpenostní pirážky). Pro vyhodnocení výsledk podle 
  tchto norem je nutné použít postup dle l. 5.1 v SN 730540-2 i l. 5 v SN EN ISO 13788. 
 ODHAD CHYBY VÝPOTU:
 Souet tepelných tok:      0.0000 W/m 
 Souet abs.hodnot tep.tok:     32.4496 W/m 
 Podíl:      0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek SN EN ISO 10211-1 je splnn. 
 STOP, Area 2010 
 Lineární initel prostupu tepla 
 Název úlohy - detailu:  KOUT STNY 
 Zpracovatel:  Martina Blíková 
 Datum:  8.5.2011 
 Zakázka:   
 Varianta:   
 Tepelná propustnost L :   0,464 W/mK 
 Dílí plošné konstrukce: 
  
 Souinitel prostupu tepla  Píslušná délka [m] 
 0,137  1,4400 
 0,134  0,4800 
 0,134  0,4800 
 0,137  1,4400 
 Výsledný lineární initel prostupu tepla Psi:  -0,059 W/mK
 Vyhodnocení z hlediska požadavk SN 730540-2:
 Maximální pípustný lin. initel Psi,N:  0,60 W/mK 
Hodnocený detail spluje požadavek SN 730540-2. 
 STOP, Area 2010. 
Obr. Pole teplot 
  
Styk stropu a obvodové stny 
 DVOUROZMRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ÁSTENÝCH TLAK VODNÍ PÁRY 
 podle SN EN ISO 10211-1 a SN 730540 - MKP/FEM model 
 Area 2010 
 Název úlohy :  strop-stna                    
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Martina Blíková              
 Zakázka :                                 
 Datum :  8.5.2011        
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Základní parametry úlohy : 
 Parametry pro výpoet teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:    1.0 C 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy:
 Poet svislých os:     83 
 Poet vodorovných os:     91 
 Poet prvk:  14760 
 Poet uzlových bod:   7553 
 Souadnice os sít - osa x (m) : 
 0.00000 0.02250 0.04500 0.06750 0.09000 0.11250 0.13500 0.15750 0.18000 0.20500  
 0.23000 0.26125 0.29250 0.32375 0.35500 0.38625 0.41750 0.44875 0.48000 0.50734  
 0.53469 0.56203 0.58938 0.61672 0.64406 0.67141 0.69875 0.72609 0.75344 0.78078  
 0.80813 0.83547 0.86281 0.89016 0.91750 0.94484 0.97219 0.99953 1.02688 1.05422  
 1.08156 1.10891 1.13625 1.16359 1.19094 1.21828 1.24563 1.27297 1.30031 1.32766  
 1.35500 1.38234 1.40969 1.43703 1.46438 1.49172 1.51906 1.54641 1.57375 1.60109  
 1.62844 1.65578 1.68313 1.71047 1.73781 1.76516 1.79250 1.81984 1.84719 1.87453  
 1.90188 1.92922 1.95656 1.98391 2.01125 2.03859 2.06594 2.09328 2.12063 2.14797  
 2.17531 2.20266 2.23000  
 Souadnice os sít - osa y (m) : 
 0.00000 0.03563 0.07125 0.10688 0.14250 0.17813 0.21375 0.24938 0.28500 0.32063  
 0.35625 0.39188 0.42750 0.46313 0.49875 0.53438 0.57000 0.60563 0.64125 0.67688  
 0.71250 0.74813 0.78375 0.81938 0.85500 0.89063 0.92625 0.96188 0.99750 1.03313  
 1.06875 1.10438 1.14000 1.17750 1.21500 1.25250 1.29000 1.32750 1.36500 1.40250  
 1.44000 1.48813 1.53625 1.58438 1.63250 1.67125 1.71000 1.73000 1.75000 1.76000  
 1.77250 1.78500 1.79750 1.80375 1.81000 1.81500 1.82066 1.82633 1.83766 1.86031  
 1.90563 1.95094 1.99625 2.04156 2.08688 2.13219 2.17750 2.22281 2.26813 2.31344  
 2.35875 2.40406 2.44938 2.49469 2.54000 2.58531 2.63063 2.67594 2.72125 2.76656  
 2.81188 2.85719 2.90250 2.94781 2.99313 3.03844 3.08375 3.12906 3.17438 3.21969  
 3.26500  
 Zadané materiály :
  .  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
    1  Rigips GreyWall     0.033     0.033        30        30    1    9    1   91 
    2  Porotherm 30 CB     0.180     0.180     5.000     5.000    9   19    1   33 
    3  Baumit XPS-R        0.030     0.030        70        70    9   11   33   47 
    4  Železobeton 2       1.580     1.580        29        29   11   19   33   41 
    5  Železobeton 1       1.430     1.430        23        23   11   83   41   47 
    6  Porotherm 30 CB     0.180     0.180     5.000     5.000    9   19   47   91 
    7  Rockwool Stepro     0.043     0.043     3.000     3.000   19   83   47   50 
    8  Beton hutný 1       1.230     1.230        17        17   19   83   49   55 
    9  Koberec             0.065     0.065     6.000     6.000   19   83   55   56 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístní :
  íslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1      1     91    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     2   1639   1679      0.00        0.13      0.34     10.00 
     3   1694   1729      1.00        0.13      0.36     10.00 
     4   1679   7503      0.00        0.10      0.34     10.00 
     5   1693   7517      1.00        0.17      0.36     10.00 
 Pro výpoet šíení vodní páry byla uplatnna pirážka k vnitní prmrné vlhkosti 5 %. 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:
 Prostedí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1  -15.0        0.04   84  -14.92      -6.99624           --- 
    2    0.0        0.13   50   -0.36       2.91929           --- 
    3    1.0        0.13   50    0.62       3.15493           --- 
    4    0.0        0.10   50   -0.29      -0.55631           --- 
    5    1.0        0.17   50    0.60       1.47828           --- 
 Vysvtlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostedí [C] 
 Rs  zadaný odpor pi pestupu tepla v daném prostedí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostedí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostedí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostedí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, piemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostedím a okolím [W/mK] 
  (lze urit jen pro maximáln 2 prostedí; pro urité charakteristické výseky lze získat prmrný 
  souinitel prostupu tepla vydlením hodnoty L šíkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:
 Prostedí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1  -16.87   -14.92     ???  ne     ---     --- 
    2   -8.16    -0.36   0.976  ne     ---     --- 
    3   -7.33     0.62   0.976  ne     ---     --- 
    4   -8.16    -0.29   0.981  ne     ---     --- 
    5   -7.33     0.60   0.975  ne     ---     --- 
 Vysvtlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostedí [C] - lze urit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostedí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle SN 730540, SN EN ISO 10211-1 a SN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnjší teploty podlený rozdílem 
  vnitní (  1.0 C) a vnjší (-15.0 C) teploty - pesn lze urit jen pro max. 2 prostedí 
  a pro rozdílnou vnitní a vnjší teplotu, program nicmén uruje orientaní hodnoty 
  i pro více prostedí, piemž se uvažuje vnitní teplota podle daného prostedí 
  a konstantní vnjší teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  oznauje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost pi dané teplot v daném prostedí, která zajistí odstranní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potebná teplota pi dané absolutní vlhkosti v daném prostedí, která zajistí 
  odstranní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro pípad dvou prostedí 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle SN 730540, ani 
  podle SN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpenostní pirážky). Pro vyhodnocení výsledk podle 
  tchto norem je nutné použít postup dle l. 5.1 v SN 730540-2 i l. 5 v SN EN ISO 13788. 
 ODHAD CHYBY VÝPOTU:
 Souet tepelných tok:     -0.0001 W/m 
 Souet abs.hodnot tep.tok:     15.1051 W/m 
 Podíl:     -0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek SN EN ISO 10211-1 je splnn. 
 STOP, Area 2010 
 Lineární initel prostupu tepla 
 Název úlohy - detailu:  STROP-STNA 
 Zpracovatel:  Martina Blíková 
 Datum:  8.5.2011 
 Zakázka:   
 Varianta:   
 Tepelná propustnost L :   0,000 W/mK 
 Dílí plošné konstrukce: 
  
 Souinitel prostupu tepla  Píslušná délka [m] 
 0,137  1,8257 
 0,607  2,0000 
 Výsledný lineární initel prostupu tepla Psi:  -1,464 W/mK
 Vyhodnocení z hlediska požadavk SN 730540-2:
 Maximální pípustný lin. initel Psi,N:  0,60 W/mK 
Hodnocený detail spluje požadavek SN 730540-2. 
 STOP, Area 2010. 
Obr. Pole teplot 
Styk stny a podlahy na terénu – se základem 
 DVOUROZMRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ÁSTENÝCH TLAK VODNÍ PÁRY 
 podle SN EN ISO 10211-1 a SN 730540 - MKP/FEM model 
 Area 2010 
 Název úlohy :  základ                         
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Martina Blíková              
 Zakázka :                                 
 Datum :  6.10.2011       
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Základní parametry úlohy : 
 Parametry pro výpoet teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.0 C 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy:
 Poet svislých os:     68 
 Poet vodorovných os:     69 
 Poet prvk:   9112 
 Poet uzlových bod:   4692 
 Souadnice os sít - osa x (m) : 
 0.00000 0.74563 1.49125 2.23688 2.98250 3.72813 4.47375 5.21938 5.96500 6.19000  
 6.30250 6.35875 6.41500 6.44000 6.51500 6.59000 6.66500 6.70250 6.72125 6.73063  
 6.74000 6.74400 6.75650 6.76900 6.79400 6.84400 6.92000 7.16500 7.43350 7.56775  
 7.63488 7.66844 7.68522 7.69361 7.69780 7.70200 7.70400 7.70863 7.71327 7.72254  
 7.74108 7.77816 7.85231 8.00063 8.29725 8.89050 9.48375 10.0770 10.6703 11.2635  
 11.8568 12.4500 13.2281 14.0063 14.7844 15.5625 16.3406 17.1188 17.8969 18.6750  
 19.4531 20.2313 21.0094 21.7875 22.5656 23.3438 24.1219 24.9000  
 Souadnice os sít - osa y (m) : 
 0.00000 0.55938 1.11875 1.67813 2.23750 2.79688 3.35625 3.91563 4.47500 5.03438  
 5.59375 6.15313 6.71250 7.27187 7.83125 8.39063 8.95000 9.50938 10.0687 10.6281  
 11.1875 11.7469 12.3062 12.8656 13.4250 13.9844 14.5437 15.1031 15.6625 16.2219  
 16.7812 17.3406 17.6203 17.9000 18.0000 18.2000 18.4000 18.7800 18.9050 19.0300  
 19.1050 19.1425 19.1612 19.1706 19.1800 19.1840 19.1920 19.2000 19.2180 19.2360  
 19.2720 19.3440 19.3740 19.4040 19.4190 19.4595 19.5000 19.5844 19.6689 19.8377  
 20.1755 20.5132 20.6821 20.7666 20.8088 20.8299 20.8404 20.8510 20.8550  
 Zadané materiály :
  .  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
    1  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500    1   68    1   34 
    2  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500    1    9   34   35 
    3  Štrk               0.650     0.650        15        15    9   28   34   35 
    4  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   28   36   34   35 
    5  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   36   68   34   35 
    6  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500    1   14   35   38 
    7  Beton hutný 2       1.300     1.300        20        20   14   21   35   40 
    8  Štrk               0.650     0.650        15        15    1   14   38   40 
    9  Beton hutný 2       1.300     1.300        20        20    1   21   40   45 
   10  Bitadek 40 Stan     0.210     0.210     40000     40000    1   21   45   46 
   11  Porotherm 30 CB     0.180     0.180     5.000     5.000   14   21   45   68 
   12  Baumit open lep     0.800     0.800        18        18   21   22   35   45 
   13  Rigips NeoFloor     0.031     0.031        70        70    1   14   46   52 
   14  Potr cementový     1.160     1.160        19        19    1   13   52   54 
   15  Rigips Rigifloo     0.045     0.045        30        30   13   14   52   54 
   16  Podlahové linol     0.170     0.170      1000      1000    1   14   54   55 
   17  BASF Styrodur 2     0.038     0.038        80        80   22   26   35   57 
   18  Rigips GreyWall     0.033     0.033        30        30   21   27   57   69 
   19  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   26   37   35   37 
   20  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   26   37   37   48 
   21  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   36   68   35   48 
   22  Bitadek 40 Stan     0.210     0.210     40000     40000   21   22   45   57 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístní :
  íslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1   2532   4671    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     2   2463   2532    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     3   1773   2463    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     4   1773   1782    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     5   1782   1851    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     6   1851   1863    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     7     55    952     20.00        0.17      1.29     10.00 
     8    951    965     20.00        0.13      1.29     10.00 
 Pro výpoet šíení vodní páry byla uplatnna pirážka k vnitní prmrné vlhkosti 5 %. 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:
 Prostedí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1  -15.0        0.04   84  -15.00     -25.03562       0.71530 
    2   20.0        0.17   50   17.55      15.98407       0.45669 
    3   20.0        0.13   50   16.64       9.05508       0.25872 
 Vysvtlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostedí [C] 
 Rs  zadaný odpor pi pestupu tepla v daném prostedí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostedí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostedí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostedí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, piemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostedím a okolím [W/mK] 
  (lze urit jen pro maximáln 2 prostedí; pro urité charakteristické výseky lze získat prmrný 
  souinitel prostupu tepla vydlením hodnoty L šíkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:
 Prostedí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1  -16.87   -15.00   1.000  ne     ---     --- 
    2    9.26    17.55   0.930  ne     ---     --- 
    3    9.26    16.64   0.904  ne     ---     --- 
 Vysvtlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostedí [C] - lze urit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostedí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle SN 730540, SN EN ISO 10211-1 a SN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnjší teploty podlený rozdílem 
  vnitní ( 20.0 C) a vnjší (-15.0 C) teploty - pesn lze urit jen pro max. 2 prostedí 
  a pro rozdílnou vnitní a vnjší teplotu, program nicmén uruje orientaní hodnoty 
  i pro více prostedí, piemž se uvažuje vnitní teplota podle daného prostedí 
  a konstantní vnjší teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  oznauje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost pi dané teplot v daném prostedí, která zajistí odstranní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potebná teplota pi dané absolutní vlhkosti v daném prostedí, která zajistí 
  odstranní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro pípad dvou prostedí 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle SN 730540, ani 
  podle SN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpenostní pirážky). Pro vyhodnocení výsledk podle 
  tchto norem je nutné použít postup dle l. 5.1 v SN 730540-2 i l. 5 v SN EN ISO 13788. 
 ODHAD CHYBY VÝPOTU:
 Souet tepelných tok:      0.0035 W/m 
 Souet abs.hodnot tep.tok:     50.0748 W/m 
 Podíl:      0.0001 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek SN EN ISO 10211-1 je splnn. 
 STOP, Area 2010 
L= 0,715 W/mK 
Obr. Pole teplot 
  
Styk stny a podlahy na terénu – bez základu 
 DVOUROZMRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ÁSTENÝCH TLAK VODNÍ PÁRY 
 podle SN EN ISO 10211-1 a SN 730540 - MKP/FEM model 
 Area 2010 
 Název úlohy :  základ                         
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Martina Blíková              
 Zakázka :                                 
 Datum :  6.10.2011       
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Základní parametry úlohy : 
 Parametry pro výpoet teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.0 C 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy:
 Poet svislých os:     52 
 Poet vodorovných os:     54 
 Poet prvk:   5406 
 Poet uzlových bod:   2808 
 Souadnice os sít - osa x (m) : 
 0.00000 0.74563 1.49125 2.23688 2.98250 3.72813 4.47375 5.21938 5.96500 6.19000  
 6.30250 6.41500 6.44000 6.54100 6.64200 6.84400 7.16500 7.43350 7.56775 7.63488  
 7.66844 7.68522 7.69361 7.70200 7.70400 7.71327 7.72254 7.74108 7.77816 7.85231  
 8.00063 8.29725 8.89050 10.0770 11.2635 12.4500 13.2281 14.0062 14.7844 15.5625  
 16.3406 17.1187 17.8969 18.6750 19.4531 20.2312 21.0094 21.7875 22.5656 23.3437  
 24.1219 24.9000  
 Souadnice os sít - osa y (m) : 
 0.00000 0.55938 1.11875 1.67813 2.23750 2.79688 3.35625 3.91563 4.47500 5.03438  
 5.59375 6.15313 6.71250 7.27187 7.83125 8.39063 8.95000 9.50938 10.0687 10.6281  
 11.1875 11.7469 12.3062 12.8656 13.4250 13.9844 14.5437 15.1031 15.6625 16.2219  
 16.7812 17.3406 17.6203 17.9000 18.0000 18.2000 18.4000 18.7800 19.0300 19.1050  
 19.1425 19.1612 19.1706 19.1800 19.1840 19.1920 19.2000 19.2180 19.2360 19.2720  
 19.3440 19.3740 19.4040 19.4190  
 Zadané materiály :
  .  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
    1  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500    1   52    1   34 
    2  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500    1    9   34   35 
    3  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500    9   17   34   35 
    4  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   17   24   34   35 
    5  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   24   52   34   35 
    6  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500    1   13   35   38 
    7  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   13   16   35   39 
    8  Štrk               0.650     0.650        15        15    1   13   38   39 
    9  Beton hutný 2       1.300     1.300        20        20    1   13   39   44 
   10  Bitadek 40 Stan     0.210     0.210     40000     40000    1   13   44   45 
   11  Rigips NeoFloor     0.031     0.031        70        70    1   13   45   51 
   12  Potr cementový     1.160     1.160        19        19    1   12   51   53 
   13  Rigips Rigifloo     0.045     0.045        30        30   12   13   51   53 
   14  Podlahové linol     0.170     0.170      1000      1000    1   13   53   54 
   15  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   16   25   35   37 
   16  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   16   25   37   47 
   17  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   24   52   35   47 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístní :
  íslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1     54    702     20.00        0.17      1.29     10.00 
     2    857   2801    -15.00        0.04      0.14     20.00 
 Pro výpoet šíení vodní páry byla uplatnna pirážka k vnitní prmrné vlhkosti 5 %. 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:
 Prostedí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   20.0        0.17   50   19.32      16.67591       0.47645 
    2  -15.0        0.04   84  -14.99     -16.67179       0.47634 
 Vysvtlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostedí [C] 
 Rs  zadaný odpor pi pestupu tepla v daném prostedí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostedí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostedí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostedí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, piemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostedím a okolím [W/mK] 
  (lze urit jen pro maximáln 2 prostedí; pro urité charakteristické výseky lze získat prmrný 
  souinitel prostupu tepla vydlením hodnoty L šíkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:
 Prostedí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1    9.26    19.32   0.981  ne     ---     --- 
    2  -16.87   -14.99   1.000  ne     ---     --- 
 Vysvtlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostedí [C] - lze urit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostedí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle SN 730540, SN EN ISO 10211-1 a SN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnjší teploty podlený rozdílem 
  vnitní ( 20.0 C) a vnjší (-15.0 C) teploty - pesn lze urit jen pro max. 2 prostedí 
  a pro rozdílnou vnitní a vnjší teplotu, program nicmén uruje orientaní hodnoty 
  i pro více prostedí, piemž se uvažuje vnitní teplota podle daného prostedí 
  a konstantní vnjší teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  oznauje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost pi dané teplot v daném prostedí, která zajistí odstranní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potebná teplota pi dané absolutní vlhkosti v daném prostedí, která zajistí 
  odstranní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro pípad dvou prostedí 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle SN 730540, ani 
  podle SN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpenostní pirážky). Pro vyhodnocení výsledk podle 
  tchto norem je nutné použít postup dle l. 5.1 v SN 730540-2 i l. 5 v SN EN ISO 13788. 
 ODHAD CHYBY VÝPOTU:
 Souet tepelných tok:      0.0041 W/m 
 Souet abs.hodnot tep.tok:     33.3477 W/m 
 Podíl:      0.0001 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek SN EN ISO 10211-1 je splnn. 
 STOP, Area 2010 
L=0,476 W/mK 
Obr. Pole teplot 
VYPOET A POSOUZENÍ LINEÁRNÍHO SOUINITELE PROSTUPU 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2010 
 Název úlohy :  podlaha na zemin-koberec 
 Zpracovatel :  Martina 
 Zakázka :   
 Datum :  19.4.2011 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpoet poklesu dotykové teploty 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Podlahové lino   0.0150    0.1700  1400.0   1200.0      1000.0   0.0000 
  2  Potr cementov   0.0600    1.1600   840.0   2000.0        19.0   0.0000 
  3  Rigips NeoFloo   0.1600    0.0310  1270.0     32.0        70.0   0.0000 
  4  Elastodek 40 S   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   0.0000 
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    20.3 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.64 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.172 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0012 m/s 
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.66 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.958 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540:
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       546.14 Ws/m2K 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.32 C 
 STOP, Teplo 2010 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   podlaha na zemin-koberec 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,3 C 




íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Podlahové linoleum  0,015       0,170  1000,0
   2  Potr cementový  0,060       1,160  19,0 
   3  Rigips NeoFloor 031  0,160       0,031  70,0 
   4  Elastodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  50000,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,517+0,015 = 0,532 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavek na pokles dotykové teploty (l. 5.3 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypotená hodnota: dT10 =   4,32 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2010 
 Název úlohy :  podlaha na zemin-keramická dlažba 
 Zpracovatel :  Martina 
 Zakázka :   
 Datum :  19.4.2011 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpoet poklesu dotykové teploty 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic   0.0110    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  Stomix AlfaFOR   0.0040    0.7800   840.0   1750.0        45.0   0.0000 
  3  Potr cementov   0.0600    1.1600   840.0   2000.0        19.0   0.0000 
  4  Rigips NeoFloo   0.1600    0.0310  1270.0     32.0        70.0   0.0000 
  5  Elastodek 40 S   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   0.0000 
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    20.3 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.57 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.174 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0012 m/s 
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.65 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540:
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1351.92 Ws/m2K 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.20 C 
 STOP, Teplo 2010 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   podlaha na zemin-keramická dlažba 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,3 C 




íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,011       1,010  200,0 
   2  Stomix AlfaFORM SCE  0,004       0,780  45,0 
   3  Potr cementový  0,060       1,160  19,0 
   4  Rigips NeoFloor 031  0,160       0,031  70,0 
   5  Elastodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  50000,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,517+0,015 = 0,532 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavek na pokles dotykové teploty (l. 5.3 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: mén teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypotená hodnota: dT10 =   7,20 C 
  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNN. 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

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TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ 
 podle SN 730540 a STN 730540 
 Stabilita 2010 
 Název ulohy:  kritická místnost v letnímm období pro administrat 
 Zakázka :   
 Zpracovatel :  Martina Blíková 
 Datum :  9..9.2011 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Teplotní oblast:  A  Sou. pestupu h,e:   14.3 W/m2K 
  
 Návrh.teplota int.vzduchu Tai:    20.3 C  Sou. pestupu h,i:    7.7 W/m2K 
 Mrné objemové teplo vnitního vzduchu:  1217.0 J/m3K 
 Jiné trvalé tepelné zisky i ztráty v místnosti:       0 W 
 Objem vzduchu v hodnocené místnosti:    75.5 m3 
 Násobnost výmny vzduchu:     0.5 1/h 
 Jednotlivé konstrukce v místnosti: 
  
 Konstrukce íslo   1 ...  Nepr	svitná kce 
 Typ konstrukce:  Obvodová 
  
 Plocha konstrukce:    9.32 m2  Pohltivost vnjšího povrchu:  0.60 
       
  
 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  Porotherm Universal  0.0150    0.800    840.0   1450.0 
  2  Porotherm 30 CB  0.3000    0.180   1000.0    830.0 
  3  Rigips GreyWall 033  0.1800    0.033   1270.0     17.0 
  4  Baumit silikátová om  0.0200    0.700    920.0   1700.0 
  
       
  
 Teplotní útlum:  1646.66  Fázové posunutí:    17.94 h 
 Tepelná energie akumulovaná v konstrukci:              0.0 J 
 Orientace kce:  Z 
 Konstrukce íslo   2 ...  Nepr	svitná kce 
 Typ konstrukce:  Obvodová 
  
 Plocha konstrukce:   14.52 m2  Pohltivost vnjšího povrchu:  0.60 
       
  
 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  Porotherm Universal  0.0150    0.800    840.0   1450.0 
  2  Porotherm 30 CB  0.3000    0.180   1000.0    830.0 
  3  Rigips GreyWall 033  0.1800    0.033   1270.0     17.0 
  4  Baumit silikátová om  0.0200    0.700    920.0   1700.0 
  
       
  
 Teplotní útlum:  1646.66  Fázové posunutí:    17.94 h 
 Tepelná energie akumulovaná v konstrukci:              0.0 J 
 Orientace kce:  J 
 Konstrukce íslo   3 ...  Nepr	svitná kce 
 Typ konstrukce:  Vnitní ochlazovaná 
  
 Plocha konstrukce:   18.37 m2 
       
  
 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  Porotherm Universal  0.0150    0.800    840.0   1450.0 
  2  Porotherm CP tl. 25  0.2500    0.790    900.0   1900.0 
  3  Porotherm Universal  0.0150    0.800    840.0   1450.0 
  
       
  
 Tepelná energie akumulovaná v konstrukci:      173990336.0 J 
 Konstrukce íslo   4 ...  Nepr	svitná kce 
 Typ konstrukce:  Vnitní ochlazovaná 
  
 Plocha konstrukce:   13.31 m2 
       
  
 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  Porotherm Universal  0.0100    0.800    840.0   1450.0 
  2  Porotherm CP tl. 140  0.1400    0.790    900.0   1900.0 
  3  Porotherm Universal  0.0100    0.800    840.0   1450.0 
  
       
  
 Tepelná energie akumulovaná v konstrukci:       71669512.0 J 
 Konstrukce íslo   5 ...  okno 
 Typ konstrukce:  Okenní vnjší 
  
 Plocha konstrukce:    3.85 m2  Propustnost sl. záení Tau:   0.08 
 Orientace kce:  Z 
 Konstrukce íslo   6 ...  okno 
 Typ konstrukce:  Okenní vnjší 
  
 Plocha konstrukce:    3.85 m2  Propustnost sl. záení Tau:   0.08 
 Orientace kce:  J 
 VÝSLEDKY VYŠETOVÁNÍ TEPELNÉ STABILITY V LETNÍM OBDOBÍ: 
 I. Výpoet podle metodiky SN 730540-4:
 Tepelná energie akumulovaná v neoslunných konstrukcích:  2.456598E+0008 J 
 Kce .  Název  St.intenzita záení  Tau  Tep.zisk [W]  Doba zisku [h] 
  
       
    1  Neprsvitná kce   215.0   16.0        0.63   33.7 
  
    2  Neprsvitná kce   199.0   12.0        0.77   30.7 
  
    5  okno  215.0   16.0      170.94   16.0 
  
    6  okno  199.0   12.0      134.60   12.0 
  
  
 Tepelný zisk prsvitnými konstrukcemi Qok:      127.51 W 
 Modul vekt.soutu tepl.amplitud tep.zisk Qoka+Qe:      265.16 W 
 Tepelný zisk od vnitních zdroj Qi:        0.00 W 
 Tepelná ztráta vtráním Qv:       -2.73 W 
  (pi násobnosti výmny n =  0.50 1/h) 
 Celkový maximální tepelný zisk Qz:      395.40 W 
 Nejvyšší denní vzestup teploty Delta Ta,max :    3.1 C
 II. Výpoet podle metodiky STN 730540-4:
 Tepelná energie akumulovaná v neoslunných konstrukcích:          68.533 kWh/den 
 Kce .  Název  Energie sl. záení [kWh/m2,den]  Tep.zisk [kWh] 
  
       
    1  Neprsvitná kce  3030.0      436.22 
  
    2  Neprsvitná kce  2792.0      537.38 
  
    5  okno  3030.0      933.24 
  
    6  okno  2792.0      859.94 
  
  
 Tepelný zisk prsvitnými konstrukcemi Qs:        1.793 kWh 
 Tepelný zisk neprsvitnými konstrukcemi Qe:        0.974 kWh 
 Tepelný zisk od vnitních zdroj Qi:        0.000 kWh 
 Tepelná ztráta vtráním Qv:        0.436 kWh 
  (pi délce vtrání 8 h pi vnjší teplot nižší než vnitní o 4 C dle l. 12.1.5 STN 730540-4) 
 Celkový denní tepelný zisk Q:        2.331 kWh 
 Nejvyšší denní vzestup teploty Delta Ta,max :    0.8 C
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
 A VYHLÁŠKY MPO . 148/2007 Sb. 
Název úlohy:   kritická místnost v letnímm období pro administrat 
  
 Podrobný popis obalových konstrukcí místnosti je uveden na výpisu z programu Stabilita 2008. 
Požadavek na nejvyšší vzestup teploty vzduchu v letním období (l. 8.2 SN 730540-2), resp.
na tepelnou stabilitu místnosti v letním období (§4,odst.1,bod a6) vyhlášky):
  
 Požadavek:  Delta Ta,max,N = 5,00 C 
  
 Vypotená hodnota:  Delta Ta,max = 3,12 C 
  
 Delta Ta,max < Delta Ta,max,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
 Stabilita 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 
 VÝPOET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, 
 POTEBY TEPLA NA VYTÁPNÍ A PRMRNÉHO 
 SOUINITELE PROSTUPU TEPLA 
 dle SN EN 12831, SN 730540 a STN 730540 
 Ztráty 2010 
 Název objektu :  Administrativní budova 
 Zpracovatel :  Martina Blíková 
 Zakázka :  diplomová práce 
 Datum :  14.10.2011 
 Varianta :  po místnostech 
 Návrhová (výpotová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Prmrná roní teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.2 C 
initel roního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Prmrná vnitní teplota v objektu Ti,m :        17.8 C 
  
 Pdorysná plocha podlahy objektu A :       277.6 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        70.8 m 
 Obestavný prostor vytápných ástí budovy V :      2139.8 m3 
  
 Úinnost zptného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  
 Typ objektu :  nebytový 
 ZÁVRENÁ PEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpotová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 Ozna.  Název  Tep-  Vytápná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 p./.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]    
  
  1/   1   vstup         15.0      10.0     31.1        537    1.5%   17.91 
  1/   2   chodba        15.0      34.2    106.0        934    2.6%   31.13 
  1/   3   schodišt     15.0      15.1     53.1        797    2.2%   26.56 
  1/   4   kuchy'nka     15.0      15.6     48.4       1272    3.6%   42.39 
  1/   5   bezbariérov   15.0       3.9      2.7        108    0.3%    3.59 
  1/   6   bezbariérov   15.0       3.9      2.7        108    0.3%    3.59 
  1/   7   WC-muži       15.0       9.1     28.1        760    2.1%   25.33 
  1/   8   WC-ženy       15.0       9.1     28.1        861    2.4%   24.59 
  1/   9   úklidová mí   15.0       3.9     12.1        202    0.6%    6.72 
  1/  10   technická m   15.0       8.9     27.4        840    2.3%   28.00 
  1/  11   kancelá      20.0      13.4     41.5       1273    3.6%   36.37 
  1/  12   kancelá      20.0      13.6     42.0       1171    3.3%   33.45 
  1/  13   kancelá      20.0      13.6     42.0       1236    3.5%   35.31 
  1/  14   kancelá      20.0      13.6     42.0       1298    3.6%   37.08 
  1/  15   kancelá      20.0      20.0     61.9       1811    5.1%   51.75 
  1/  16   kancelá     20.0      40.7    136.1       3376    9.4%   96.45 
           
  2/   1   chodba        15.0      34.2    128.8       1171    3.3%   39.04 
  2/   2   schodšt      15.0      15.1     53.1        774    2.2%   25.80 
  2/   3   kuchyka      15.0      15.6     51.3       1404    3.9%   46.80 
  2/   4   úklidová mí   15.0       3.9     13.2        242    0.7%    8.06 
  2/   5   WC-muži       15.0       9.1     29.9        821    2.3%   27.36 
  2/   6   WC-ženy       15.0       9.1     29.9        821    2.3%   27.36 
  2/   7   depozit       15.0      17.4     57.7       1074    3.0%   35.81 
  2/   8   kancelá      20.0      27.4    106.9       3065    8.6%   87.57 
  2/   9   kancelá      20.0      24.1     89.1       2479    6.9%   70.83 
  2/  10   kancelá      20.0      13.6     51.5       1394    3.9%   39.84 
  2/  11   kancelá      20.0      20.0     75.9       2169    6.1%   61.98 
  2/  12   kancelá      20.0      40.7    138.4       3774   10.6%  107.84 
           
  
 Souet:      458.2    1530.8     35771  100.0%   1078.52 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
Souet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    35.771 kW 100.0 % 
 Souet tep. ztrát prostupem Fi,T     9.181 kW   25.7 % 
 Souet tep. ztrát vtráním Fi,V    16.050 kW   44.9 % 
 Korekce ztrát (zisky, peruš. vytápní) :    10.540 kW   29.5 % 
Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  
 obvodová stna       1.944 kW     5.4 %     417.4 m2        4.7 W/m2 
 dvee                0.274 kW     0.8 %      34.6 m2        7.9 W/m2 
 podlaha              0.395 kW     1.1 %     228.3 m2        1.7 W/m2 
 píka tl140        -0.119 kW    -0.3 %      19.8 m2       -6.0 W/m2 
 ríkatl140          0.000 kW     0.0 %       8.9 m2        0.0 W/m2 
 okno                 2.908 kW     8.1 %      92.5 m2       31.4 W/m2 
 vnitní stna t      0.175 kW     0.5 %     243.3 m2        0.7 W/m2 
 dvee ve140         -0.053 kW    -0.1 %       8.9 m2       -6.0 W/m2 
 vnitní stna 2     -0.044 kW    -0.1 %      10.4 m2       -4.3 W/m2 
 dvee ve 250        -0.011 kW    -0.0 %       1.8 m2       -6.0 W/m2 
 vniní stna tl     -0.082 kW    -0.2 %      19.3 m2       -4.2 W/m2 
 stna l140           0.126 kW     0.4 %      21.1 m2        6.0 W/m2 
 vnitní stna        0.126 kW     0.4 %      21.1 m2        6.0 W/m2 
 stecha              0.977 kW     2.7 %     230.1 m2        4.2 W/m2 
 stna tl140         -0.422 kW    -1.2 %      70.3 m2       -6.0 W/m2 
 Tepelné vazby      2.986 kW     8.3 %         ---          ---   
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PEDPIS: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - SN 730540 (1994):  q,c =     0.51 W/m3K 
 Spoteba energie na vytápní  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    37.47 kWh/m3,rok 
 PIBLIŽNÁ MRNÁ POTEBA TEPLA NA VYTÁPNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavný objem Vb =     2139.77 m3 
  - prmr. vnitní teplota Ti =         17.8 C 
  - vnjší teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost výmny n =    0,5 1/h 
  - prm. výkon int. zdroj tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. záení =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie sluneního záení se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že souástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  
 Poteba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:       22067 kWh/a 
 Poteba tepla ke krytí tepelných ztrát vtráním Qv:        23189 kWh/a 
 Pibližný tepelný zisk ze sluneního záení Qs:          4624 kWh/a 
 Pibližný tepelný zisk z vnitních zdroj tepla Qi:          9165 kWh/a 
  
 Výsledná poteba tepla na vytápní Qh:         32157 kWh/a 
  
 Vypotená pibližná mrná poteba tepla E1 =   15.03 kWh/m3,rok
 PRMRNÝ SOUINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  
 Celk.sou.tep.ztráty (ustálený mrný tep.tok) prostupem H,T:    296.5 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    972.6 m2 
  
 Limit odvozený z U,req dílích konstrukcí... Uem,lim:     0.59 W/m2K 
  
Pr	mrný souinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.30 W/m2K
 STOP, Ztráty 2010 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK POSOUZENÍ PODLE SN 730540-2 (2007) 
Název úlohy:   Administrativní budova 
Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápných zón budovy V =  2139,8 m3 
 Plocha ohraniujících konstrukcí A =  972,6 m2 
 Pevažující návrhová vnitní teplota Tim:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpotu programu Ztráty. 
Pr	mrný souinitel prostupu tepla budovy (l. 9)
  
Požadavek:  
  max. prm. sou. prostupu tepla U,em,N =   0,63 W/m2K 
  
Výsledky výpotu: 
  prmrný souinitel prostupu tepla U,em =   0,30 W/m2K 
  
U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
 Splnní požadavk na souinitel prostupu tepla pro dílí obalové konstrukce 
 vyžaduje souasn, aby hodnota U,em nepekroila limit odvozený z požadavk
 pro dílí konstrukce U,em,req = Suma(A*U,req*b)/Suma(A) + 0,06 =  0,59 W/m2K 
  
U,em < U,em,req ... LIMIT JE DODRŽEN. 
  
Klasifikaní tída prostupu tepla obálkou budovy (l. C.2)
  
 Klasifikaní tída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikaní ukazatel CI:  0,5 
 Ztráty 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 
 VÝPOET ENERGETICKÉ NÁRONOSTI BUDOV 
 A PRMRNÉHO SOUINITELE PROSTUPU TEPLA 
 podle vyhlášky . 148/2007 Sb. a SN 730540 
 a podle SN EN ISO 13790 a SN EN 832 
 Energie 2010 
 Název úlohy:  administrativní budova                                                                                                                                
 Zpracovatel:  Martina Blíková                                                                                                                                      
 Zakázka:                                                                                                                                                         
 Datum:  1.5.2011   
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Poet zón v objektu:  2 
 Typ výpotu poteby energie:  msíní (pro jednotlivé msíce v roce) 
 Okrajové podmínky výpotu:
 Název  Poet  Teplota    Celková energie globálního sluneního záení  [MJ/m2] 
 období  dn	  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 1. msíc  31  -2,4 C  54,0  130,0  68,0  68,0  86,0 
 2. msíc  28  -0,7 C  83,0  187,0  112,0  112,0  148,0 
 3. msíc  31  3,1 C  122,0  252,0  173,0  173,0  270,0 
 4. msíc  30  8,1 C  155,0  277,0  227,0  227,0  392,0 
 5. msíc  31  13,1 C  209,0  317,0  302,0  302,0  544,0 
 6. msíc  30  16,3 C  220,0  299,0  306,0  306,0  551,0 
 7. msíc  31  17,7 C  223,0  317,0  317,0  317,0  572,0 
 8. msíc  31  17,1 C  184,0  320,0  277,0  277,0  490,0 
 9. msíc  30  13,5 C  126,0  248,0  180,0  180,0  306,0 
 10. msíc  31  8,9 C  86,0  238,0  133,0  133,0  216,0 
 11. msíc  30  3,7 C  50,0  133,0  68,0  68,0  101,0 
 12. msíc  31  -0,5 C  40,0  97,0  50,0  50,0  65,0 
 Název  Poet  Teplota    Celková energie globálního sluneního záení  [MJ/m2] 
 období  dn	  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 1. msíc  31  -2,4 C  54,0  54,0  104,0  104,0 
 2. msíc  28  -0,7 C  83,0  83,0  158,0  158,0 
 3. msíc  31  3,1 C  130,0  130,0  223,0  223,0 
 4. msíc  30  8,1 C  180,0  180,0  263,0  263,0 
 5. msíc  31  13,1 C  248,0  248,0  324,0  324,0 
 6. msíc  30  16,3 C  259,0  259,0  313,0  313,0 
 7. msíc  31  17,7 C  263,0  263,0  331,0  331,0 
 8. msíc  31  17,1 C  216,0  216,0  313,0  313,0 
 9. msíc  30  13,5 C  137,0  137,0  227,0  227,0 
 10. msíc  31  8,9 C  94,0  94,0  198,0  198,0 
 11. msíc  30  3,7 C  50,0  50,0  108,0  108,0 
 12. msíc  31  -0,5 C  40,0  40,0  79,0  79,0 
 PEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : 
 VÝSLEDKY VÝPOTU PRO ZÓNU . 1 :
 Název zóny:  ásten vytápná                                                                                                                                     
 Vnitní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 Mrný tepelný tok vtráním Hv:  126,737 W/K 
 Mrný tok prostupem do exteriéru Hd:  64,947 W/K 
 Ustálený mrný tok zeminou Hg:  7,972 W/K 
 Mrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Mrný tok Trombeho stnami H,tw:  --- 
 Mrný tok vtranými stnami H,vw:  --- 
 Mrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Pídavný mrný tok podlahovým vytápním dHt:  --- 
 Výsledný mrný tok H:  199,655 W/K 
 Výsledný mrný tok do zóny .2   H,12:  194,448 W/K 
 Poteba tepla na vytápní po msících:
 Msíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  6,614  1,224  0,701  1,925  1,000  100,0  4,690
 2  5,166  0,992  1,144  2,136  0,998  100,0  3,034
 3  3,718  1,001  1,756  2,758  0,954  68,3  1,086 
 4  1,050  0,884  2,296  3,180  0,330  0,0  --- 
 5  ---  0,843  3,059  3,903  ---  0,0  --- 
 6  ---  0,794  3,114  3,908  ---  0,0  --- 
 7  ---  0,820  3,218  4,038  ---  0,0  --- 
 8  ---  0,843  2,793  3,637  ---  0,0  --- 
 9  ---  0,893  1,826  2,719  ---  0,0  --- 
 10  0,664  0,997  1,337  2,334  0,285  0,0  --- 
 11  3,292  1,059  0,694  1,753  0,991  71,1  1,556
 12  5,614  1,215  0,516  1,731  1,000  100,0  3,884 
  
 Vysvtlivky:  Q,H,ht je poteba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupe využitelnosti tepelných zisk, fH je ást 
  msíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápním vytápna, a Q,H,nd je poteba tepla na vytápní. 
  
 Poteba tepla na vytápní za rok Q,H,nd:  14,250 GJ 
 Energie dodaná do zóny po msících:
 Msíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  5,299  ---  ---  0,408  1,135  ---  6,842 
 2  3,429  ---  ---  0,408  0,880  ---  4,716 
 3  1,227  ---  ---  0,408  0,849  ---  2,484 
 4  ---  ---  ---  0,408  0,713  ---  1,120 
 5  ---  ---  ---  0,408  0,647  ---  1,055 
 6  ---  ---  ---  0,408  0,597  ---  1,005 
 7  ---  ---  ---  0,408  0,617  ---  1,025 
 8  ---  ---  ---  0,408  0,647  ---  1,055 
 9  ---  ---  ---  0,408  0,724  ---  1,132 
 10  ---  ---  ---  0,408  0,843  ---  1,251 
 11  1,758  ---  ---  0,408  0,937  ---  3,103 
 12  4,389  ---  ---  0,408  1,123  ---  5,919 
  
 Vysvtlivky:  Q,f,H je spoteba energie na vytápní, Q,f,C je spoteba energie na chlazení, Q,f,RH je spoteba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spoteba energie na pípravu teplé vody, Q,f,L je spoteba energie 
  na osvtlení (a pípadn i na spotebie), Q,f,A je spoteba pomocné energie (erpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledují vlivy úinností technických systém. 
  
 Celková roní dodaná energie Q,fuel:  30,706 GJ
  
 VÝSLEDKY VÝPOTU PRO ZÓNU . 2 :
 Název zóny:  vytápná                                                                                                                                              
 Vnitní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 Mrný tepelný tok vtráním Hv:  152,978 W/K 
 Mrný tok prostupem do exteriéru Hd:  142,135 W/K 
 Ustálený mrný tok zeminou Hg:  16,425 W/K 
 Mrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Mrný tok Trombeho stnami H,tw:  --- 
 Mrný tok vtranými stnami H,vw:  --- 
 Mrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Pídavný mrný tok podlahovým vytápním dHt:  --- 
 Výsledný mrný tok H:  311,538 W/K 
 Výsledný mrný tok do zóny .1   H,21:  194,448 W/K 
 Poteba tepla na vytápní po msících:
 Msíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  20,733  6,547  2,777  9,324  0,990  100,0  11,504 
 2  17,480  5,485  4,370  9,855  0,974  100,0  7,878 
 3  16,270  5,704  6,478  12,182  0,928  100,0  4,966 
 4  11,826  5,197  8,119  13,316  0,779  59,5  1,449 
 5  8,190  5,107  10,461  15,567  0,526  0,0  --- 
 6  5,451  4,857  10,476  15,333  0,355  0,0  --- 
 7  4,524  5,019  10,886  15,904  0,284  0,0  --- 
 8  4,998  5,107  9,767  14,874  0,336  0,0  --- 
 9  7,615  5,231  6,641  11,872  0,641  0,0  --- 
 10  11,574  5,686  5,255  10,941  0,855  91,5  2,225 
 11  15,274  5,860  2,784  8,644  0,974  100,0  6,857 
 12  19,190  6,512  2,053  8,564  0,990  100,0  10,711 
  
 Vysvtlivky:  Q,H,ht je poteba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupe využitelnosti tepelných zisk, fH je ást 
  msíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápním vytápna, a Q,H,nd je poteba tepla na vytápní. 
  
 Poteba tepla na vytápní za rok Q,H,nd:  45,589 GJ 
 Energie dodaná do zóny po msících:
 Msíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  12,999  ---  ---  ---  5,481  ---  18,480 
 2  8,902  ---  ---  ---  4,402  ---  13,303 
 3  5,611  ---  ---  ---  4,400  ---  10,011 
 4  1,637  ---  ---  ---  3,844  ---  5,482 
 5  ---  ---  ---  ---  3,635  ---  3,635 
 6  ---  ---  ---  ---  3,409  ---  3,409 
 7  ---  ---  ---  ---  3,522  ---  3,522 
 8  ---  ---  ---  ---  3,635  ---  3,635 
 9  ---  ---  ---  ---  3,888  ---  3,888 
 10  2,514  ---  ---  ---  4,378  ---  6,892 
 11  7,748  ---  ---  ---  4,694  ---  12,443 
 12  12,102  ---  ---  ---  5,436  ---  17,538 
  
 Vysvtlivky:  Q,f,H je spoteba energie na vytápní, Q,f,C je spoteba energie na chlazení, Q,f,RH je spoteba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spoteba energie na pípravu teplé vody, Q,f,L je spoteba energie 
  na osvtlení (a pípadn i na spotebie), Q,f,A je spoteba pomocné energie (erpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledují vlivy úinností technických systém. 
  
 Celková roní dodaná energie Q,fuel:  102,237 GJ
  
 PEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOTU PRO CELÝ OBJEKT : 
  
  
 Rozložení mrných tepelných tok
  
 Zóna  Položka  Mrný tok [W/K]  Procento [%] 
  
 1  Celkový mrný tok H:  199,655  100,0 %
  
 z toho:  Mrný tok výmnou vzduchu Hv:  126,737  63,5 % 
  Mrný (ustálený) tok zeminou Hg:  7,972  4,0 % 
  Mrný tok pes nevytápné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Mrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  6,677  3,3 % 
  Mrný tok plošnými kcemi Hd,c:  58,270  29,2 % 
  
rozložení mrných tok po konstrukcích: 
  
  Obvodová stna:  20,016  10,0 % 
  Stecha:  14,467  7,2 % 
  Podlaha:  7,972  4,0 % 
  Otvorová výpl:  23,787  11,9 % 
  Zbylé mén významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  
  Mrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
  
 2  Celkový mrný tok H:  311,538  100,0 %
  
 z toho:  Mrný tok výmnou vzduchu Hv:  152,978  49,1 % 
  Mrný (ustálený) tok zeminou Hg:  16,425  5,3 % 
  Mrný tok pes nevytápné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Mrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  12,161  3,9 % 
  Mrný tok plošnými kcemi Hd,c:  129,973  41,7 % 
  
rozložení mrných tok po konstrukcích: 
  
  Obvodová stna:  39,581  12,7 % 
  Stecha:  16,655  5,3 % 
  Podlaha:  16,425  5,3 % 
  Otvorová výpl:  73,738  23,7 % 
  Zbylé mén významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  
  Mrný tok speciálními konstrukcemi dH:  0,000  0,0 % 
 Mrný tok budovou a parametry podle starších pedpis
  
 Souet celkových mrných tepelných tok jednotlivými zónami Hc:  511,193 W/K 
 Objem budovy stanovený z vnjších rozmr:   1662,0 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle SN 730540 (1994):  0,31 W/m3K 
 Spoteba tepla na vytápní podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  22,6 kWh/m3,a 
 Poznámka:   Orientaní tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením soutu mrných tok jednotlivých zón Hc 
  psobícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  
 Prmrný souinitel prostupu tepla budovy
  
 Souet mrných tepelných tok prostupem jednotlivými zónami Ht:  231,5 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  941,9 m2 
  
 Limit odvozený z U,req dílích konstrukcí... Uem,lim:  0,64 W/m2K 
  




 Poteba tepla na vytápní budovy
 Msíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  27,347  7,771  3,478  11,249  0,992  100,0  16,194 
 2  22,645  6,477  5,514  11,991  0,978  100,0  10,912 
 3  19,988  6,705  8,235  14,940  0,933  84,2  6,051 
 4  12,877  6,081  10,415  16,495  0,693  29,8  1,449 
 5  8,190  5,950  13,520  19,470  0,421  0,0  --- 
 6  5,451  5,651  13,590  19,241  0,283  0,0  --- 
 7  4,524  5,839  14,103  19,942  0,227  0,0  --- 
 8  4,998  5,950  12,560  18,510  0,270  0,0  --- 
 9  7,615  6,124  8,467  14,590  0,522  0,0  --- 
 10  12,238  6,683  6,592  13,275  0,754  45,7  2,225 
 11  18,566  6,919  3,478  10,396  0,977  85,5  8,414 
 12  24,804  7,727  2,568  10,295  0,992  100,0  14,595 
  
 Vysvtlivky:  Q,H,ht je poteba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupe využitelnosti tepelných zisk, fH je ást 
  msíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápním vytápna, a Q,H,nd je poteba tepla na vytápní. 
  
 Poteba tepla na vytápní za rok Q,H,nd:  59,839 GJ  16,622 MWh 
  
 Objem budovy stanovený z vnjších rozmr:  1662,0 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  471,3 m2 
  
 Mrná poteba tepla na vytápní budovy (na 1 m3):  10,0 kWh/(m3.a) 
  
Mrná poteba tepla na vytápní budovy:  35 kWh/(m2.a)
  
 Hodnota byla stanovena pro poet denostup D =   3157. 
  
 Mrná poteba tepla na vytápní pro 3422 denostup
 pi daném zpsobu vtrání a vnitních ziscích:  42 kWh/(m2.a) 
  
 Poznámka: Mrná poteba tepla je stanovena bez vlivu úinností systém	 výroby, distribuce a emise tepla. 
  
  
 Celková energie dodaná do budovy
 Msíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  18,298  ---  ---  0,408  6,616  ---  25,322 
 2  12,330  ---  ---  0,408  5,282  ---  18,019 
 3  6,838  ---  ---  0,408  5,250  ---  12,495 
 4  1,637  ---  ---  0,408  4,557  ---  6,602 
 5  ---  ---  ---  0,408  4,282  ---  4,689 
 6  ---  ---  ---  0,408  4,006  ---  4,414 
 7  ---  ---  ---  0,408  4,140  ---  4,547 
 8  ---  ---  ---  0,408  4,282  ---  4,689 
 9  ---  ---  ---  0,408  4,612  ---  5,020 
 10  2,514  ---  ---  0,408  5,221  ---  8,143 
 11  9,507  ---  ---  0,408  5,631  ---  15,546 
 12  16,491  ---  ---  0,408  6,559  ---  23,458 
  
 Vysvtlivky:  Q,f,H je spoteba energie na vytápní, Q,f,C je spoteba energie na chlazení, Q,f,RH je spoteba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spoteba energie na pípravu teplé vody, Q,f,L je spoteba energie 
  na osvtlení (a pípadn i na spotebie), Q,f,A je spoteba pomocné energie (erpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledují vlivy úinností technických systém. 
  
 Spoteba energie na vytápní za rok Q,fuel,H:  67,614 GJ  18,782 MWh  40 kWh/m2 
 Spoteba pom. energie na vytápní Q,aux,H:  ---  ---  --- 
Energetická náronost vytápní za rok EP,H:  67,614 GJ  18,782 MWh  40 kWh/m2 
  
 Spoteba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Spoteba pom. energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
Energetická náronost chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 
  
 Spoteba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Spoteba energie na ventilátory Q,aux,F:  ---  ---  --- 
Energ. náronost mech. vtrání za rok EP,F:  ---  ---  --- 
  
 Spoteba energie na pípravu TV Q,fuel,W:  4,890 GJ  1,358 MWh  3 kWh/m2 
 Spoteba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W:  ---  ---  --- 
Energ. náronost pípravy TV za rok EP,W:  4,890 GJ  1,358 MWh  3 kWh/m2 
  
 Spoteba energie na osvtlení a spot. Q,fuel,L:  60,439 GJ  16,789 MWh  36 kWh/m2 
Energ. náronost osvtlení za rok EP,L:  60,439 GJ  16,789 MWh  36 kWh/m2 
  
 Energie ze solárních kolektor za rok Q,SC,e:  ---  ---  --- 
 z toho se v budov využije:  ---  ---  --- 
 (již zahrnuto ve výchozí poteb tepla na vytápní a pípravu teplé vody - zde uvedeno jen informativn) 
  
 Elektina z FV lánk za rok Q,PV,el:  ---  ---  --- 
 Elektina z kogenerace za rok Q,CHP,el:  ---  ---  --- 
Celková produkce energie za rok Q,e:  ---  ---  ---
  




 Mrná spoteba energie dodané do budovy
  
 Celková roní dodaná energie:  36929 kWh 
  
 Objem budovy stanovený z vnjších rozmr:  1662,0 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  471,3 m2 
  
 Mrná spoteba dodané energie EP,V:  22,2 kWh/(m3.a) 
  
Mrná spoteba energie budovy EP,A:  78 kWh/(m2,a)
  
 Poznámka: Mrná spoteba energie zahrnuje veškerou dodanou energii vetn vliv	 úinností tech. systém	. 
 STOP, Energie 2010 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK POSOUZENÍ PODLE KRITÉRIÍ 
 VYHLÁŠKY MPO . 148/2007 Sb. 
Název úlohy:   administrativní budova                                                                                                                                
Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápných zón budovy V =  1662,0 m3 
 Plocha ohraniujících konstrukcí A =  941,9 m2 
 Pevažující návrhová vnitní teplota Tim:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
  
 Celková roní dodaná energie:  132,943 GJ 
 Celková podlahová plocha budovy:  471,3 m2 
 Druh budovy:  administrativní budova 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpotu programu Energie. 
Požadavek na pr	mrný souinitel prostupu tepla (§4, odst.1, bod a7)
  
Požadavek:  
  max. prm. sou. prostupu tepla U,em,N =   0,56 W/m2K 
  
Výsledky výpotu: 
  prmrný souinitel prostupu tepla U,em =   0,25 W/m2K 
  
U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
 Splnní požadavk na souinitel prostupu tepla pro dílí obalové konstrukce 
 vyžaduje souasn, aby hodnota U,em nepekroila limit odvozený z požadavk
 pro dílí konstrukce U,em,req = Suma(A*U,req*b)/Suma(A) + 0,06 =  0,64 W/m2K 
  
U,em < U,em,req ... LIMIT JE DODRŽEN. 
  
Požadavek na energetickou náronost budovy (§3, odst.1)
  
Požadavek:  
 max. mrná spoteba energie EP,A,req:  179 kWh/m2.a 
  
Výsledky výpotu: 
 mrná spoteba energie EP,A:  78 kWh/m2.a 
  
EP,A < EP,A,req ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
 Tída energetické náronosti budovy:  B (úsporná) 
  
 Energie 2010, (c) 2009 Svoboda Software 


 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK POSOUZENÍ PODLE SN 730540-2 (2007) 
Název úlohy:   administrativní budova                                                                                                                                
Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápných zón budovy V =  1662,0 m3 
 Plocha ohraniujících konstrukcí A =  941,9 m2 
 Pevažující návrhová vnitní teplota Tim:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpotu programu Energie. 
Pr	mrný souinitel prostupu tepla budovy (l. 9.3)
  
Požadavek:  
  max. prm. sou. prostupu tepla U,em,N =   0,56 W/m2K 
  
Výsledky výpotu: 
  prmrný souinitel prostupu tepla U,em =   0,25 W/m2K 
  
U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
 Splnní požadavk na souinitel prostupu tepla pro dílí obalové konstrukce 
 vyžaduje souasn, aby hodnota U,em nepekroila limit odvozený z požadavk
 pro dílí konstrukce U,em,req = Suma(A*U,req*b)/Suma(A) + 0,06 =  0,64 W/m2K 
  
U,em < U,em,req ... LIMIT JE DODRŽEN. 
  
Klasifikaní tída prostupu tepla obálkou budovy (l. C.2)
  
 Klasifikaní tída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikaní ukazatel CI:  0,4 
 Energie 2010, (c) 2009 Svoboda Software 

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy 
(1) Protokol 
a) identifikaní údaje budovy 
Adresa budovy (místo, ulice, íslo, PS): 
      
Masarykovo nám. 1, Nový Jiín, 741 11 
      
Úel budovy: administrativní budova 
Kód obce: Nový Jiín;599191 
Kód katastrálního území: Nový Jiín-Dolní Pedmstí 707465 
Parcelní íslo: 28/1 
Vlastník nebo spoleenství vlastník, 
pop. stavebník: 
Msto Nový Jiín 
      
Adresa: 
      
Masarykovo nám. 1, Nový Jiín, 741 11 
      
I:       
Tel./e-mail:       
Provozovatel, pop. budoucí provozovatel: 
      
      
Adresa: 
      
      
      
I:       
Tel./e- mail:       
Nová budova Zmna stávající budovy
Umístní na veejném míst podle § 6a, odst. 6 zákona 406/2000 Sb.
b) typ budovy 
Rodinný dm Bytový dm Hotel a restaurace
Administrativní budova Nemocnice Budova pro vzdlávání
Sportovní zaízení Budova pro velkoobchod a maloobchod
Jiný druh budovy - pipojte jaký:
       
c) užití energie v budov
1. struný popis energetického a technického zaízení budovy 
Objekt bude vytápn plynovým kondenzaním kotlem. Místnosti budou vybaveny radiatory s 
možností regulace. Ohev teplé vody bude ešen pomocí elektrického zásobníku. 
      
      
      
      
2. druhy energie užívané v budov
  Elektrická energie   Tepelná energie   Zemní plyn 
  Hndé uhlí   erné uhlí   Koks 
  TTO   LTO   Nafta 
  Jiné plyny   Druhotná energie   Biomasa 
  Ostatní obnovitelné zdroje – pipojte jaké:       
  Jiná paliva – pipojte jaká:       
3. hodnocená dílí energetická náronost budovy EP 
  Vytápní (EPH)   Píprava teplé vody (EPDHW) 
  Chlazení (EPC)   Osvtlení (EPLight) 
  Mechanické vtrání (v. zvlhování) (EPAux;Fans) 
d) technické údaje budovy 
1. struný popis budovy 
Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou budovu, která je urena pro administrativní 
innost. Kostrukce budovy se skládá z montovaného železobetonového skeletu, který je 
vyzdn keramickými tvárnicemi systému POROTHERM. Obvodová konstrukce stavby je 
zeteplnena kontaktním zateplením z šedého polystyrenu. 
V budov jsou umístny v každém podlaží kanceláe se zesedací místností, sociálním  
zázemí a kuchykou se archivem a technickou místností.  
      
      
2. geometrické charakteristiky budovy 
Objem budovy V – vnjší objem vytápné budovy [m3] 1 662,0 
Celková plocha obálky A – souet vnjších ploch ochlazovaných 
konstrukcí ohraniujících objem budovy [m2] 
941,9 
Celková podlahová plocha budovy Ac [m
2] 471,3 
Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,57 
3. klimatické údaje a vnitní návrhová teplota 
Klimatické místo       
Venkovní návrhová teplota v otopném období θe [°C] -15 
Pevažující vnitní návrhová teplota v otopném období θi [°C] 20 











Obvodová stna 425,7 0,14 59,6 
Stecha 239,4 0,13 31,1 
Podlaha 172,8 0,17 24,4 
Otvorová výpl 104,0 0,82 97,5 
                        
                        
                        
                        
                        
Tepelné vazby            18,8
Celkem 941,9 --- 231,4 
5. tepeln technické vlastnosti budovy 
Požadavek podle § 6a Zákona  Veliina a jednotka Hodnocení 
1. Stavební konstrukce a jejich styky mají ve 
všech místech nejmén takový tepelný 
odpor, že jejich vnitní povrchová teplota 
nezpsobí kondenzaci vodní páry. 




2. Stavební konstrukce a jejich styky mají 
nejvýše požadovaný souinitel prostupu 
tepla a initel prostupu tepla. 
sou. prostupu tepla 
UN [W/(m
2K)], 
initel prostupu tepla 
N [W/(m.K)] a N [W/K] 
vyhovuje 
3. U stavebních konstrukcí nedochází k 
vnitní kondenzaci vodní páry nebo jen 
v množství, které neohrožuje jejich funkní 
zpsobilost po dobu pedpokládané 
životnosti. 
roní množství 





4. Funkní spáry vnjších výplní otvor mají 
nejvýše požadovanou nízkou prvzdušnost, 
ostatní konstrukce a spáry obvodového 
plášt budovy jsou tém vzduchotsné, 
s požadovan nízkou celkovou 










5. Podlahové konstrukce mají požadovaný 
pokles dotykové teploty, zajiš	ovaný jejich 
jímavostí a teplotou na vnitním povrchu. 
pokles dotykové teploty 
∆θ10,N [°C] 
vyhovuje 
6. Místnosti (budova) mají požadovanou 
tepelnou stabilitu v zimním i letním období, 
snižující riziko jejich pílišného chladnutí a 
pehívání. 
pokles výsledné teploty  
∆θv,N(t) [°C], 
nejvyšší vzestup teploty 
nebo teplota vzduchu 
∆θai,max,N / θai,max,N [°C] 
vyhovuje 
7. Budova má požadovaný nízký prmrný 
souinitel prostupu tepla obvodového plášt
Uem. 
prmrný souinitel 




Pozn. Hodnoty 1, 2, 3 pevzaty z projektové dokumentace. 
6. vytápní 
Otopný systém budovy  
Typ zdroje (zdroj) energie plynový kondenzaní kotel 
Použité palivo zemní plyn 
Jmenovitý tepelný výkon kotle (kotl) [kW] 35 kW 









Roní doba využití zdroje (zdroj) energie 
[hod./rok] 







Regulace zdroje (zdroj) energie ekvitermní 
Údržba zdroje (zdroj) energie  
Pravidelná Pravidelná smluvní Není 
Pevažující typ otopné soustavy  otpná tlesa 
Pevažující regulace otopné soustavy automatická 
Rozdlení otopných vtví podle orientace 
budovy  
  Ano   Ne 
Stav tepelné izolace rozvod otopné 
soustavy 
provedeno dobe 
7. dílí hodnocení energetické náronosti vytápní 
Vytápní Bilanní 
Dodaná energie na vytápní Qfuel,H [GJ/rok] 67,61 
Spoteba pomocné energie na vytápní QAux,H [GJ/rok]       
Energetická náronost vytápní EPH = Qfuel,H + QAux,H [GJ/rok] 67,61 
Mrná spoteba energie na vytápní vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPH,A [kWh/(m
2.rok)] 
40 
8. vtrání a klimatizace 
Mechanické vtrání 
Typ vtracího systému (systém) nenní instalováno 
Tepelný výkon [kW]       
Jmenovitý elektrický píkon systému (systém) 
vtrání [kW] 
      
Jmenovité prtokové množství vzduchu [m3/hod]       
Pevažující regulace vtrání       
Údržba vtracího systému (systém) 
Pravidelná Pravidelná smluvní Není
Zvlhování vzduchu 
Typ zvlhovací jednotky (jednotek) není instalováno 
Jmenovitý píkon systému (systém) zvlhování 
[kW] 
      
Použité médium pro zvlhování   Pára   Voda 
Regulace klimatizaní jednotky       
Údržba klimatizace 
Pravidelná Pravidelná smluvní Není
Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvod        
Chlazení 
Druh systému (systém) chlazení není instalováno 
Jmenovitý el. píkon pohonu zdroje (zdroj) 
chladu [kW] 
      
Jmenovitý chladící výkon [kW]       
Pevažující regulace zdroje (zdroj) chladu       
Pevažující regulace chlazeného prostoru       
Údržba zdroje (zdroj) chladu 
Pravidelná Pravidelná smluvní Není
Stav tepelné izolace rozvod chladu       
9. dílí hodnocení energetické náronosti mechanického vtrání (v. zvlhování) 
Mechanické vtrání a úprava vnitní vlhkosti Bilanní 
Spoteba pomocné energie na mech. vtrání QAux;Fans [GJ/rok]       
Dodaná energie na zvlhování Qfuel,Hum [GJ/rok]       
Energetická náronost mechanického vtrání (v. zvlhování) 
EPFans = QAux;Fans + Qfuel,Hum [GJ/rok] 
      
Mrná spoteba energie na mech. vtrání vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPFans,A [kWh/(m
2.rok)] 
      
10. dílí hodnocení energetické náronosti chlazení 
Chlazení Bilanní 
Dodaná energie na chlazení Qfuel,C [GJ/rok]       
Spoteba pomocné energie na chlazení QAux,C [GJ/rok]       
Energetická náronost chlazení EPC = Qfuel,C + QAux,C [GJ/rok]       
Mrná spoteba energie na chlazení vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPC,A [kWh/(m
2.rok)] 
      
11. píprava teplé vody (TV) 
Píprava teplé vody 
Druh pípravy TV zásobníkový ohíva
Systém pípravy TV v budov
Centrální Lokální Kombinovaný 
Použitá energie elektina 
Jmenovitý píkon pro ohev TV [kW]       
Prmrná roní úinnost zdroje (zdroj) 
pípravy [%] 
      
Výpoet Mení Odhad 
Objem zásobníku TV [litry]       
Údržba zdroje pípravy TV 
Pravidelná Pravidelná smluvní Není 
Stav tepelné izolace rozvod TV dobré 
12. dílí hodnocení energetické náronosti pípravy teplé vody 
Píprava teplé vody Bilanní 
Dodaná energie na pípravu TV Qfuel,DHW [GJ/rok] 4,89 
Spoteba pomocné energie na pípravu TV QAux,DHW [GJ/rok]       
Energetická náronost pípravy TV EPDHW = Qfuel,DHW + QAux,DHW [GJ/rok] 4,89 
Mrná spoteba energie na pípravu teplé vody vztažená na celkovou 





Typ osvtlovací soustavy kompaktní žárovky 
Celkový elektrický píkon osvtlení budovy       
Zpsob ovládání osvtlovací soustavy runí 
14. dílí hodnocení energetické náronosti osvtlení 
Osvtlení Bilanní 
Dodaná energie na osvtlení Qfuel,Light,E [GJ/rok] 60,44 
Energetická náronost osvtlení EPLight = Qfuel,Light,E [GJ/rok] 60,44 
Mrná spoteba energie na osvtlení vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPLight,A [kWh/(m
2.rok)] 
36 
15. ukazatel celkové energetické náronosti budovy 
Energetická náronost budovy Bilanní 
Výroba energie v budov nezapotená v dílích 
energetických náronostech (nap. z kogenerace 
a fotovoltaických lánk) QE [GJ/rok] 
      
Energetická náronost budovy EP [GJ/rok] 132,94 




Mrná spoteba energie referenní budovy Rrq,A
[kWh/(m2.rok)], tj. energetická náronost 
referenní budovy Rrq vztažená na celkovou 
podlahovou plochu A 
179 
Vyjádení ke splnní požadavk na energetickou 
náronost budovy 
budova spluje požadavky       
Tída energetické náronosti hodnocené budovy B - úsporná 
e) energetická bilance budovy pro standardní užívání 




dodané energie  
Energie skuten
dodaná do budovy 
Jednotková 
cena 
GJ/rok GJ/rok K/GJ 
      0,00             
                        
                        
                        
                        
                        
Celkem 0,00 0,00       
2. energie vyrobená v budov
Druh zdroje energie 
Vypotené množství vyrobené energie  
GJ/rok
            
            
            
            
            
Celkem 0,00 
f) ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systém a kogenerace 
u nových budov s podlahovou plochou nad 1 000 m2
  Místní obnovitelný zdroj energie   Kogenerace 
  Dálkové vytápní nebo chlazení   Blokové vytápní nebo chlazení 
  Tepelné erpadlo   Jiné:       
1. postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky 
dostupných a vhodných alternativních systém dodávek energie 
(Výpoet, ekonomická analýza) 
      
      
      
g) doporuená technicky a ekonomicky vhodná opatení pro snížení energetické 
náronosti budovy 
1. doporuená opatení 









                        
                        
                        
                        
Úspora celkem se zahrnutím synergických vliv                   
2. hodnocení budovy po provedení doporuených opatení 
Budova po opateních Bilanní 
Energetická náronost budovy EP (GJ/rok)       
Tída energetické náronosti                        
Mrná spoteba energie na celkovou podlahovou plochu 
(kWh/m2) 
      
h) další údaje 
1. doplující údaje k hodnocené budov
      
      
      
2. seznam podklad použitých k hodnocení budovy 
      
      
      
(2) Doba platnosti prkazu a identifikace zpracovatele 
Platnost prkazu do 1.5.2021 
Prkaz vypracoval Martina Blíková 
 Osvdení .       Dne: 1.5.2011 
PRKAZ ENERGETICKÉ 
NÁRONOSTI BUDOVY 






doporuení Celková podlahová plocha: 471,3 m2
       
     B
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Mrná vypotená roní spoteba energie v kWh/m2rok 78       
Celková vypotená roní dodaná energie v GJ 132,94       
Podíl dodané energie pipadající na: 
Vytápní Chlazení Vtrání Teplá voda Osvtlení 
51,0 %                 4,0 % 45,0 % 
Doba platnosti prkazu do 1.5.2021 
Prkaz vypracoval 
Martina Blíková 








Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
Identifikaní údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, íslo, PS) 
Katastrální území a katastrální íslo  
Provozovatel, pop. budoucí provozovatel 
administrativní budova 
Masarykovo nám. 1, Nový Jiín, 741 11 
Nový Jiín-Dolní Pedmstí 707465, .kat. 28/1 
      
Vlastník nebo spoleenství vlastník, pop. stavebník  
Adresa 
Telefon / E-mail 
Msto Nový Jiín 
Masarykovo nám. 1, Nový Jiín, 741 11 
      /       
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnjší objem vytápné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, ímsy, 
atiky a základy 
1 662,0 m3
Celková plocha A  - souet vnjších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraniujících objem budovy 
941,9 m2
Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,57 m2/m3
Typ budovy nebytová 
Pomrná plocha prsvitných výplní otvor obvodového plášt fw (pro nebyt. budovy) 0,50 
Pevažující vnitní teplota v otopném období θim  
Venkovní návrhová teplota v zimním období θe 
20 °C 
-15 °C 
Charakteristika energeticky významných údaj ochlazovaných konstrukcí  























HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 
Obvodová stna 425,7 0,14      (     ) 1,00 59,6 
Stecha 239,4 0,13      (     ) 1,00 31,1 
Podlaha 172,8 0,17       (     ) 0,81 24,4 
Otvorová výpl 104,0 0,82       (     ) 1,15 97,5 
Tepelné vazby                   (     )       18,8 
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                      (     )            
Celkem 941,9    231,5 
Konstrukce splují požadavky na souinitele prostupu tepla podle SN 73 0540-2. 
Stanovení prostupu tepla obálky budovy 
Mrná ztráta prostupem tepla HT W/K 231,5 
Prmrný souinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m
2·K) 0,25 
Doporuený souinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m
2·K) 0,42 
Požadovaný souinitel prostupu tepla Uem,rq W/(m
2·K) 0,56 
Prmrný souinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m
2·K) 1,16 
Požadavek na stavebn energetickou vlastnost budovy je splnn. 
Klasifikaní tídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 
Hranice klasifikaních tíd Veliina Jednotka Hodnota 
A – B 0,3·Uem,rq W/(m
2·K) 0,17 
B – C 0,6·Uem,rq W/(m
2·K) 0,34 
(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m
2·K)) (0,42) 
C – D Uem,rq W/(m
2·K) 0,56 
D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m
2·K) 0,86 
E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m
2·K) 1,16 
F – G 1,5·Uem,s W/(m
2·K) 1,75 
Klasifikace: B - úsporná 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:        
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:        
I:         
Zpracoval: Martina Blíková 
Podpis: …………………………………. 
Tento protokol a stavebn energetický štítek obálky budovy odpovídá smrnici evropského parlamentu a 
rady . 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s SN 73 0540-2 a podle projektové 




Masarykovo nám. 1, Nový Jiín, 741 11 
Hodnocení obálky 
budovy 
Celková podlahová plocha Ac = 471,3 m










      
    0,45
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Prmrný souinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m
2·K)                                                          Uem = HT / A
0,25       
Klasifikaní ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V = 0,57 m
2/m3
CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,17 0,34 (0,42) 0,56 0,86 1,16 1,75 
Platnost štítku do       
Datum vystavení štítku       
Štítek vypracoval Martina Blíková 
(Kvalifikace) 
A
B
C
D
E
F
G
